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9Prólogo
Escribir este prólogo no resulta sencillo debido a las grandes diĮ cultades que hemos 
pasado para llegar a esta publicación. Por otra parte este Cuaderno de Arquitectura 
Sustentable busca mostrar parte de la acƟ vidad que hemos venido desarrollando en 
los úlƟ mos años. Los compiladores y autores, siendo alumnos, nos incorporamos a un 
proyecto llamado Audibaires en el lejano 1985 y comenzamos una lenta pero sostenida 
transición desde la formación de arquitectos hasta converƟ rnos progresivamente en 
invesƟ gadores. Preferimos uƟ lizar el término invesƟ gador ya que la palabra cienơ Į co 
resulta demasiado extraña en la arquitectura.
En este punto podemos preguntarnos ¿es este texto un texto cienơ Į co?, la verdad 
es algo que tendrá que meditarlo el lector. ¿Es un texto de Arquitectura Sustentable? 
Quizás no en la manera que los profesionales de la arquitectura Ɵ enden a comprender 
el uso del término o el Ɵ po de textos usuales en el hacer arquitectura.
El libro en su primer volumen busca reunir arơ culos seleccionados ya publicados en 
congresos y seminarios con el Į n de mostrar de manera compacta los temas en los que 
hemos estado trabajando en el grupo de invesƟ gación de la Cátedra de Instalaciones 
Czajkowski-Gómez de la FAU-UNLP, durante el período 2005-2009, y en el Laboratorio 
de Arquitectura y Hábitat Sustentable, a parƟ r del 2009.
Quizás resulte necesario mencionar el aporte que ha venido realizando el LAyHS al 
conocimiento de la Arquitectura Sustentable. En el origen del equipo trabajábamos en 
el uso racional de la energía y en el diseño bioclimáƟ co en equipos interdisciplinarios 
formados por arquitectos, İ sicos, ingenieros y sociólogos. Esta visión inicialmente inter-
disciplinaria y volcada un poco más hacia las ingenierías incidió en la formación, que con 
el Ɵ empo se haría transdisciplinar. Desde el principio trabajábamos sistemáƟ camente, 
uƟ lizábamos computadoras e instrumental de medición para llevar a números la reali-
dad construida. Estas matrices, por su complejidad, las debíamos reducir para simpliĮ -
car la información y así comenzamos a trabajar con Ɵ pos y modelos. Para comprender 
las mediciones debimos construir modelos matemáƟ cos de los ediĮ cios y así comparar 
lo calculado con lo medido. Las diferencias que encontrábamos marcaban cuan lejos o 
cerca estaba lo calculado de lo medido. Tuvimos la oportunidad de concretar algunas 
obras y luego volver a auditarlas y comprender no solamente los errores comeƟ dos 
sino también generar conocimiento tecnológico. Este conƟ nuo ir y venir entre medir la 
realidad construida, modelizar, simular, implementar ideas y volver a medir generaron 
una espiral ascendente de conocimiento. Quizás estamos muy lejos de las experiencias 
del mundo desarrollado pero nos ha permiƟ do crecer y aĮ anzarnos.
También tuvimos la posibilidad de revisar los instrumentos de regulación de la ca-
lidad térmica y energéƟ ca de los ediĮ cios en el país y trabajar para mejorarlos. Éstos 
con el Ɵ empo se convirƟ eron en Normas, luego la sociedad comenzó a observar la mala 
calidad del hábitat construido y quiso regularlo. Así se sancionaron leyes y códigos de 
ediĮ cación que hicieron de uso obligatorio estas normas. Con lo cual sin desearlo nues-
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tro trabajo ha implicado un alto impacto “potencial” en el arte de la construcción en 
ArgenƟ na. Potencial ya que la resistencia al cambio es enorme, pero progresivamente 
se va venciendo y el Ɵ empo dirá si nuestro trabajo genera un cambio en la realidad 
construida.
Este no es un texto sencillo ni de divulgación, sino un corte en el Ɵ empo, que nos 
permite mostrar donde llegamos y ayudar a la sociedad a conocer nuestro trabajo.
En el año 2007 hemos realizado nuestro aporte a la divulgación en un lenguaje sen-
cillo cuando Clarín nos convocó para hacer ocho fascículos, que luego fueron diez, sobre 
Arquitectura Sustentable. Fue una tarea Ɵ tánica y ad honórem que duró poco más de 
70 días. Dos años después se publicó como un libro por la misma empresa de mulƟ me-
dios.
En todo este período hemos transferido al medio mediante charlas, seminarios y 
cursos nuestra visión del hacer arquitectura y en 2011 esta experiencia se consolida 
mediante la creación de las carreras de Especialización y Maestría en Arquitectura y 
Hábitat Sustentable. Este texto servirá de bibliograİ a esencial y esperemos que a usted, 




Estas invesƟ gaciones han sido posibles gracias a la ayuda económica de la Agencia 
Nacional de Promoción Cienơ Į ca y Tecnológica (ANPCyT), mediante el proyecto PICT 
2006 Nro 956, que además permiƟ ó consolidar el LAyHS.
Similar reconocimiento merece el CONICET que, desde hace más de dos décadas, 
apoya la invesƟ gación en la que podríamos considerar un área de vacancia, como lo 
es la Arquitectura. Este apoyo se materializó mediante becas en diversas categorías y 
mediante la Carrera del InvesƟ gador, junto a varios proyectos PIP.
Además la Facultad de Arquitectura y Urbanismo permanentemente nos brindó su 
apoyo, especialmente en las Į guras de los decanos Arq. Néstor Bono y Arq. Gustavo Az-
piazu. También desde rectorado tanto el Arq. Azpiazu, como en la actualidad el Dr. Fer-
nando Tauber, siempre nos allanaron el camino para que conƟ nuáramos trabajando.

Sección 01 | Ciudad y Energía: Modelización
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Comparación de la demanda de energía
en calefacción en ArgenƟ na y otros países
Jorge D. Czajkowski.
1. Resumen
Diversos trabajos muestran que en la ArgenƟ na el consumo de energía en calefac-
ción es alto en relación a otros países y también que la calidad energéƟ ca edilicia Ɵ ende 
a reducirse con el transcurrir de los años. Esto conlleva a una preocupante insustenta-
bilidad del hábitat construido producto de una ineĮ ciencia energéƟ ca creciente. Así se 
busca por una parte construir indicadores de consumo para poder hacer comparables 
trabajos realizados desde la oferta de energía y desde los sectores que la demandan. 
Estos úlƟ mos analizados mediante auditorías energéƟ cas y construcción de Ɵ pos edili-
cios para segmentar el tejido urbano. Los resultados muestran una similitud entre va-
lores medios de consumo generados por entes nacionales e invesƟ gaciones del sector 
académico.
Por otra parte la comparación con otros países muestra que por una parte el con-
sumo medio real es similar a otros países pero con disconfort y hacinamiento y que 
de alcanzarse el confort y uso total de las viviendas implicaría casi triplicar el consumo 
nacional de gas natural. También se muestra que nuestras normas poseen exigencias 
similares a varios países con clima templado.
Palabras clave: demanda energía, viviendas, eĮ ciencia energéƟ ca, ediĮ cios, nor-
mas.
2. Introducción
La producción edilicia en  la ArgenƟ na se ha realizado hasta el presente sin que se 
hayan incorporado en ellas técnicas adecuadas de habitabilidad higrotérmica y raciona-
lidad energéƟ ca. En función de esto este trabajo, que forma parte de los objeƟ vos de 
dos proyectos de invesƟ gación que lleva adelante el LAyHS denominados: “EĮ ciencia 
energéƟ ca en el Hábitat Construido” uno y “EĮ ciencia energéƟ ca edilicia en áreas me-
tropolitanas” Į nanciados ambos por la ANPCyT (Agencia Nacional de Promoción Cien-
ơ Į ca y Tecnológica). Mientras el primero es un proyecto en red de varios grupos de 
invesƟ gación nacionales el segundo con sede en la UNLP (Universidad Nacional de la 
Plata), integra a otros invesƟ gadores del país. Siempre con el objeto de trabajar con un 
objeƟ vo común consistente en la mejora energéƟ ca del hábitat. Este trabajo aborda el 
problema del consumo de gas natural y la construcción de indicadores.
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Así, las normaƟ vas existentes, en parƟ cular las Normas IRAM (InsƟ tuto ArgenƟ no 
de Normalización), si bien han sido actualizadas, no son de aplicación obligatoria en 
estos aspectos y las prácƟ cas parecieran apuntadas a resolver -en la mayoría de los 
casos- sólo la reducción del costo inicial del ediĮ cio. Queda para los usuarios sean pú-
blicos o privados resolver las deĮ ciencias, las patologías debidas al Ɵ po de ocupación, la 
reposición y mantenimiento y los altos costos operaƟ vos con sus recursos. En síntesis: 
costo inicial lo más bajo posible y no consideración del costo total en al ciclo de vida del 
ediĮ cio. Costo total que en algunos casos triplica el costo inicial. 
El cuadro antes descrito incluye tanto los ediĮ cios construidos por iniciaƟ va parƟ cu-
lar como los construidos por la iniciaƟ va oĮ cial en el territorio nacional. Esto abarca la 
totalidad del parque construido sea para habitación, salud, educación, cultura o espar-
cimiento, administración, turismo y comercio. 
En el caso de viviendas sean de gesƟ ón pública o privada el problema adquiere toda 
su relevancia si se advierte que será uƟ lizada por franjas de usuarios que están mayor-
mente situados en lo que el INDEC denomina “bajo el límite de la pobreza”. Las tari-
fas de la energía (Energía eléctrica y gas natural por redes) se mantuvieron en valores 
congelados en el período 2001 hasta principios del 2009. Y llevó a que se presentaran 









































Figura 1. Consumo de gas natural en la ArgenƟ na para los años 2006/7. Fuente: ENARGAS.
En la Į gura 1 puede verse la distribución en el consumo de gas natural por redes en 
el hábitat donde en promedio el 25,5% se uƟ lizó para generar electricidad en centrales 
de ciclo combinado y el 32% fue consumido por el sector edilicio. El ENARGAS - Ente 
Nacional Regulador del Gas, esƟ ma que un 13% corresponde a un consumo base medio 
anual en calentamiento de agua y cocción mientras el 20,5% corresponde a la calefac-
ción de estos.
En la Į gura 2 se muestra la relación entre las temperaturas medias mensuales y 
el consumo especíĮ co de gas natural en el sector residencial (ENARGAS, 2009). Estos 
separaron a los usuarios residenciales patagónicos que cuentan con tarifas altamente 
subsidiadas, del resto del país, principalmente en zona templada. Puede notarse la gran 
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diferencia que se presenta cuando hay subsidios tanto por mayor consumo como por 
la dispersión. Pero en la zona templada, que mantuvo una de las tarifas más bajas del 
mundo hasta febrero de 2009, la dispersión es relaƟ vamente baja y Ɵ ene un crecimien-
to cuasi lineal con la disminución de la temperatura media mensual. Esto indica una 
cierta homogeneidad en el consumo que se corresponde con trabajos propios previos 
donde se mostraba que el modo de construcción en el país es independiente de la con-
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Figura 2. Variación del consumo especíĮ co de gas natural del sector residencial en ArgenƟ na 
en relación a la temperatura media mensual. Fuente: ENARGAS, 2009.
Entendemos que una forma de bajar el consumo especíĮ co es la “barrera tarifaria” 
que implementó el gobierno este año y otra es la eĮ ciencia energéƟ ca en el consumo 
de gas. Si acordamos con ENARGAS que prácƟ camente un tercio del consumo nacional 
de gas natural es para el funcionamiento edilicio entonces es necesario implementar 
políƟ cas que Ɵ endan a la mejora de la calidad térmica de la ediĮ cación.
En los úlƟ mos años se han realizado numerosos análisis de la demanda de energía 
en la ArgenƟ na con el Į n de comprender el comportamiento de los usuarios a Į n de 
tender a trazar estrategias de ahorro y uso racional del gas que puedan derivar en po-
líƟ cas. Lo parƟ cular es que no hubo conexión entre los análisis desde el estado, caso 
ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) e invesƟ gadores académicos.
Este trabajo se inicia con un primer contacto en 2008 que deviene en el inicio de una 
cooperación con el Į n de comprender el comportamiento en la demanda de gas natural 
desde dos enfoques: a. un Ente que vigila y regula el consumo del gas natural y b. traba-
jos de invesƟ gación a nivel de trabajo de campo y auditorías energéƟ cas en ediĮ cios.
Así, comparar la demanda de energía en calefacción en hábitat construidos diversos 
no es sencillo debido a diversos códigos de ediĮ cación, sistemas construcƟ vos, modos 
18
de uso de la energía, rigurosidad climáƟ ca, entre otros. El indicador más usado en la ac-
tualidad surge de determinar la demanda total de energía por todo concepto (calefac-
ción, refrigeración, iluminación, electrodomésƟ cos, cocción y agua caliente sanitaria) 
en kWh/año o kWh/m2 año.
También y a los Į nes estadísƟ cos, se los toma por separado, pero la mayoría de los 
autores (MAIER, T. et Al, 2009) (HEIPLE & SAILOR, 2008) (TIBERIU, et A., 2008) (ASDRUB-
ALI, 2008), usa esta unidad de medida de la demanda de energía circunscripta a su caso, 
país o región. Esto diĮ culta la comparación entre países.
Una alternaƟ va consiste en eliminar el factor climáƟ co dividiendo la demanda de 
energía anual por los grados día de calefacción a 18° (°D) que es un indicador de la ri-
gurosidad climáƟ ca del siƟ o. De esta forma se pueden comparar estándares propuestos 
por diversos países (PREDAC) (Decreto 192; 2005) (CSTB, 2005) (CTE, 2006).
En Europa existe la DirecƟ va 2002/91/EC que busca que cada país de la comunidad 
establezca estándares propios y los haga de cumplimiento obligatorio mediante Códigos 
de EdiĮ cación, usualmente dando el poder de policía a los municipios según correspon-
da.
En la ArgenƟ na existen Normas IRAM para regular la calidad térmica de la construc-
ción pero no son de uso obligatorio. Solo la provincia de Buenos Aires posee vigente la 
Ley 13059/03 que hace de cumplimiento obligatorio las Normas IRAM sobre Acondi-
cionamiento Térmico de EdiĮ cios dando el poder de policía a los municipios. A la fecha 
el poder ejecuƟ vo provincial no la reglamentó y ningún municipio la incorporó a sus 
Códigos de EdiĮ cación. 1
3. ObjeƟ vo
Este arơ culo Ɵ ene el objeƟ vo de encontrar indicadores de consumo de energía en 
ediĮ cios y poder compararlos con consumos especíĮ cos dados por entes reguladores 
nacionales y con valores internacionales a Į n de cuanƟ Į car el estado de la calidad tér-
mica del parque edilicio en el país. 
4. Método
El trabajo consta de dos partes donde a parƟ r de una muestra de más de 500 casos 
de viviendas auditadas en la úlƟ ma década se analizan los consumos de gas y las de-
mandas potenciales para mantenerlas en confort (18°C).
1 A través del Decreto 1030/10 promulgado el 2/07/2010 se aprueba la reglamentación 
de la Ley 13059/03. La Comisión Técnica de seguimiento realiza su primera sesión el 30 de agosto 
de 2011. En el caso de la obra privada la vigencia es plena desde la sanción de la ley. En el caso 
de la obra pública se prevee comience a implementarse en etapas, esƟ mándose el cumplimiento 
efecƟ vo y total en cinco años.
19
Se parte del indicador de calidad energéƟ ca denominado Gcal (CoeĮ ciente volumétri-
co global de pérdidas térmicas) en W/m3.K (Norma IRAM 11604). Este indicador deĮ ne 
la calidad térmica de un ediĮ cio y otros parámetros puede llegarse al consumo de gas 





FCVTVGCC calcalCº [Eq. 01]
Donde:
CC°C : Consumo de gas natural en calefacción por día y grado diferencia temperatura [m3/°C dia] 
Gcal  : CoeĮ ciente Volumétrico de pérdidas de calor en calefacción [W/m3.K]
V     : Volumen interior de aire a calefaccionar [m3]
Tcal  : Tiempo medio de calefacción [hs/día]
FCV  : Factor de % calefaccionamiento vivienda [adim]
Pc  : Poder caloríĮ co del gas natural [W/m3]
U  : Rendimiento medio sistema calefacción
4.1. Viviendas, sus caracterísƟ cas
Surge de auditar viviendas relevando sus caracterísƟ cas formales, de materiales de 
construcción de la envolvente. Para el armado del modelo urbano edilicio se eligieron 
tres Ɵ pos de vivienda usuales en el gran Buenos Aires (casa compacta, departamento en 
propiedad horizontal bajo o en altura, viviendas grandes). 
Esto a Į n de simpliĮ car la clasiĮ cación Ɵ pológica de viviendas que consisơ a en 17 Ɵ -
pos se reduce a solo tres con el Į n de hacer compaƟ ble la muestra auditada con valores 
dados por el Censo Nacional de Población y Viviendas (INDEC 2001). Con esto se reduce 
a lo que denominaremos casa compacta, casa grande y departamento. Luego se calcula 
el “peso” de cada Ɵ po en la muestra total y se obƟ enen valores medios muestrales para 
cada Ɵ po. Esto permite esƟ mar el peso de parƟ cipación de cada Ɵ po de vivienda en el 
tejido urbano.
Otro problema surge al deĮ nir un rendimiento medio en los sistemas de calefac-
ción, dado que en las encuestas mayoritariamente se declara el uso de calefactores 
individuales a gas natural y lo más usual es que las viviendas uƟ licen Ɵ ros balanceado 
independientemente de la clase social. El uso de sistemas de calefacción central es bajo. 
En función de esto se adopta  un valor medio de eĮ ciencia de 0,5.
La Tabla 1 muestra una síntesis de valores medios de coeĮ ciente volumétrico global 
de pérdidas térmicas G, volumen calefaccionado medio Vm, superĮ cie calefaccionada 
media Sm, peso porcentual de parƟ cipación en el tejido urbano en ciudades medias a 
grandes, el Ɵ empo medio de calefacción según encuestas Tcal y el factor de % de cale-






















Casa compacta 2,98 180  67  60 12  0,45 
Departamento 2,50 100 37 30 12 0,7 
Casa grande 2,15 350 130  10  24 0,7 
Tabla 1. Tipos de vivienda y sus caracterísƟ cas formales y térmicas.
5. Análisis de resultados
5.1. Sobre el consumo de gas natural medio en calefacción de viviendas
Se determina que los tres Ɵ pos tendrán un consumo especíĮ co de gas natural de 1,2 
m3/°C día para el Ɵ po Casa compacta, 0,56 m3/°C día para el Ɵ po Departamento, y 2,36 
m3/°C día para el Ɵ po Casa grande.
Con los pesos de la Tabla 1 puede determinarse el consumo especíĮ co de gas natural 
en calefacción ponderado CCp según la siguiente expresión:
CC ponderado = 0,54 x 0,6 + 0,56 x 0,3 + 2,36 x 0,1 = 0,32 + 0,17 + 0,24 = 0,73 m
3/°C día
[Eq. 02]
El valor de 0,73 m3/°C día, surge de auditar las caracterísƟ cas de las viviendas y reali-
zar un cálculo a parƟ r de valores medios. Hemos encontrado que sea en casas compac-
tas o en departamentos hay un porcentaje no despreciable que no climaƟ za la vivienda 
o lo hace mínimamente. Por otra parte no se está considerando el efecto del aporte 
solar medio que se calculó en un 12% para un 30% de días soleados en los meses de 
invierno. Esto haría que el valor se redujera levemente.
El valor medio ponderado obtenido diĮ ere del valor calculado por el ENARGAS de 
0,56 m3/°C día. Esto muestra varias cosas: por una parte el valor medio de ENARGAS es 
un 30% inferior al obtenido por este trabajo mediante auditorías e implica que se cale-
facciona menos de lo que se ha encuestado, otra posibilidad es que la muestra auditada 
Ɵ ene una tendencia hacia sectores económicos medios a medios altos. Lo cual implica 
que es signiĮ caƟ vo el impacto de los sectores de bajos recursos que habitan viviendas 
de similares caracterísƟ cas tanto en dimensiones como en sistemas construcƟ vos. La 
diferencia es que consumen menos y esto solo se puede lograr por menor Ɵ empo de ca-
lefacción, menor superĮ cie calefaccionada y por ende temperaturas medias interiores 
muy por debajo de un confort a 18°C, entre otras posibles hipótesis.
21
5.2. Sobre la demanda media anual de gas en calefacción de viviendas
Dado que en la ArgenƟ na no hay obligatoriedad en el cumplimiento de las Normas 
que tenderían a regular la calidad térmica edilicia, se presentan tres escenarios disƟ ntos 
para mostrar la demanda media anual por unidad habitacional en el Área Metropolita-
na de Buenos Aires con acceso a gas natural por red.
a. La demanda de energía por unidad habitacional suponiendo que se encuentra en 
confort térmico (18 a 20 °C) a lo largo de 24 horas en todo el período frío calefaccionan-
do el 90% de la superĮ cie cubierta. La denominaremos ArgenƟ na a.
b. La demanda de energía “real” que surge de auditorías energéƟ cas realizadas a 
lo largo de 20 años en la región. Donde solo se calefacciona parte de la vivienda y la 
temperatura media interior es sensiblemente inferior y no alcanza el confort. Lo deno-
minaremos ArgenƟ na b.
c. La demanda de energía si la vivienda media cumpliera con la Norma IRAM 11604 
sobre “Ahorro de energía en calefacción”. Lo denominaremos ArgenƟ na IRAM 11604.
En la Figura 3 se muestra la comparación donde puede verse claramente que la 
vivienda media que representa a las más de 3,62 millones de viviendas del AMBA (CZA-
JKOWSKI; et Al, 2003) es un 28% (0,32 kWh/m2.°D año) más ineĮ ciente que una vivienda 
media española (0,23 kWh/m2.°D año) y un 93% más ineĮ ciente que una vivienda ale-
mana (0,023 kWh/m2.°D año).
Siempre tomando la vivienda media construida según los Códigos de EdiĮ cación vi-
gentes en la región. Dado que en ninguna ciudad de la ArgenƟ na hay exigencias para 
regular la calidad térmica de la construcción podemos asumir a ArgenƟ na a como un 
valor medio nacional.
Pero en la misma Į gura se muestra ArgenƟ na b que es la misma vivienda media 
en su condición “real” de funcionamiento según surge de auditorías en el AMBA (CZA-
JKOWSKI; et Al, 2003) (ROSENFELD; et Al, 2003) y claramente se está consumiendo casi 
1/3 de lo que necesitaría para mantenerse en lo que se denomina temperatura de ter-
mostato a 20°C.
¿Porque una diferencia de 0,11 a 0,32? Pues por múlƟ ples razones entre las que se 
encuentran: imposibilidad económica de calefaccionar todos los ambientes que lleva 
a sectorizar la vivienda entre zona de uso diurno y nocturno; disconfort higrotérmico, 
habiéndose medido temperaturas internas medias semanales entre 10 a 16 °C; uso de 
sistemas de calefacción individuales ineĮ cientes; solo se calefacciona mientras la vivien-
da está ocupada; uso de sistemas construcƟ vos para muros, techos y vidriados de muy 
mala calidad térmica. Así la vivienda “real” con infraconsumo energéƟ co y disconfort 
higrotérmico se encuentra a solo un 27% de cumplir con las Normas IRAM si fueran de 
cumplimiento obligatorio.
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Figura 3. Comparación de la demanda de energía en viviendas Ɵ po medias 
de ArgenƟ na y otros países.
Lograr hacer cumplir las Normas IRAM permiƟ ría una reducción potencial de la de-
manda de energía en calefacción cercana al 27%, con el valor agregado de alcanzar el 
confort ahorrando energía, permiƟ endo ocupar la totalidad de la vivienda y minimizan-
do la necesidad de uƟ lizar sistemas de refrigeración en verano (CZAJKOWSKI; CORRE-
DERA, 2003).
5.3. Comparación entre países
Por lo expuesto no es sencillo comparar nuestra realidad con la de otros países don-
de las normas son de cumplimiento obligatorio. ¿Que indicador uƟ lizamos?
ArgenƟ na a es como se construye sin regulación térmica y es muy ineĮ ciente res-
pecto de países como Italia, Francia, EEUU o Alemania y un poco más cercana a las 
actuales exigencias de España. Si comparamos lo que una familia en una vivienda pro-
medio demanda, ArgenƟ na b, es similar a EEUU, Italia, y mucho menos que España; 
pero distante de Alemania y Francia.
Si las Normas IRAM fueran de cumplimiento obligatorio en los 5 conglomerados 
urbanos más importantes del país, que conƟ enen 4,58 millones de viviendas [INDEC 
2001], la demanda sería similar a una vivienda francesa y mejor que una española, ita-
liana y norteamericana aunque un 71% menos exigente que una vivienda alemana.
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6. Conclusiones
Existe gran resistencia a converƟ r de cumplimiento obligatorio las normas naciona-
les, sin debaƟ r sobre los costos y beneĮ cios que signiĮ caría su implementación. Por una 
parte se tendería en el Ɵ empo a reducir la pendiente de la demanda permiƟ endo a las 
familias alcanzar el confort higrotérmico, hacer uso de la totalidad de la vivienda y que 
la factura de gas natural impacte menos en el presupuesto familiar.
Respecto a viviendas nuevas el sobrecosto no sería superior al 1 a 2,5% dependien-
do de que las medidas de mejoramiento térmico sean aplicados a viviendas unifamilia-
res o mulƟ familiares (CZAJKOWSKI, et Al, 2008).
Dado que habría que introducir innovaciones en el modo de construir, llevaría a una 
mayor diversiĮ cación de la demanda de materiales, de capacitación de la mano de obra 
y profesionales, entre otros. Una vivienda bien aislada térmicamente reduce costos de 
mantenimiento ya que se evita el humedecimiento de muros y techos logrando una 
mayor durabilidad en terminaciones. Es una espiral virtuosa que genera demanda y 
movimiento económico permiƟ endo ahorrar recursos energéƟ cos no renovables.
Los indicadores elaborados facilitan la comparación de consumo real y consumo 
potencial de gas natural en calefacción. PermiƟ ría facilitar la construcción de modelos 
de consumo de energía para que los entes de regulación puedan implementar políƟ cas 
adecuadas para el ahorro de energía. Son un aporte más a los trabajos que se vienen 
realizando a Į n de consensuar mecanismos y procedimientos de eƟ quetado energéƟ co 
de ediĮ cios en el mediano plazo.
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Modelo metodológico de análisis Ɵ pológico 
energéƟ co-ambiental basado en Ɵ pos edilicios ideales 
y matriz de datos auditados
Carolina S. Vagge , Jorge D. Czajkowski.
1. Resumen
Este trabajo plantea una metodología de análisis a parƟ r de procedimientos esta-
dísƟ cos a Į n de poder validar la hipótesis de que los diferenciales de tejido urbanos a 
modo de Ɵ pos edilicios con pesos y atributos serían un indicador úƟ l para explicar com-
portamientos y tendencias históricas. Para elaborar posteriormente un modelo predic-
Ɵ vo que ayudará a entender comportamientos y demandas futuras de energía para 
facilitar no sólo una predicción por escenarios a mediano plazo, sino también mejorar 
la visualización de las tendencias a quienes toman las decisiones. A través de la aplica-
ción de esta metodología sobre el sector residencial de la ciudad de La Plata, se busca 
construir indicadores e índices de consumo de energía ơ pico, relación vidriado opaco y 
calidad térmica edilicia que describan el hábitat objeto de estudio en parƟ cular y, que 
aplicada como procedimiento, pueda servir para otros casos de análisis.
Palabras clave: modelo, Ɵ po edilicio ideal, levantamiento catastral, consumo de 
energía
2. Introducción
La explosión demográĮ ca de los úlƟ mos 100 años es un fenómeno sin preceden-
tes en la historia de la humanidad. Hacia 1900, solo el 14 % de la población vivía en 
ciudades, un total de 200 millones de personas. A principios del siglo XXI el 50 % de la 
población mundial es urbana con un esƟ mado de 3.000 millones de personas. Pero la 
gran explosión demográĮ ca del futuro próximo tendrá lugar en los países en vías de 
desarrollo. El banco mundial prevé que el 80% de la población de esos países vivirá en 
ciudades en el 2025 (Gauzin-Muller, 2002).
El crecimiento urbano fue de tal magnitud que en el plazo de 30 años el hombre ha 
ediĮ cado tanto como en toda su historia previa. Se esƟ ma que será necesario construir 
el equivalente a 1000 ciudades de tres millones de habitantes en los próximos 40 años, 
principalmente en los países en vías de desarrollo. Tal perspecƟ va da un senƟ do concre-
to de la necesidad de dotar a la ediĮ cación y planiĮ cación urbana mundial futura de una 
lógica cercana al desarrollo sostenible, debiéndose plantear a largo plazo (Santamouris, 
2001).
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La ciudad de La Plata fue fundada en 1882 por el Gobernador Dr. Dardo Rocha, para 
cumplir la función de Capital de la provincia de Buenos Aires. El siƟ o elegido se situaba 
a 60 Km. al sudeste de la ciudad de Buenos Aires y a unos 8 Km. del Río de La Plata, per-
miƟ endo una fácil comunicación con la Capital Federal y la posibilidad de contar con un 
puerto. Una de sus caracterísƟ cas principales es haber sido diseñada de acuerdo a un 
plan previo a parƟ r de las ideas del siglo XIX. El plan regional constaba de tres elemen-
tos: Casco Urbano, Zona de chacras y quintas, y el puerto.
La estructura de la ciudad se conforma por un eje fundacional deĮ nido por dos ave-
nidas que conectan el puerto con el interior del país, un sistema de espacios verdes, 
avenidas ortogonales y diagonales, y un sistema de anillos periféricos producƟ vos de 
abastecimiento local. Sin embargo, la compra indiscriminada de parcelas dió origen a la 
suburbanización, distorsionándose de este modo la traza original de la ciudad.
Por otra parte las primeras regulaciones urbanísƟ cas de la época fueron de carác-
ter general, estableciéndose como criterio urbanísƟ co una clara diferenciación entre lo 
público y lo privado. Los ediĮ cios públicos, de carácter insƟ tucional se implantaron en 
el centro de la manzana. En cambio la ediĮ cación privada se materializó, en general, 
a través de la casa chorizo, dando como resultado un lenguaje de fachada uniforme. 
Posteriormente la adopción masiva de la casa cajón reemplazó esta Ɵ pología (CurƟ t, 
2003).
El objeƟ vo de este trabajo es plantear un método de análisis Ɵ pológico a parƟ r de la 
construcción de un Ɵ po ideal para poder determinar la demanda potencial de energía. 
Para de este modo poder reorientar el comportamiento de las actuales conurbaciones 
hacia bases más sostenibles, modelizar su funcionamiento, replantearlo, y seguir los 
cambios que se operen en las canƟ dades de recursos y de territorio que se venían di-
lapidando, directa o indirectamente, en aras de la sostenibilidad local de las mismas. 
La modelización del comportamiento de los sistemas urbanos y el establecimiento de 
baterías de indicadores que faciliten su comparación y seguimiento, deben de apoyarse 
mutuamente (Naredo, 1997). 
3. Metodología
Para la realización de este trabajo se parƟ ó de un relevamiento fotográĮ co de 300 
viviendas de la ciudad de La Plata, que se llevó a cabo durante los meses de Julio y 
Agosto de 2009. A parƟ r de este relevamiento se seleccionaron dos fotograİ as, corres-
pondientes a las Ɵ pologías Casa Chorizo y Casa Cajón. Al mismo Ɵ empo se idenƟ Į caron 
satelitalmente con el programa Google Earth (Figuras 2 y 3), de este modo pudieron 
obtenerse, a parƟ r de las fotos, los datos referidos al Ɵ po; dimensiones, forma, ma-
terialidad y tecnología, como también la medida del lote, el área y el perímetro de la 
vivienda (Figura 1).
27
Figura1. GráĮ co de Ň ujos del modelo propuesto.
Figura 2 y 3. Relevamiento fotográĮ co y satelital de las Ɵ pologías analizadas.
Arriba Ɵ pología Casa Chorizo. Abajo Ɵ pología Casa Cajón.
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3.1. Construcción del Tipo Ideal
Entendemos al Ɵ po ideal (Hughes, 1988) (Czajkowski, 1994) como un espacio de 
atributos cuali-cuanƟ taƟ vo de n dimensiones, que sinteƟ za el valor medio y la desvia-
ción standard de un conjunto de variables que deĮ nen al Ɵ po edilicio y su desempeño 
energéƟ co; como ser, formas construcƟ vas (superĮ cies, volumen, altura de locales) y 
térmicas (transmitancia térmica), parƟ cipación porcentual de diversas soluciones cons-
trucƟ vas de techos, muros, aberturas y consumos de energía auditados (Czajkowski, 
2009).
Del análisis de los Ɵ pos seleccionados a parƟ r del relevamiento peatonal, y del ca-
tálogo de Ɵ pologías (Rosenfeld y Czajkowski, 1992) se construyó un Ɵ po ideal (Figura 4) 
del cual se obtuvieron los pesos relaƟ vos a la relación entre superĮ cies de cada compo-
nente construcƟ vo al total de la envolvente:
Casa Chorizo: muros expuestos (31 %), muros en contacto con espacio no calefaccio-
nado (27%) ventanas (4 %), puertas (1%) y cubierta (37 %).
Casa Cajón: muros expuestos (50 %), muros en contacto con espacio no calefaccio-
nado (5,5 %) ventanas (2,5 %), puertas (2%) y cubierta (40 %).
Figura 4. Modelos ideales de las Ɵ pologías Casa Chorizo (Izquierda)  y Casa Cajón (Derecha).
Luego, para cada Ɵ pología se Į jaron los disƟ ntos valores de transmitancia térmica 
de cada elemento de la envolvente, dejando como incógnita el valor de transmitancia 
térmica de techos (Kt). Si bien es la parte de la envolvente donde se producen las mayo-
res pérdidas en invierno y las mayores ganancias en verano, resultó de gran diĮ cultad 
poder establecer la solución construcƟ va de este elemento. Las imágenes satelitales 
permiten observar cuál es el Ɵ po de cubierta, sin embargo no puede conocerse con 
mayor precisión cuál es el grado de aislamiento térmico.
Para la obtención de los valores de transmitancia térmica de los disƟ ntos elementos 
de la envolvente, se parƟ ó del análisis de casos auditados:
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• Casa Chorizo: muros expuestos K= 1,9 W/m2.K, muros en contacto con espacio no 
calefaccionado K= 0.95 W/m2.K, ventanas K= 5 W/m2.K y puertas K=3,5 W/m2.K.
• Casa Cajón: muros expuestos K= 2,21 W/m2.K, muros en contacto con espacio no 
calefaccionado K= 1,1 W/m2.K, ventanas K= 5 W/m2.K y puertas K=3,5 W/m2.K.
Posteriormente esta información se cruzó con la base de datos de auditorías realiza-
das en disƟ ntos proyectos por el LAyHS. En las auditorías se realizó una encuesta deta-
llada al grupo familiar, se relevaron las caracterísƟ cas dimensionales y construcƟ vas de 
la vivienda, se consignaron los consumos de energía y las opiniones sobre su uso.
En el caso de la Ɵ pología Casa Chorizo, se trabajó sobre 23 casos, y en el caso de la 
Ɵ pología Casa Cajón se trabajó con una muestra de 57 casos auditados. Se tomaron di-
mensiones de los disƟ ntos casos, los valores de G [Eq. 01] y el número de renovaciones 
de aire, que para ambas Ɵ pologías se Į jo en n=1,5. De este modo pudo despejarse el 















G: coeĮ ciente global de perdidas térmicas (W/m3.K)
Kme : transmitancia térmica cerramiento opaco verƟ cal en contacto con el exterior (W/m2.K)
Sme : área de cerramiento opaco verƟ cal en contacto con el exterior (m2)
Kmp : transmitancia térmica cerramiento opaco verƟ cal en contacto con volumen 
         no calefaccionado (W/m2.K)
Smp: área de cerramiento opaco verƟ cal en contacto con volumen no calefaccionado (m2)
Kv : transmitancia térmica cerramiento vidriado (W/m
2.K)
Sv : área de cerramiento vidriado (m
2)
Kt : transmitancia térmica cerramiento opaco horizontal (W/m
2.K)
St : área de cerramiento opaco horizontal (m
2)
Kp: transmitancia térmica carpintería opaca (W/m
2.K)
Sp: área de carpintería opaca (m
2)
0,35: calor especiĮ co del aire (W/m3.K)
n: número de renovaciones de aire promedio por hora.
Vol: volumen del ediĮ cio (m3)
[Eq. 02]
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Tabla 1. Frecuencia de  la variable Kt. Casa Chorizo (Izquierda) y Casa Cajón (Derecha).
xi : rango en el que aparece en el estudio este valor | ni : frecuencia absoluta 
fi : frecuencia relaƟ va | pi : porcentaje | N: número de la muestra. 
4. Resultados
La Tabla 1 muestra los valores mínimos, máximos y de tendencia central para las 
transmitancia térmicas de techo (Kt) de los casos auditados, obtenidas a parƟ r de la 
Ecuación 2. Esta tabla también permite observar con que frecuencia la variable Kt se 
repite dentro de cada rango de valores. Previamente se calcularon los valores mínimos 
y máximos. 
Para preparar la tabla de frecuencia para un histograma, primero se estableció el 
número de intervalos que se deseaba tener en cada uno de los casos: se determinaron 
5 rangos de datos para ambas situaciones. Luego, se determinó el ancho común de los 
intervalos. Para esto, se calculó la diferencia entre el dato mayor y el menor para cada 
uno de los casos, y se dividió entre el número de intervalos deseados para cada caso. 
Finalmente, se determinó el límite superior de cada intervalo: como límite superior del 
primer intervalo, se seleccionó un valor mayor que el dato menor para que no quede 
vacío, en el caso de la casa chorizo fue 1,57 y en la cajón 1,2.
xi n i f i p i
1.57 4 4/23 18%
2.17 5 5»23 19%
2.77 8 8»23 35%
3.37 3 3»23 14%
3.97 3 3»23 14%
N=23          f i =1         p i =100%
xi n i f i p i
1.2 8 8/57 15%
2.4 21 21/57 37%
3.6 22 22/57 38%
4.8 3 3/57 5%
6 3 3/57 5%
N=57         f i =1         p i =100%
Min. Max. Media Mediana DESVEST 
0.97 3.89 2.32 2.29 0.81
Min. Max. Media Mediana DESVEST 
0.25 6.27 2.41 2.17 1.33
Por su parte, los histogramas de las Figuras 5 y 6 muestran los polígonos de fre-
cuencias de la variable Kt. Puede observarse que los valores de tendencia central se 
encuentran en el intervalo con mayor frecuencia, por lo tanto se puede inferir que son 
representaƟ vos. A parƟ r de este procedimiento se obtuvieron valores ponderados de 
Kt chorizo= 2,32 W/m
2.K y Kt cajon= 2,41 W/m
2.K (Tabla 2 y 3). Luego estos valores se reem-
plazaron en la Ecuación 01, obteniéndose de este modo un Gchorizo = 1,52 W/m
3.K y Gcajon 
=2,09 W/m3.K (Tablas 2 y 3).
4.1. Reconstrucción del Tipo
 Con los valores de K de techo ponderado para cada una de las Ɵ pologías, (Kt chorizo 
= 2,32 W/m2.K y Kt cajon= 2,41 W/m
2.K) más la información de base de datos auditados 
mencionados anteriormente, y la información del relevamiento fotográĮ co y satelital 


































1,2 2,4 3,6 4,8 6
Media = 2,41
AH Alt. Local Volumen Aenv Aexp Co Ff Fe K Techo G
m2 m m3 m2 m2 Co=AH/AE f=AH/Vol AExp/Aenv W/m2.k W/m3.k
263 3.5 920 695 558 0.38 0.28 0.8 2.32 1.52
AH Alt. Local Volumen Aenv Aexp Co Ff Fe K Techo G
m2 m m3 m2 m2 Co=AH/AE f=AH/Vol AExp/Aenv W/m2.k W/m3.k
60 2.5 150 140 117.5 0.42 0.4 0.83 2.41 2.09
Tabla 3. Síntesis de valores Kt ponderado y G para Casa Cajón.
Tabla 2. Síntesis de valores Kt ponderado y G para Casa Chorizo.
Figura 5. Histograma de frecuencia de variable Kt de Ɵ pología Casa Chorizo.
Figura 6. Histograma de frecuencia de variable Kt de Ɵ pología Casa Cajón.
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envolvente, factor de compacidad de la vivienda, factor de forma, factor de exposición 
y coeĮ ciente de pérdidas térmicas. Luego, con el programa Auto-Cad 3D pudo recons-
truirse cada una de las Ɵ pologías (Figura 7).
Figura 7. Reconstrucción de las Ɵ pologías del relevamiento peatonal.
Casa Chorizo (Izquierda)  y Casa Cajón (Derecha).
4.2. Demanda de Energía
Para el análisis de los valores de consumo de energía, se tomaron de los casos audi-
tados de ambas Ɵ pologías los valores de energía primaria. Para simpliĮ car el proceso de 
clasiĮ cación, como muestra la Tabla 5, se discriminó la variable consumo de energía pri-
maria en forma tricotómica (Czajkowski 2009): 0-0.0150 TEP/m2 (Bajo); 0.0150-0.0250 
TEP/m2 (Medio) y + 0.0250 TEP/m2 (Alto).
Al igual que como ocurrió con la variable transmitancia térmica de techo, los valores 
promedio de consumo de energía se encuentran dentro de los rangos de mayor ocu-
rrencia de los datos. Por lo tanto se pueden tomar como valores ponderados ya que son 
representaƟ vos de las muestras.
xi n i f i p i
 0-0.0150 12 12/23 53%
0.0150-0.0250 10 10/23 43%
+ 0.0250 1 1/23 4%
N=23         f i =1         p i =100%
xi n i f i p i
 0-0.0150 23 23/57 40%
0.0150-0.0250 27 27/57 48%
+ 0.0250 7 7/57 12%
N=57       f i =1         p i =100%
Min. Max. Media Mediana DESVEST 
0.004 0.029 0.015 0,014 0.007
Min. Max. Media Mediana DESVEST 
0.004 0.033 0.018 0.018 0.007
El histograma de la Figura 8 muestra un polígono de frecuencia, para la Ɵ pología 
Chorizo, alabeado a la derecha con la cola a la derecha, que indica que valor promedio 
de consumo de energía TEP/m2, se encuentra dentro del rango 0-0.0150 TEP/m2 (Bajo). 
Por su parte el histograma de la Figura 9 muestra un polígono de frecuencia, para la 
Ɵ pología Cajón que indica un valor promedio dentro del rango 0.0150-0.0250 TEP/m2 
(Medio).
Tabla 4. Frecuencia de la variable consumo de energía. Casa Chorizo (Izq.) y Casa Cajón (Der.)
xi : rango en el que aparece en el estudio este valor | ni : frecuencia absoluta 


































Media = Mediana = 0.018
Figura 10. Porcentajes de consumo de energía primaria de las Ɵ pologías analizadas.
Figura 8. Histograma de frecuencia de variable Energía primaria TEP/m2 para Casa Chorizo. 









Bajo (0-0.0150 TEP/m2) Medio (0.0150-0.0250 TEP/m2) Alto (+ 0.0250 TEP/m2)
Los gráĮ cos de la Figura 10 muestran qué porcentaje de las viviendas auditadas en-
tra en cada rango. En el caso de la Ɵ pología Chorizo la mayoría de los casos corresponde 
a un consumo bajo con el 53 %. Mientras que para el Ɵ po Cajón el mayor porcentaje de 
viviendas muestra un consumo medio (48 %).
34
5. Conclusiones
El trabajo permiƟ ó, mediante el relevamiento fotográĮ co satelital y peatonal, obte-
ner datos relevantes caracterísƟ cos de los elementos que consƟ tuyen la envolvente de 
cada Ɵ pología. Asimismo pudieron inferirse valores de transmitancia térmica de techos, 
para luego calcular un G según Ɵ po. 
Por otra parte pudieron esƟ marse valores medios de consumo de energía primaria 
para las disƟ ntas Ɵ pologías analizadas, casa chorizo y cajón, observándose que en am-
bas Ɵ pologías predominan consumos de energía bajos y medios. 
Con este trabajo se busca desarrollar un método que permita analizar de forma 
sistémica las disƟ ntas variables de los Ɵ pos que conforman el tejido urbano, y de este 
modo obtener índices de consumo de energía ơ picos.
El desarrollo de herramientas de diagnósƟ co energéƟ co, apoyada en bases de datos 
de redes edilicias, permiƟ rá mejorar el proceso de diseño y gesƟ ón de redes urbanas.
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Modelización energéƟ co-ambiental de la edilicia urbana
basado en técnicas de auditoría
y procedimientos estadísƟ cos mulƟ variados
Jorge D. Czajkowski.
1. Resumen
El trabajo que se presenta es parte de una tesis de Doctorado en Ingeniería de la 
UNLP ya defendida. Se sustenta en numerosos proyectos de invesƟ gación que permi-
Ɵ eron auditorías energéƟ cas masivas en el área metropolitana de Buenos Aires (2000 
casos encuestados, 330 auditorías globales y 95 detalladas), localidad de Río Turbio 
- Santa Cruz (350 viviendas y otros ediĮ cios), provincia de Buenos Aires (64 viviendas) 
y diversos hospitales, escuelas y ediĮ cios administraƟ vos del gran La Plata. Pretende 
generar un diagnósƟ co del comportamiento energéƟ co de sectores urbanos y junto a 
la propuesta de medidas correcƟ vas. En el Ɵ empo fueron pasando sucesivas crisis ener-
géƟ cas sin haberse implementado acciones eĮ caces. Pero las crisis son cíclicas aunque 
con condiciones levemente diferentes en cada una. Hoy se percibe en el mediano plazo 
una crisis ambiental derivada, entre otras, del mal uso y derroche energéƟ co, princi-
palmente en sectores urbanos. En estos se emiten buena parte de los contaminantes 
atmosféricos y que en el caso de la región metropolitana de Buenos Aires alcanza a 
91x108 Kg/año de CO2 y 0,07x10
8 Kg/año de NOx. Estos sólo en acondicionamiento am-
biental edilicio. A esto se suma el disconfort higrotérmico, ya que se ha encontrado 
que existen sectores que por mal diseño no alcanzan el confort derrochando recursos y 
otros que no alcanzan el confort por Infra-consumo energéƟ co. De las conclusiones de 
los proyectos surge que existe una  carencia cultural y profesional en cuanto al ahorro 
energéƟ co, el uso racional de la energía, el diseño climáƟ camente consciente y del uso 
de fuentes renovables de energía. Pasados veinte años el problema subsiste en nuestro 
país, mientras en EE.UU., Francia, Escandinavia, Alemania y hasta Brasil lograron cubrir 
el crecimiento poblacional con una estabilización o leve disminución de la demanda 
energéƟ ca, aquí sucede lo opuesto. Se detectó que a pesar que desde principios de 
siglo la oferta de tecnología construcƟ va aumenta, la calidad energéƟ ca de los ediĮ cios 
disminuye. El objeƟ vo principal fue sistemaƟ zar la experiencia metodológica, técnica y 
de desarrollo de instrumentos y herramientas para la auditoría-diagnósƟ co energéƟ co 
ambiental de ediĮ cios en sectores urbanos. Sumado a la construcción de modelos de 
ahorro de energía en calefacción y refrigeración para la República ArgenƟ na. Modelos 
que en su uso lleven a la proposición de estándares de calidad energéƟ ca edilicia. 
Palabras clave: eĮ ciencia energéƟ ca, ediĮ cios, áreas metropolitanas, modelo ener-
géƟ co, Ɵ pología, auditoría energéƟ ca. 
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2. Introducción 
Se han realizado en el país numerosos proyectos tendientes a lograr un diagnósƟ co 
del comportamiento energéƟ co de sectores urbanos, algunos ya mencionados y ha-
biéndose cuanƟ Į cado yacimientos de ahorro de energía en climaƟ zación y propuesto 
medidas correcƟ vas; pasadas las crisis energéƟ cas no se implementaron acciones. De 
haberse implementado hubieran sido necesarios: un Código Técnico de EdiĮ cación ba-
sado en la eĮ ciencia energéƟ ca edilicia que forme parte de los Códigos Municipales en 
toda construcción para habitación humana; el cumplimiento obligatorio de las Normas 
IRAM sobre Acondicionamiento Térmico de EdiĮ cios; la obligatoriedad de usar calen-
tadores solares térmicos para cubrir total o parcialmente la demanda de agua calien-
te sanitaria; sistemas de calefacción (district heaƟ ng) y refrigeración (tap warm water) 
distrital, sistemas de acumulación freáƟ ca, junto a un marco legal. Pero las crisis son 
cíclicas aunque con condiciones levemente diferentes en cada una. Hoy se percibe en el 
mediano plazo una crisis ambiental derivada entre otras del mal uso y derroche ener-
géƟ co, principalmente en sectores urbanos. En estos se emiten buena parte de los con-
taminantes atmosféricos y que en el caso de la región metropolitana de Buenos Aires 
alcanza a 91x108 Kg/año de CO2 y 0,07x10
8 kg/año de NOx (Rosenfeld et al, 1996). A esto 
se suma el disconfort higrotérmico, ya que se ha encontrado que existen sectores que 
por mal diseño no alcanzan el confort derrochando recursos y otros que no alcanzan el 
confort por Infra-consumo energéƟ co. De las conclusiones de los proyectos surge que 
existe una carencia cultural y profesional en cuanto al ahorro energéƟ co, el uso racional 
de la energía, el diseño climáƟ camente consciente y el uso de fuentes renovables de 
energía (Rosenfeld et al, 2000). Parece necesario formular lineamentos y acciones que 
se puedan incorporar en los procesos de diseño, producción y habitabilidad edilicia y 
urbana. Posibiliten una racionalización del consumo energéƟ co del hábitat y mejoren la 
habitabilidad ambiental y la producción de servicios para toda la sociedad, en un marco 
de distribución eĮ ciente de los recursos.
Junto a esto incorporar la operación y funcionamiento de los ediĮ cios en su vida 
úƟ l, donde:
Xi = variables de diseño
Yj = variables de operación
Zk = comportamiento del sistema
Zk = f (Xi , Yj)
si Yj = constante             Diseño 
si Xi = constante             Simulación operaƟ va
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Las técnicas de conservación y Uso Racional de la energía, en adelante URE; Ɵ enen 
larga tradición en Europa y América del Norte. Tuvieron fuerte impulso desde la crisis 
del ‘73 y las políƟ cas globales de conservación han obtenido signiĮ caƟ vos resultados a 
más de dos décadas de su lanzamiento. En todos esos países forman parte de los códi-
gos de construcción y planeamiento urbano y de leyes y políƟ cas prioritarias. Francia, 
por ejemplo, fue uno de los mayores impulsores de normas que contemplen la eĮ cien-
cia energéƟ ca y a lo largo de dos décadas fueron reformulando progresivamente sus 
estándares e indicadores de eĮ ciencia para adecuarlos a su realidad. El ADEME Agence 
de L´Environnement et de la Maitrise de L´Energie desde mediados de los ‘80 visitó 
nuestra región para hacer transferencia de sus avances. En la actualidad poseen una 
de las normas más Ň exibles en cuanto a su aplicación y es probable que este modelo 
pueda implementarse en nuestro medio cuando logremos avanzar en varios campos de 
regulación de calidad de componentes de la construcción edilicia (ADEME, 2007).
El análisis de modelos internacionales mostró que esos países no presentaban la he-
terogeneidad tecnológico-edilicia de la ArgenƟ na, no siendo compaƟ bles las unidades 
de análisis uƟ lizadas. Se planteó entonces la alternaƟ va de basar la invesƟ gación en un 
enfoque Ɵ pológico del parque edilicio residencial. Este proceso clasiĮ catorio implicó 
un análisis de clasiĮ caciones complejas, introduciendo conceptos de otras disciplinas 
(Harvey, 1983). Dado que una Ɵ pología se caracteriza mediante múlƟ ples variables, 
debe organizarse un conjunto complejo de datos, debiendo tener en cuenta que mu-
chas de las variables representan propiedades cualitaƟ vas. Estas se pueden clasiĮ car 
en un cierto número de categorías que pueden o no ser ordenadas y que deĮ nen o 
no un conjunto de intervalos regulares; limitándonos a plantear un orden relaƟ vo. En 
estos casos las Ɵ pologías permiten la organización de un conjunto complejo de datos 
y el análisis de los componentes de las variables con el objeto de determinar el papel 
que cada una de ellas desempeña. En esta concepción el concepto “Ɵ pología”, designa 
al conjunto de técnicas de simpliĮ cación de los datos relaƟ vos a una población, permi-
Ɵ endo concentrar la presentación en la de sus principales Ɵ pos. (Hughes et al, 1988). 
Pero previo a esto es necesario elaborar el material de base para intentar un proceso 
clasiĮ catorio automáƟ co. Esto requiere del estudio de las variables de cada Ɵ po edili-
cio, para poder intentar calcular sus distancias relaƟ vas y tamaños de las poblaciones 
relaƟ vas. Así como en nuestro caso de un proceso clasiĮ catorio tentaƟ vo de Ɵ pologías 
arquitectónicas y Ɵ pologías energéƟ cas. Tarea esta que se realizó por métodos simples 
de concentración y luego concentración parcial. Ello permiƟ ó formarse una idea abar-
caƟ va del problema planteado.
2.1. El problema 
El hábitat construido en la ArgenƟ na es complejo, ya que en toda estructura urbana 
hay un espacio natural preexistente sobre el cual se sitúa y crece una ciudad. Este cre-
cimiento, pasadas décadas o siglos al intentar interpretarse su estructura con el Į n de 
poder realizar un modelo matemáƟ co con Į nes predicƟ vos, debe ser de-construido en 
secciones y elementos operables. Una alternaƟ va es asimilar la ciudad como “capas” 
superpuestas e interactuantes compuestas por Ɵ pos de tejido que a su vez están com-
puestas por células. Hecha esta semejanza podemos entender que todo ediĮ cio o cons-
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trucción habitable es una célula o diferencial de tejido urbano (en adelante dtu). Si acor-
damos, podemos encontrar ediĮ cios similares por función, forma, dimensiones, etc. 
que sistemaƟ zadas sus variables en indicadores cuali-cuanƟ taƟ vos pueden permiƟ rnos 
construir Ɵ pos. Estos Ɵ pos sinteƟ zan diversas caracterísƟ cas y dado el nivel de abstrac-
ción de su descripción no necesariamente debe coincidir con un caso en parƟ cular.
El Censo Nacional de Población y Vivienda (INDEC, 2005) propone tres Ɵ pos de vi-
vienda perfectamente caracterizados: casa, departamento y precario. Tanto casa como 
departamento reúnen condiciones estructurales y de habitabilidad para ser pasibles de 
una auditoría energéƟ ca, mientras que precario no es de interés de esta invesƟ gación. 
Dado que son Ɵ pos muy globales es necesario construir subƟ pos y modelos para per-
miƟ r valorar y caracterizar con mayor detalle los dtu. Este es un primer problema y la 
construcción de Ɵ pos del hábitat metropolitano de Buenos Aires fue uno de los proble-
mas a abordar por la invesƟ gación. Otro problema es la herramienta de medición de los 
dtu y se propone uƟ lizar auditorías energéƟ cas que podrán ser globales o detalladas en 
función del grado de resolución que se desee. A lo largo de esta invesƟ gación se fueron 
modiĮ cando los instrumentos de medición y esto llevó a una constante adaptación de 
los protocolos adaptados de antecedentes internacionales. En el país aún no se cuenta 
con un protocolo de auditoría normalizado y se busca que de esta invesƟ gación surja 
uno adecuado a nuestra realidad construida. Luego, debe sistemaƟ zarse y analizarse 
la información y nuevamente aparece el problema donde las herramientas de cálculo 
no son totalmente adaptables a nuestros requerimientos y por esto se construye un 
sistema informaƟ zado en base CAD junto a subprogramas relacionados. Ya analizados 
los Ɵ pos nos encontramos con que los dtu de nuestras ciudades poseen una intensidad 
energéƟ ca potencial de operación que excede en mucho valores internacionales. En 
función de este problema se busca proponer Modelos de Ahorro de Energía en Cale-
facción y Refrigeración de EdiĮ cios con el Į n de que sean usados para contener la de-
manda y reducir su intensidad energéƟ ca. Dado que es necesario validar estos modelos 
hay que implementar las medidas de diseño energéƟ co propuestas en casos de estudio 
para luego poder auditarlas y contrastar resultados. Este problema debe ser abordado 
al menor costo. 
3. ObjeƟ vo 
El objeƟ vo principal apunta al análisis y modelización energéƟ co-ambiental de la 
edilicia urbana basado en técnicas de auditoría y procedimientos estadísƟ cos mulƟ va-
riados. Se muestran resultados de la sistemaƟ zación metodológica, técnica y de desa-
rrollo de instrumentos y herramientas para la auditoría-diagnósƟ co energéƟ co ambien-
tal de ediĮ cios en sectores urbanos. Sumado a la construcción de modelos de ahorro de 
energía en calefacción y refrigeración para la República ArgenƟ na. Modelos que en su 
uso lleven a la proposición de estándares de calidad energéƟ ca edilicia. Instrumentos 
con los cuales se pueda avanzar en la implementación de políƟ cas acƟ vas por parte de 
los responsables del subsector del hábitat. Se elaboran indicadores comparaƟ vos del 
consumo de energía en viviendas de la región con respecto a otros países.
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4. Metodología 
4.1. CaracterísƟ cas del universo de análisis 
El trabajo deĮ ne como universo de análisis los ediĮ cios de centros urbanos localiza-
dos principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires AMBA (385 casos) y Gran 
La Plata GLP (58 casos) al los que se han sumado algunos casos en los extremos sur pata-
gónico (28 casos) y en el nordeste (23 casos). Estos fueron encuestados y monitoreados 
durante 5 a 7 días. Mientras los úlƟ mos fueron abordados recientemente, los casos del 
AMBA+GLP se vienen analizando desde 1986. 
La ArgenƟ na posee una población de 35.878.882 habitantes que residen en 
10.059.866 hogares (INDEC, 2005). La principal zona analizada compuesta por el 
AMBA+GLP representa el 33,64% de la población y el 36,12 % de hogares. La población 
esƟ mada para 2009 considerando la tasa de crecimiento sería de 39.745.613, que im-
plica un crecimiento poblacional del 10.78% en siete años a razón de 1.58%/año. Podría 
esƟ marse que el sector construido creció con la misma tasa. Si discriminamos ciudad 
de Buenos Aires con provincia respecto al acceso a servicios podemos notar que para 
ciudad Buenos Aires el 99,6% posee cloaca, el 99,9% agua de red, el 99,0% energía 
eléctrica de red y el 65,5% gas de red. Mientras que en la Provincia de Buenos Aires el 
50,3% posee cloaca, el 75,1% agua de red, el 96,8% energía eléctrica de red y el 78,4% 
gas de red. Así esta zona concentra al 33,64% de la población del país y el 90% de la de-
manda total de energía primaria para el subsector edilicio (vivienda, salud, educación, 
administración). 
Figura 1. Imágenes satelitales de las regiones en estudio. Fuente: Google Maps. 
Los programas y planes de eĮ ciencia energéƟ ca propuestos por sucesivos gobiernos 
se centraron en el ahorro de energía eléctrica que representa el 30% de la demanda de 
energía secundaria para el sector residencial y el 26,3% del comercial y público (BEN, 
2005). Pero dado que la demanda de energía eléctrica representa el 15.5% de la energía 
secundaria total (45.059 miles de TEP en 2005); el consumo de energía eléctrica del 
sector residencial será 4.65% y el sector comercial y público 4.08%. En la Figura 2 puede 
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observarse que en años recientes la cuarta parte del consumo de gas natural fue para 
la generación de energía eléctrica. Y el 11% del total fue para el consumo eléctrico en 
los subsectores residencial (R), comercial (C) y ediĮ cios de la administración pública. En 
promedio, de los años 2006/7, un tercio del consumo directo de gas natural con Į nes 
térmicos en los subsectores R+C+EO fue para calefacción, cocción y agua caliente sani-
taria. En la Figura 3 el ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) esƟ ma que un 13% 
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Figura 3. Relación entre el consumo especíĮ co de gas natural (m3/día) en el subsector residen-
cial respecto a la temperatura media mensual. Fuente: ENARGAS, 2008. 
La Figura 3 compara las pendientes de consumo para usuarios de todo el país donde 
puede verse que el consumo especíĮ co de gas natural en el sector residencial es inferior 
en casi 5 m3/día. Esto implica que los planes de URE debieran orientarse, principalmen-
te, hacia la demanda de energía en climaƟ zación + cocción + agua caliente sanitaria que 
representan el 17.6 % de la demanda total de energía secundaria, para el sector resi-
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dencial y el 3.3% para el comercial y público. Un análisis por subsector muestra que para 
el residencial el 20.8% es energía eléctrica y el 79.1% combusƟ bles gaseosos-líquidos y 
sólidos. En comercial y público el consumo de energía  eléctrica representa el 55.2% y 
el 44.8% combusƟ bles gaseosos-líquidos y sólidos. El 20% del total de gas natural con-
sumido en los años 2006/7 fue para calefaccionar ediĮ cios residenciales, comerciales y 
administraƟ vos. Esto jusƟ Į ca un enfoque en la invesƟ gación centrado en la demanda y 
de esta demanda en parƟ cular en lo aƟ nente a la climaƟ zación de ediĮ cios. En la misma 
Į gura se ven dos regiones o Ɵ pos de consumo: en cruces los alcanzados por subsidios 
de hasta el 76% de la factura y en círculos los que no cuentan con subsidios directos. 
En el úlƟ mo caso hay menor dispersión en función de la temperatura media mensual 
del siƟ o. 
El país, según el úlƟ mo Censo discrimina a los ediĮ cios en 6.268.228 (62,2%) de 
viviendas unifamiliares o casas, 1.599.348 (15,9%) de departamentos en ediĮ cios. El 
21,9% restante denominado precario solo se menciona a modo informaƟ vo reúne a va-
rias categorías propuestas por el INDEC (2,26% ranchos, 2,79% casillas, 0,73% piezas en 
inquilinatos, 0,25% piezas en hotel o pensión, 0,21% locales no construidos para habita-
ción y 0,04% viviendas móviles). Hay dos segmentos claramente diferenciados y son: a. 
la Ciudad de Buenos Aires donde el 65,3% de la población habita en ediĮ cios de depar-
tamentos, solo 28,2% lo hace en casas y la precariedad es relaƟ vamente baja (6,42%) y 
b. la gran conurbación donde la mayoría habita en casas (64,2%), casi un tercio (26,34%) 
habita ediĮ cios precarios y solo el 9,5% habita ediĮ cios de departamentos.
Otro indicador importante es que a mayor temperatura media anual o menor laƟ -
tud crece signiĮ caƟ vamente la precariedad habitacional. Precariedad que llega al ex-
tremo en las provincias del norte ArgenƟ no donde más de la mitad de la población 
habita viviendas precarias. Son destacables los casos de Formosa (58,7%), SanƟ ago del 
Estero (54,1%), Chaco (50,7%), Misiones (49,7%), Salta (42,6%), Jujuy (41,7%), Tucumán 
(35,6%), donde entre 1/3 y casi 2/3 de las viviendas son precarias.
A mayor temperatura y humedad ambiente, mayor precariedad. 
La invesƟ gación profundizará el mejoramiento del conocimiento de las viviendas uni-
familiares o casas y los departamentos en ediĮ cios que representan el 62,2% y 15,89% 
del parque habitacional y entre ambos son el 78,1% del total. De estas, posteriormente 
cuando analicemos la demanda energéƟ ca seleccionaremos las que posean servicio de 
electricidad y gas natural. Así podemos segmentar el problema en dos grandes grupos:
• Un 78,1 % del parque habitacional, posee unas ciertas caracterísƟ cas İ sicas, 
Ɵ pológicas, construcƟ vas que demandan una cierta canƟ dad de energía en función 
del clima y cultura del siƟ o donde se emplazan. Pero además requieren del desarrollo 
de estrategias de rediseño y adecuación energéƟ ca y son pasibles de someterse a una 
auditoría energéƟ co-ambiental. 
• El 21,9% restante no reúne condiciones de habitabilidad para una calidad de vida 
de sus habitantes y requiere de la implementación de planes masivos de construcción de 
viviendas. Desde ya no son pasibles de someterse a una auditoría energéƟ co-ambiental 
salvo que sea con un objeƟ vo antropológico-social. 
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La pregunta es ¿porque no auditar lo precario...? pueden esgrimirse varias razones 
y se considera que entre las principales: a. no son viviendas aptas y deben formar parte 
de las previsiones del Estado para asignarles una vivienda digna; b. volvemos a pre-
guntarnos ¿que signiĮ ca una vivienda digna...?. Todavía se considera que una vivienda 
digna es aquella construida con materiales nobles y duraderos (hormigón, ladrillos y 
bloques de concreto o Ɵ erra cocida, piso sobre contrapiso, cubiertas de chapa - tejas - 
H°A°, instalación sanitaria - eléctrica - gas, etc) desde ya con carpinterías y vidrios. Pero 
en esta ecuación todavía no se incluyó el ciclo de vida de los  materiales y del ediĮ cio y 
la eĮ ciencia energéƟ ca. Esto lleva a que se construyan viviendas de “costo inicial lo más 
bajo  posible” sin considerar las consecuencias sobre mantenimiento y reposición en el 
mediano y largo plazo. La tesis centró su interés en mostrar como se comporta ambien-
talmente el paradigma de vivienda digna para luego proponer elementos tendentes a 
que se produzcan viviendas ambientalmente dignas, que es lo que vamos a necesitar 
en este siglo XXI con carencia de recursos y cambio climáƟ co (Czajkowski, 2009). Así el 
trabajo se centró en las viviendas, ediĮ cios de viviendas y otros; que demandan energía 
de las redes de electricidad y gas natural y son pasibles de ser someƟ das a un reciclado 
energéƟ co a Į n de mejorar la calidad de vida de sus ocupantes, reducir la demanda de 
energía en climaƟ zación y las emisiones de gases de efecto invernadero GEI (CO2, CO, 
NOX, SOX y metano).
4.2. La auditoría energéƟ ca - ambiental (AEA) edilicia 
La auditoría energéƟ ca - ambiental (AEA) edilicia es un conjunto de procedimientos 
que nos permiten conocer como se comporta un ediĮ cio respecto a: 
1. Los consumos de energía discriminados sean de entrada y salida del ediĮ cio como 
sistema.
2. Los consumos de energía dentro de ediĮ cio discriminados por usos.
3. El clima exterior e interior del ediĮ cio.
4. El nivel de confort higrotérmicos.
5. Las caracterísƟ cas construcƟ vas, formales y dimensionales del ediĮ cio.
6. El modo de uso de las energías por los usuarios y otros.
La realización de una auditoría energéƟ ca requiere de: brújula, cinta métrica de 5 
m y de 30 m, cámara fotográĮ ca analógica o digital, documentación gráĮ ca, planos mu-
dos para realizar anotaciones, encuesta, etc. Dependiendo de que se desee conocer 
se requerirá instrumental de medición: Micro adquisidores de datos “HOBO H8-002 y 
H8-004” (temperatura, humedad e iluminación); Estación meteorológica marca “Davis 
Weather Link II” (temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento, lluvia y pre-
sión atmosférica); Adquisidores de datos portáƟ les “Davis PercepƟ on II” (temperatura, 
humedad y presión atmosférica); Tester ambiental 4 en 1 (anemómetro, higrómetro, 
termómetro y luxómetro) marca “Lutrón LM-8000”; Termómetro infrarrojo con puntero 
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láser “Lutron  TM-949”; Anemómetro/Termómetro de hilo caliente “Lutron”; Anemó-
metro axial de mano; Termohigrógrafo mecánico marca SIAP; Termómetros de máxi-
ma y mínima; Higrómetro de precisión marca SIAP; Luxómetro digitales “TES 1330”; 
Decibelímetros “Lutron 4011”. Para el procesamiento de la información se uƟ lizaron 
programas como: “PCLink3” para los datos meteorológicos, “BoxCarPro 3.01” para los 
datos generados por los micro adquisidores de datos, el “Psicro 1.1” para los diagramas 
de confort, el “EnergoCAD” (Czajkowski, 1992) para los balances estacionarios, el “Au-
ditCAD” (Czajkowski, 1999) para los análisis energéƟ cos, el “Discrgas” para discriminar 
el consumo debido a agua caliente y cocción (Czajkowski et al, 2003) y “EnergyPlus 3.2” 
para simulaciones numéricas. 
5. Análisis de resultados 
5.1. CaracterísƟ cas Ɵ pológicas 
Dada la complejidad del parque de viviendas se realizó una evaluación y clasiĮ cación 
Ɵ pológica conformando un catálogo de Ɵ pologías para el área metropolitana de Buenos 
Aires y gran La Plata  (Czajkowski, 1991), que con error razonable, es extrapolable a casi 





h SUH VUH SE VE





1 Chorizo 1 3,40 103 350 ͲͲ ͲͲ
2 Cajón 1 2,72 75 204 ͲͲ ͲͲ
3 Dúplexmixto 2 2,80 131 367 ͲͲ ͲͲ
4 Racionalista 2 2,80 106 297 ͲͲ ͲͲ
5 Chaletcaliforniano 1a2 3,54 142 503 ͲͲ ͲͲ
Pública
6 ChaletEstatal 1 2,85 85 242 ͲͲ ͲͲ
7 CasaEstatal 1 2,64 57 150 ͲͲ ͲͲ









9 Rentapasillo 1 2,63 64 168 320 840
10 Rentaaltura 2a3 2,63 55 145 550a825 1450a2175
11 EdificioP.H. 4a12 2,64 59 155 1180a3540 3100a9300
12 TorreP.H. 8a32 2,63 51 132 1632a6528 4224a16896
Pública
13 BloqueEstatal 3 2,70 61 165 732 1980
14 TorreEstatal 4a14 2,61 75 196 1200a4200 3136a10976
15 PlacaEstatal 4a14 2,72 58 158 1856a6496 5056a17696
Tabla 1. Tipos de viviendas en el AMBA y GLP. Fuente: Elaboración propia, 2008.
Donde: h es altura media locales; SUH es superĮ cie de la unidad habitacional; VUH es volumen de 
la unidad habitacional; SE superĮ cie del ediĮ cio y VE volumen del ediĮ cio.
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En la Tabla 1 se muestran canƟ dades y superĮ cie cubierta por Ɵ pos edilicios de 
viviendas, mediante la operación de parƟ r de los datos censales de casas y departa-
mentos para la región del AMBA+GLP que cruzados con los ediĮ cios auditados nos 
permite decir que en la región AMBA, para 2.996.771 unidades habitacionales hay 
246.412.199 metros cuadrados construidos para viviendas pasibles de acceder a un 
Programa de Mejoramiento EnergéƟ co - Ambiental. En otro trabajo se muestra un 
avance metodológico por parte de la doctoranda Carolina Vagge del LAyHS para reco-
nocer y cuanƟ Į car a escala masiva, mediante imágenes satelitales, CAD y GIS, grandes 
espacios urbanos.
5.2. Sobre modelos de ahorro de energía en calefacción y refrigeración
La complejidad del universo de análisis se sinteƟ zó mediante Ɵ piĮ cación, constru-
yendo dtu representaƟ vos. Los casos auditados se analizaron y modelizaron con el Ener-
goCAD y el AuditCAD. Una mayor simpliĮ cación en Ɵ pos ideales simples permiƟ ó el 
desarrollo de modelos de ahorro de energía en calefacción y refrigeración de alcance 
nacional que se convirƟ eron en las Normas IRAM 11604 y 11659-1 y 2. La Figura 4 
muestra solo un ejemplo de los indicadores energéƟ cos generados, que abarcaron ca-
lefacción y refrigeración de ediĮ cios divididos en tres Ɵ pos: “casa”, “bloque” y “torre” 
(Czajkowski, 2009). 





















Figura 4. Carga térmica admisible en refrigeración para ediĮ cios Ɵ po torre para la ArgenƟ na 
en función del volumen a refrigerar y la temperatura de diseño máxima.  
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El análisis de resultados para conocer el nivel de derroche de energía, posible de 
contener con Į nes de generar un yacimiento potencial de ahorro de energía, determinó 
que el consumo medio diario de GN en viviendas encontrado por ENARGAS es de 0,56 
m3/°C día, el modelo desarrollado arroja un valor algo superior de 0,73 m3/°C día. Esto 
muestra varias cosas: por una parte el valor medio de ENARGAS es un 30% inferior al 
obtenido mediante auditorías, e implica que se calefacciona menos de lo que se ha 
encuestado. Otra posibilidad es que la muestra auditada Ɵ ene una tendencia hacia sec-
tores económicos medios a medios altos, lo cual implica que es signiĮ caƟ vo el impac-
to de los sectores de bajos recursos que habitan viviendas de similares caracterísƟ cas 
tanto en dimensiones como en sistemas construcƟ vos. La diferencia es que los sectores 
sociales medios bajos y bajos consumen menos y esto solo se puede lograr por menor 
Ɵ empo de calefacción, menor superĮ cie calefaccionada y por ende temperaturas me-
dias interiores muy por debajo de un confort a 18°C.
5.3. Comparación entre valores de consumo de gas natural en calefacción 
auditados medios de viviendas argenƟ nas, valores normaƟ vos nacionales 
e internacionales
Otro interrogante surge cuando hablamos de derroche energéƟ co y la Figura 5 sin-
teƟ za varias cuesƟ ones:
1. ArgenƟ na a representa lo que debiera consumirse para mantener las viviendas a 
18°C y es claro que prácƟ camente triplica el valor de ArgenƟ na b. 
2. ArgenƟ na b representa lo que realmente se consume y es mucho menos de lo 
que debiera consumirse. Esto implica que, con el modelo de construcción tradicional 
vigente se condena a que los habitantes nunca alcancen condiciones de habitabilidad 
higrotérmica.
3. ArgenƟ na IRAM 11604 o lo propuesto en el modelo de ahorro de energía en 
calefacción también es comparable con los países citados e inferior en un 27,3% de 
ArgenƟ na b, pero con confort a 18°C.
Pero los estándares propuestos están lejos de las exigencias de Alemania que pri-
mero buscaron contener la demanda, luego fueron en busca de impulsar ediĮ cios de 
baja energía y hoy comienzan a exigir ediĮ cios de energía cero o energía plus. Esto 
implica una revolución en el modo de entender a un ediĮ cio como sistema energéƟ co: 
un ediĮ cio “convencional” puede entenderse como un sistema en el que deben ingresar 
vectores energéƟ cos para mantenerlo funcionando y luego de ser usado en diversos 
servicios, emiƟ r desechos al ambiente en forma de calor, gases, líquidos o sólidos. Un 
modelo “sustentable” busca que el ediĮ cio sistema minimice el uso de vectores ener-
géƟ cos y servicios y mantenga sus condiciones de habitabilidad, alimentando a los sis-
temas urbanos.
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Figura 5. Comparación de la demanda de energía en viviendas Ɵ po medias 
de ArgenƟ na y otros países.
6. Conclusión
La invesƟ gación muestra que prácƟ camente la totalidad del hábitat construido na-
cional es energéƟ camente ineĮ ciente. Esta ineĮ ciencia crónica y creciente en el Ɵ empo 
genera un derroche de energía en parƟ cular en fuentes no renovables. Principalmente 
debido a que desde hace 50 años la ArgenƟ na es netamente dependiente de combusƟ -
bles fósiles (gas natural, petróleo y derivados) y todavía no hay políƟ cas suĮ cientemente 
acƟ vas e intensas que busquen reducir dicha dependencia. Se ha discuƟ do que el modo 
de construir es relaƟ vamente constante en todo el país, y la variable es el consumo de 
energía. Debiéramos tender a que el modelo de construcción sea variable y el consumo 
debiera ser constante en cualquier punto del país. Parece una utopía pero esto podría 
ser facƟ ble. Desde hace dos décadas y de forma creciente se subsidia el consumo de 
energía, devenido en derroche, y no la eĮ ciencia energéƟ ca. Principalmente a la pobla-
ción patagónica, que aunque de poco peso en la demanda total implica un ejemplo de 
lo que no debe hacerse. Esta perturbación se mostró en la Figura 2 con datos oĮ ciales. 
Debemos volver a preguntarnos ¿como reverƟ r esta insustentable tendencia? Posible-
mente un camino sea hacer de uso obligatorio los modelos de ahorro de energía ex-
puestos, pero para esto los estándares debieran ser obligatorios y no voluntarios como 
en la actualidad. Las leyes existen y están. Y ¿cual es el impedimento?... diversos actores 
sociales con poder de decisión que evitan todo Ɵ po de cambio o modiĮ cación del mode-
lo de desarrollo insustentable. Se encontró que hay dos ArgenƟ nas, una de medio a alto 
nivel económico que cuenta con acceso a todos los servicios y otra de medios a bajos 
recursos que, o no cuenta con los servicios básicos, o estos son de baja calidad. Pero 
la constante es la baja calidad de la envolvente térmica, con independencia del sector 
social que analicemos. Y que deriva en crecientes consumos de energía apoyados en 
un concepto de confort consumista que se opone al concepto de habitabilidad. El po-
der haber parƟ cipado en el Ɵ empo en diversos foros con diversos actores del hábitat, 
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muestra una fuerte resistencia a inverƟ r en eĮ ciencia. Hasta el presente no solo se ha 
subsidiado la ineĮ ciencia energéƟ ca edilicia, sino que esta ineĮ ciencia se ha extendido a 
escala territorial. Recién a principios del 2009 el ENARGAS convocó a un reducido grupo 
de referentes, entre los cuales me encontraba, a una tormenta de ideas para ver que 
caminos podían seguirse para tender a contener la creciente ineĮ ciencia de las cons-
trucciones. Producto de esto el 5 de agosto del 2009 se crea el subcomité de EĮ ciencia 
EnergéƟ ca Edilicia, comienza a debaƟ rse el esquema de Norma IRAM 11900 para el 
eƟ quetado energéƟ co de ediĮ cios, que es aprobado en marzo 2010. Solo el Ɵ empo dirá 
si se efecƟ vizará su aplicación. Las construcciones energéƟ camente eĮ cientes y susten-
tables implicarán romper el modelo de dependencia del territorio, para pasar a que 
cada dtu genere más recursos de los que demanda, minimizando el impacto ambiental 
local, regional y global. Esta es la tendencia actual y es la reŇ exión hacia donde debe 
conƟ nuar la línea de trabajo iniciada hace dos décadas.
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Modelación morfológica - energéƟ ca - Ɵ pológica
de la ciudad de La Plata, ArgenƟ na
Carolina S. Vagge , Jorge D. Czajkowski.
1. Resumen
El trabajo de invesƟ gación presentado se encuadra dentro de la realización de una 
beca doctoral Ɵ po I CONICET para aspirar al grado de doctora en Arquitectura y Urbanis-
mo de la FAU-UNLP. El tema de trabajo reĮ ere a un “Modelo alternaƟ vo de planeamien-
to estratégico energéƟ co-ambiental de áreas metropolitanas MAPES basado en diferen-
ciales de tejido urbano”. También se enmarca dentro del proyecto de invesƟ gación PICT 
ANPCyT 2006-956: “EĮ ciencia energéƟ ca edilicia en áreas metropolitanas. Evaluación 
mediante auditorías y propuestas de estándares”.
El crecimiento urbano introduce permanente presión a las áreas metropolitanas. 
La demanda de energía se incrementa, lo que provoca en los países desarrollados in-
versiones en eĮ ciencia energéƟ ca, nuevas fuentes de energía y regulación. En nuestros 
países periféricos la demanda de energía crece a mayor velocidad que el crecimiento 
poblacional y la oferta; creando crisis y escasez. Entonces es necesario crear mapas de 
demanda potencial de energía de las metrópolis. 
El tejido urbano es una aproximación conceptual para modelizar la demanda de 
energía, e indica dónde, cómo y cuánta  energía se consume.
Este trabajo presenta el estudio Ɵ pológico-energéƟ co-morfológico de disƟ ntas man-
zanas  dentro del tejido de La Plata. Mediante un procedimiento aleatorio  se localiza-
ron 6 zonas sobre el plano de la ciudad, según la Ordenanza 9231 de Ordenamiento 
Territorial y Uso del Suelo: UC3,UR1, UC2a, UC2b, UC4a y UC5b. Luego se realizó un 
relevamiento fotográĮ co de las manzanas seleccionadas. Esta información se cruzó con 
consumos de energía obtenidos a parƟ r de disƟ ntas campañas de medición realizadas 
por integrantes del LAyHS y otras fuentes.
La modelización de la demanda de energía en el subsector residencial, representa 
un avance en el conocimiento. Asimismo poder  comunicar la información perƟ nente, 
facilitará a los planiĮ cadores urbanos y energéƟ cos la toma de decisiones, a parƟ r de 
una visión no convencional.
Palabras claves: Modelación, Tipología edilicia, Consumo de energía.
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2. Introducción
La ciudad de la Plata (Figura 1) fue fundada en 1882 por el Gobernador Dr. Dardo 
Rocha, para cumplir la función de Capital de la provincia de Buenos Aires. 
El siƟ o elegido se situaba a 60 km al sudeste de Buenos Aires y a unos 8 km del Río 
de La Plata, permiơ a una fácil comunicación con la Capital Federal y la posibilidad de 
contar con un puerto.
Una de sus caracterísƟ cas principales es haber sido diseñada de acuerdo a un plan 
previo a parƟ r de las ideas del siglo XIX. El plan regional constaba de tres elementos: 
Casco Urbano, Zona de chacras y quintas y el puerto.
Figura 1. Ubicación de la ciudad de La Plata, Buenos Aires, ArgenƟ na.
2.1. Período 1882-1910
Los primeros pobladores de la nueva ciudad fueron inmigrantes que parƟ ciparon 
en la construcción de las obras de la urbanización y el puerto y por un grupo menos 
numeroso de trabajadores naƟ vos. Para 1890, a sólo 5 años de su fundación, La Plata 
contaba con 65.000 habitantes.
La función de la nueva ciudad era de carácter administraƟ vo y prestación de servi-
cios.
La estructura de la ciudad se conformaba, por un eje fundacional deĮ nido por dos 
avenidas que conectaban el puerto con el interior del país, un sistema de espacios ver-
des, avenidas ortogonales y diagonales, más un sistema de anillos periféricos producƟ -
vos de abastecimiento local.
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La compra indiscriminada de parcelas dio origen a la suburbanizacion, distorsionán-
dose de este modo la traza original de la ciudad.
Las primeras regulaciones urbanísƟ cas de la época fueron de carácter general. Se 
estableció como criterio urbanísƟ co una clara diferenciación entre lo público y lo pri-
vado. Los ediĮ cios públicos, de carácter insƟ tucional se implantaron en el centro de la 
manzana. En cambio la ediĮ cación privada se materializó, en general, a través de la casa 
chorizo, dando como resultado un lenguaje de fachada uniforme.
2.2. Período 1910-1940
En este período la población creció de manera uniforme, debido al aporte migra-
torio que recibió la provincia de Buenos Aires y la región en parƟ cular. Se instalaron 
establecimientos de carácter industrial y comercial.
En cuanto a las Ɵ pologías de ediĮ cación predominantes, se incorporaron los garajes 
o cocheras a las casas chorizo, y se adoptó la Ɵ pología de casa de rentas como vivienda 
mulƟ familiar: comercio con 5 o 6 niveles de altura, superando a los ediĮ cios públicos 
fundacionales.
2.3. Período 1940-1960
En este período se mantuvo la tendencia de crecimiento, siendo mayor en las locali-
dades periurbanas respecto del casco.
Comenzó un proceso de renovación edilicia en las zonas céntricas. De a poco, se re-
emplazaron estructuras anƟ guas por ediĮ cios en altura y viviendas anƟ guas por nuevas 
Ɵ pologías de vivienda individual racionalista. También surgieron los ediĮ cios con de-
partamentos en planta baja, alineados por pasillos como nueva modalidad de vivienda 
mulƟ familiar, al mismo Ɵ empo, ocupando más superĮ cies dentro de las manzanas. 
2.4. Período 1960-2000
En este período comenzó la consolidación deĮ niƟ va del eje La Plata - Buenos Aires. 
El crecimiento de población del parƟ do para este período fue bajo, y el crecimiento del 
casco en parƟ cular fue nulo. 
La renovación urbana se llevó a cabo a parƟ r del ediĮ cio en altura como Ɵ pología 
predominante, rompiendo de este modo con el modelo fundacional. Comienzan a apa-
recer Ɵ pologías suburbanas provocando modiĮ caciones  morfológicas dentro del casco 
(CurƟ t 2003).
La explosión demográĮ ca de los úlƟ mos 100 años es un fenómeno sin precedentes 
en la historia de la humanidad. Hacia 1900, solo el 14 % de la población vivía en ciuda-
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des, un total de 200 millones de personas. A principios del siglo XXI el 50 % de la pobla-
ción mundial es urbana con un esƟ mado de 3.000 millones de personas.
Pero la gran explosión demográĮ ca del futuro próximo tendrá lugar en los países en 
vías de de desarrollo. El banco mundial prevé que el 80% de la población de esos países 
vivirá en ciudades en el 2025. (Dominique Gauzin-Muller 2002).
El crecimiento urbano fue de tal magnitud que en el plazo de 30 años el hombre 
ha ediĮ cado tanto como en toda su historia. Se esƟ ma que será necesario construir el 
equivalente a 1000 ciudades de tres millones de habitantes en los próximos 40 años, 
principalmente en los países en vías de desarrollo. Tal perspecƟ va da un senƟ do con-
creto de la necesidad de dotar a la ediĮ cación y planiĮ cación urbana mundial futura 
de una lógica cercana al desarrollo sostenible, debiéndose plantear a largo plazo (San-
tamouris, 2001).
Cualquier intento serio de reorientar el comportamiento de las actuales conurbacio-
nes hacia bases más sostenibles, en el senƟ do fuerte y global antes apuntado, pasa por 
modelizar su funcionamiento para replantearlo y seguir después, con datos en la mano, 
los cambios que se operen en las canƟ dades de recursos y de territorio que se venían 
dilapidando, directa o indirectamente, en aras de la sostenibilidad local de las mismas. 
La modelización del comportamiento de los sistemas urbanos y el establecimiento de 
baterías de indicadores que faciliten su comparación y seguimiento, deben de apoyarse 
mutuamente (Naredo, 1997). 
Figura 2. Evolución poblacional de La Plata.
3. ObjeƟ vo
El objeƟ vo de este trabajo es describir la metodología uƟ lizada para desarrollar un 
modelo Ɵ pológico-energéƟ co-morfológico de disƟ ntas manzanas dentro del tejido de 
la ciudad de La Plata.
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4. Metodología
4.1. Adquisición de datos
Para la obtención de datos se realizaron auditorías detalladas en disƟ ntos Ɵ pos de 
vivienda que incluyeron una encuesta socio-energéƟ ca y una campaña de medición de 
invierno entre junio y agosto de 2008, y una campaña de verano durante los meses de 
enero y febrero de 2009. Para realizar las auditorías se uƟ lizaron micro-adquisidores 
de datos HOBO U10 (temperatura y humedad), un micro-adquisidor de datos HOBO 
U12 (temperatura, humedad e iluminación), una estación meteorológica HOBO Pro V2 
(temperatura y humedad), un termómetro infrarrojo Lutron TM-949 y un termóme-
tro /anemómetro Lutron LM 8000. Se uƟ lizaron Hobos para registrar las condiciones 
higrotérmicas en ambientes diurnos y nocturnos de las disƟ ntas viviendas auditadas 
(Figura 4).
También, en algunos de los casos auditados, se colocaron dos micro-adquisidores 
de datos para medir la frecuencia y Ɵ empo de encendido de quemadores en cocinas y 
calentadores de agua (Figuras 5 y 6). Esta información luego podrá ser procesada con el 
programa Discrgas a Į n de obtener consumos (Czajkowski et Al, 2003).
Se instaló una estación meteorológica en el paƟ o de una de las viviendas en ambos 
períodos de medición (Figura 3). Se midió durante días laborales y no laborales. El in-
tervalo de toma de datos se Į jo en 15 minutos en los hobos ubicados en los disƟ ntos 
ambientes y exterior. 
Además de los datos obtenidos a parƟ r de estos casos abordados recientemente en 
el marco del plan de beca, también se uƟ lizaron casos del Área Metropolitana de Bue-
nos Aires (AMBA) + Gran La Plata (GLP) que se vienen analizando desde el año 1986.
En cuanto al instrumental de procesamiento de la información, se uƟ lizó el “Excel”, 
el “HOBOware-Pro” y el “BoxCarPro”, para los datos generados por los hobos. Para el 
análisis del la auditoría se usó el programa AuditCAD (Czajkowski, 1999). 
Figuras 3-4-5-6. Estación meteorológica en el paƟ o de la casa. Ejemplo de localización 
en dormitorio. Ubicación del microadquisidor de datos en conducto del termotanque y cocina.
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4.2. CaracterísƟ cas del área estudiada
En cuanto a la metodología uƟ lizada, se prosiguió mediante un procedimiento alea-
torio: se localizaron 6 zonas sobre el plano de la ciudad (Figura 7). Luego se realizó un 
relevamiento fotográĮ co de las manzanas seleccionadas (Figura 8). Esta información 
se cruzó con información catastral de La Dirección de Catastro de la Municipalidad de 
la Plata e información satelital (GoogleEarth) con el Į n de generar un levantamiento 
morfológico de las zonas, idenƟ Į cando el Ɵ po edilicio con el relevamiento fotográĮ co y 
la ayuda del “Catálogo de Ɵ pologías de viviendas urbanas en el área metropolitana de 
Buenos Aires” (Rosenfeld-Czajkowski 1992). Este antecedente se basó en una canƟ dad 
esƟ mada de 3000 auditorías globales y 400 detalladas. La auditoría global constaba de 
una encuesta breve y consumos por facturas de servicios, mientras que la detallada 
incluía mediciones durante 7 días.
Figura 7. Manzanas de la ciudad de La Plata seleccionadas aleatoriamente
como muestra de trabajo.
Figura 8. Relevamiento fotográĮ co de las manzanas seleccionadas.
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4.3. Análisis de datos mediante la tecnología SIG y AutoCAD 2D y 3D.
Usando el programa Auto CAD Map 3D 2009 se extrajeron los atributos de las parce-
las en formato de tabla de datos de Access. Obtenida la tabla de datos, se completó con 
valores globales de consumo de energía obtenidos a parƟ r de trabajos de invesƟ gación 
realizados previamente por integrantes del LAyHS y la realización de auditorías energé-
Ɵ cas mencionadas anteriormente en el punto 1. Con el Į n de mostrar los datos de la 
zona analizada de forma clara y comprensible, se uƟ lizaron los productos de la familia 
de MapInfo (Figura 9). 
Figura 9. Flujo de trabajo para recopilar, analizar y visualizar los datos.
Con el programa AutoCAD Map de un archivo DWG (plano del parƟ do de la ciudad 
de La Plata) se exportaron los atributos, en este caso de las parcelas, desde donde fue-
ron automáƟ camente transferidos a una base de datos de Access. Luego, la tabla de 
datos se completó con Ɵ pología edilicia, consumo de gas natural, consumo de energía 
eléctrica y fotos del frente del ediĮ cio. Se vinculó luego esta tabla en el programa Map-
Info para poder crear los mapas de los datos relevados (Figura 10).
Luego, se dibujaron las disƟ ntas ediĮ caciones de las manzanas con el programa Au-
toCAD 2D (Figura 11) sobre capturas que se extrajeron del Google Earth, que más tarde 
se levantaron en tres dimensiones.
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Figura 11. Dibujo de las ediĮ caciones con programa AutoCAD sobre imágenes de Google Earth.
5. Análisis de resultados
De los datos analizados con la herramienta Map Info, AutoCAD, más el relevamiento 
fotográĮ co, podemos observar que las Ɵ pologías con mayor peso son la casa chorizo y 
la casa racionalista.
La casa racionalista se organiza a parƟ r de un esquema funcional en el que se tra-
tan como zonas diferenciadas los ámbitos comunes, los ámbitos ínƟ mos y los servicios. 
Generalmente se segrega en plantas, ubicándose los ambientes ínƟ mos en los pisos 
superiores.
Figura 10. Captura de pantalla del programa MapInfo donde se ve el mapa de Ɵ pologías
de una de las manzanas.
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En cuanto a la habitabilidad de estas viviendas se puede ver que poseen una orien-
tación e iluminación aceptable en general.
Los mayores problemas están dados por el inadecuado aislamiento térmico e hidró-
fugo de la cubierta y las extensas áreas vidriadas.
Por otro lado, la casa chorizo, cuya envolvente materializada por una  cubierta de 
chapa metálica ondulada, aislamiento térmico de Ɵ erra seca de 2 pulgadas (K = 1.24 
W/m2.K) y muros exteriores de mampostería de ladrillo común de 0.30 m revocados 
en ambas caras (K= 1.88 W/m2.K), Ɵ ene un comportamiento deĮ ciente si se encuentra 
mal orientada. El gran volumen de aire permite un buen comportamieno durante el 
verano, pero en invierno requiere un gasto mayor de energía en relación a otras Ɵ po-
logías. Posee buena inercia térmica y buen aislamiento térmico cuando Ɵ ene cámaras 






Figura 12. Levantamiento Ɵ pológico de una de las manzanas de la ciudad.
Figuras 13. PerĮ les de una manzana de la ciudad realizado a parƟ r del relevamiento fotográĮ co.
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Si observamos la Tabla 1 y la Figura 14 podemos observar que de los casos relevados 
en la ciudad la Ɵ pología casa racionalista (4) y ediĮ cio propiedad horizontal (12) son los 
que mayor consumo de energía representan.
CanƟdad Unid. Habitacional Consumo Consumo  total Consumo Consumo total Consumo 
Unidades Repr Electricidad Electricidad Gas Gas total de energia
% kW.h m2/año kW.h/año kW.h m2/año kW.h/año kWh./año
Casa Chorizo 1 55 18.2% 25 1375 139 7645 9020
Duplex Mixto 3 42 13.9% 14 588 134.82 5662 6250
Casa Racionalista 4 56 18.5% 33.31 224 190.46 10666 10890
Chalet Californiano 5 19 6.3% 36.07 685 260.22 4944 5629
Casa Cajón 6 21 6.8% 18.2 382 110.21 2314 2696
Duplex 8 44 14.6% 14 616 134.82 5932 6548
Renta Pasillo 9 28 9.3% 15.69 440 60.88 1704 2144
EdiĮcio Propiedad Horizontal 12 37 13.2% 56.7 2098 285.69 10570 12668
Total 302 100.0% 212.97 6408 1316.1 49437 55845
Tipo Designación Cod.
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Figura 14. GráĮ co donde se observa el índice consumo energéƟ co
(electricidad+gas) por Ɵ pología.
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6. Conclusiones
Este trabajo se basó principalmente en los datos de consumo de energía de ediĮ -
cios residenciales en la zona residencial de La Plata, la muestra de estudio abarcó 302 
casos.
Los resultados hasta el momento mostraron que el Ɵ po edilicio casa racionalista (4) 
y casa chorizo (1) son las Ɵ pologías predominantes en la zona residencial de la ciudad 
de La Plata, coincidiendo con lo dicho anteriormente estas Ɵ pologías son de las más 
anƟ guas y representaƟ vas de la ciudad.
Por otro lado, encontramos que las Ɵ pologías que representan mayor consumo de 
energía son: nueva-mente la casa racionalista (4) por su alta representaƟ vidad (18,5 %) 
dentro de la muestra de estudio y el ediĮ cio propiedad horizontal (12), con altos índices 
de consumo de energía (gas y electricidad). Asimismo los Ɵ pos edilicios que menos con-
sumo de energía representan son la casa cajón (6), muy compacta y la renta pasillo (9).
De los resultados analizados hasta el momento podemos empezar a comprender 
como se comporta el hábitat residencial construido de la ciudad de La Plata, que en la 
mayoría de los casos y Ɵ pologías analizadas apenas alcanzan los niveles mínimos ad-
miƟ dos de transmitancia térmica de los sistemas construcƟ vos de la envolvente de los 
ediĮ cios por normas nacionales.
Por lo tanto la caracterización de la energía residencial a parƟ r del desarrollo de 
aplicaciones SIG y levantamientos morfológicos con AutoCAD, en nuestra opinión re-
presentan importantes avances en la invesƟ gación sobre la caracterización del consu-
mo de energía en las comunidades existentes, e idenƟ Į car y comunicar la información 
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Ahorro de energía en refrigeración de ediĮ cios para oĮ cinas 
Propuesta de indicadores de eĮ ciencia y valores admisibles
M. Belén Salveƫ  , Jorge D. Czajkowski, Analía F. Gómez.
1. Resumen
En este trabajo se realiza una revisión de la Norma IRAM 11659-2 sobre acondicio-
namiento térmico de ediĮ cios (VeriĮ cación de sus condiciones higrotérmicas y ahorro 
de energía en refrigeración. EdiĮ cios para vivienda). Se proponen valores aplicables a 
ediĮ cios de oĮ cinas para los indicadores de eĮ ciencia energéƟ ca edilicia en refrigera-
ción. La Carga térmica total de verano (QR) de la cual se derivan el CoeĮ ciente de refri-
geración por unidad de superĮ cie (SR) y el CoeĮ ciente volumétrico de refrigeración (GR) 
propuestos en la Norma IRAM 11659-2 fueron calculados teniendo en cuenta factores 
de ocupación, equipamiento e iluminación aplicables a viviendas. Para el caso de edi-
Į cios de oĮ cinas, donde hay una mayor concentración de personas y donde el uso de 
artefactos eléctricos y de iluminación es mucho más intensivo, debieran considerarse 
valores diferenciados.
Palabras Clave: ahorro energía; refrigeración; ediĮ cios de oĮ cinas; eĮ ciencia ener-
géƟ ca.
2. Introducción 
El siguiente trabajo fue desarrollado en el LAyHS - FAU - UNLP. El mismo se encuen-
tra enmarcado dentro de una de las líneas de invesƟ gación principales que se desarro-
llan en el laboratorio, orientados hacia la eĮ ciencia energéƟ ca edilicia en áreas urbanas. 
Forma parte de los objeƟ vos del PICT 06 N°956 “EĮ ciencia energéƟ ca edilicia en áreas 
metropolitanas” y del proyecto acreditado por la UNLP denominado “EĮ ciencia Energé-
Ɵ ca y Sustentabilidad para la Materialización de EdiĮ cios en un Contexto de Adaptación 
al Cambio ClimáƟ co”.
La importancia del tema está relacionado con dos problemáƟ cas actuales: la escasez 
de recursos energéƟ cos y el cambio climáƟ co debido al calentamiento global. Aspectos 
en los cuales la construcción del hábitat Ɵ ene un grado de incidencia signiĮ caƟ vo (IPCC, 
2001). La industria de la construcción es una de las más importantes consumidoras de 
materias primas y recursos no renovables. La misma implica un gran impacto ambiental 
no sólo durante los procesos de extracción y elaboración de las materias primas, sino 
también  durante la construcción de ediĮ cios, su uƟ lización y aún después, cuando el 
ediĮ cio es demolido y reciclado  (Edwards, 2008).
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Los combusƟ bles fósiles por su parte consƟ tuyen la principal fuente de energía em-
pleada en el hábitat construido. En ArgenƟ na, por ejemplo, el 96% de la generación 
eléctrica es mayormente centrado en la combusƟ ón de combusƟ bles fósiles (Secretaria 
de Energía de la Nación; MECON, 2008). 
La ArgenƟ na cuenta con normaƟ va relacionada con la calidad térmica edilicia desde 
principios de los `70, la cual es revisada y actualizada conƟ nuamente. Dos indicadores 
regulan la calidad de la envolvente edilicia; el coeĮ ciente volumétrico (GC) de pérdidas 
de calor orientado al ahorro de energía en calefacción propuesto por la Norma IRAM 
11604 y la transmitancia térmica (K) para muros y techos según tres niveles de calidad 
propuestos por la Norma IRAM 11605. La implementación de los valores propuestos 
por estas normas permiƟ ría regular la calidad térmica de las construcciones y ser instru-
mentos para la regulación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Por otra parte los únicos indicadores que afectan al comportamiento de ediĮ cios en 
el período esƟ val en las zonas I a IV (Norma IRAM 11603) es la transmitancia térmica (K) 
para condiciones de verano y los propuestos por la Norma IRAM 11659-2. 
3. Metodología
Este trabajo da conƟ nuidad al modelo de ahorro de energía en refrigeración presen-
tado en el año 2006 al InsƟ tuto ArgenƟ no de Normalización, el cual se convirƟ ó en la 
parte 2 de la Norma IRAM 11659 en 2007. De la parte 1 de dicha Norma (IRAM, 2004) se 
toman los datos para determinar la carga térmica de refrigeración del ediĮ cio, teniendo 
en cuenta el desƟ no de los locales habitables, en este caso oĮ cinas.
La metodología uƟ lizada fue tomada del trabajo desarrollado por el Grupo EĮ cien-
cia EnergéƟ ca Edilicia (GEEE) de la Cátedra de Instalaciones de la FAU – UNLP en el año 
2006. En aquel entonces, luego de analizar los datos normaƟ vos de los que se disponía y 
ante la inexistencia de Grados Día de Refrigeración propuestos, se planteó la necesidad 
de adoptar como indicador climáƟ co la Temperatura Exterior de Diseño en el período 
de verano (TDMX). 
Luego de analizar las caracterísƟ cas de las disƟ ntas zonas bioambientales que con-
forman la ArgenƟ na (Norma IRAM 11603) se decidió adoptar un rango entre los 30ºC 
y los 40ºC de TDMX. Se  resolvió que la veriĮ cación se haría para el día 15 de enero a 
las 13hs. Como a nivel normaƟ vo no se contaba con datos ni procedimientos de cálculo 
de radiación solar Is horaria para las diferentes laƟ tudes, orientaciones y pendientes 
de los planos posibles de ser analizados, se propuso un anexo normaƟ vo en el cual se 
analizó la Is horaria en las capitales provinciales respecto de su pertenencia a las zonas 
bioambientales I a IV, que son las que requerirían de la uƟ lización de refrigeración me-
cánica durante el período esƟ val. El resultado obtenido fueron 8 tablas con datos de Is 
horarios (en W/m² y MJ/m²) para nueve orientaciones, para las zonas bioambientales 
Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIc, IVa, IVb, IVc y IVd. En la determinación de la Is  se uƟ lizó el proce-
dimiento de Liu & Jordan aplicando el Kt provisto por la Comisión Nacional de InvesƟ ga-
ciones Espaciales (CNIE) de ArgenƟ na con el programa Radiac2.  
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Luego se propusieron tres indicadores de eĮ ciencia energéƟ ca edilicia en refrigera-
ción para diferentes Ɵ pos de ediĮ cios para vivienda, complementarios entre sí: la Carga 
térmica total de verano (QR) de la cual se derivan el CoeĮ ciente de refrigeración por 
unidad de superĮ cie (SR) y el CoeĮ ciente volumétrico de refrigeración (GR). Los Ɵ pos de 
vivienda fueron “casa”, “bloque” y “torre”.
Este trabajo plantea la necesidad de determinar nuevos valores para estos indicado-
res de modo que tengan en cuenta las diferentes condiciones de ocupación, iluminación 
y consumo eléctrico que Ɵ ene un ediĮ cio de oĮ cinas con respecto a uno de vivienda. De 
este modo se busca evitar caer en la confusión de veriĮ car la carga térmica de refrige-
ración de un ediĮ cio de oĮ cinas según parámetros uƟ lizados para ediĮ cios de vivienda.
3.1. Indicadores de EĮ ciencia EnergéƟ ca Edilicia en Refrigeración
3.1.1. Carga térmica total de verano - QR
El valor de la carga térmica del ediĮ cio o local refrigerado, en estado estacionario, se 
calcula con la siguiente ecuación general.
 osacR QQQQQ  [Eq. 01]
Donde: 
QR = Carga térmica total en W.
Qc = Carga térmica por conducción a través de la envolvente en W.
Qa = Carga térmica por venƟ lación aportado por el aire exterior en W.
Qs = Carga térmica solar en W.
Qo = Carga térmica por fuentes internas (personas + equipamiento + iluminación) en W.
Figura 1. Ganancias de calor de un local en verano.
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3.1.1.a. Carga térmica por conducción a través de la envolvente - Qc
La ganancia de calor por conducción parcial qc a través de la envolvente del local 
será:
 ¦ cC qQ [Eq. 02]
[Eq. 03]
La sumatoria de todas las pérdidas parciales qc por conducción a través de la envol-
vente dará como resultado las pérdidas totales por conducción (QC), según la siguiente 
ecuación:
  iDMXC TTAKq  .
Donde:
K = Transmitancia térmica del cerramiento (muro, techo, piso, ventana, etc.) en (W/m².K). 
A = SuperĮ cie del cerramiento en m²
TDMX= Temperatura exterior de diseño en ºC 
Ti = Temperatura interior en ºC
3.1.1.b. Carga térmica por venƟ lación aportada por el aire exterior - QA 
En verano se supone al ediĮ cio “cerrado” para reducir pérdidas y ahorrar energía. 
Esto implica que es necesario venƟ lar una parte o la totalidad del aire interior, por lo 
que se   supone que debería introducirse en el ambiente interior una importante masa 
de aire caliente y húmedo que el equipo de aire deberá acondicionar. Este aire de re-
novación y recirculado conƟ ene humos, parơ culas en suspensión y olores que son ne-
cesarios eliminar.
Donde:
CAR: CanƟ dad de aire a renovar en m3/h.pers.
 CAR = canƟ dad personas x caudal aire/persona
't: diferencia entre temperatura exterior y temperatura interior
'w: diferencia entre la humedad especíĮ ca exterior e interior en g/kg
3.1.1.c. Carga térmica solar - QS
Debido a las superĮ cies vidriadas del local a analizar una parte de los aportes se 
deberá a la radiación del sol que al atravesar el cristal ingresa al local calentándolo. Para 
el caso de oĮ cinas esta superĮ cie Ɵ ene una inŇ uencia mayor sobre el total de la envol-
vente que en el caso de ediĮ cios de vivienda. Por su parte la radiación del sol varía con 
cada hora del día solar y también a lo largo de los meses del año. La expresión general 
para el cálculo de la carga debida al sol es:
  wtCARQA 'u'uu 72,029,0 [Eq. 04]
 esSS FISQ .. [Eq. 05]
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Donde:
QS: ganancia solar en W
S: superĮ cie vidriada en m2
IS: Intensidad de la radiación solar en W/m
2
Fes: Factor de exposición solar del vidrio o aventanamiento (adimensional 0 a 1)
3.1.1.d. Carga térmica por fuentes internas - QO
Es la suma del calor total por personas, más el calor sensible de la iluminación ar-
Ɵ Į cial, más el calor sensible de los artefactos de oĮ cina (computadoras, impresoras, 
fotocopiadoras, etc.). En este caso también la inŇ uencia de estos factores cobra mayor 
importancia debida a que el factor de ocupación -y por consiguiente de equipos- es 
mayor que en el caso de un ediĮ cio de vivienda. Por otra parte la acƟ vidad que se de-
sarrolla en un ediĮ cio de oĮ cinas requiere de un mayor nivel de iluminación que en el 
caso de un ediĮ cio de viviendas. La expresión general para el cálculo de la carga debida 
a fuentes internas es:
 equipilumpersO QQQQ  [Eq. 06]
Donde:
QO: Carga térmica por fuentes internas en W.
QPERS: aporte de calor interno por personas; sensible + latente en W
QILUM: aporte de calor interno por iluminación; sensible en W.
QEQUIP: aporte de calor interno por equipamiento; sensible en W.
3.1.1.e. Otras ganancias internas de calor sensible
Existen otros aportes internos debidos a los conductos de inyección y retorno de 
aire acondicionado. Es usual que estos se establezcan como un valor esƟ mado porcen-
tual. Existe otra penalización a  agregar debida a la calidad en la construcción de los 
conductos de distribución y retorno, y que en general se establece entre un 4% y un 10% 
de la suma de calor sensible debida a conducción y efecto solar.
3.1.2. El CoeĮ ciente de refrigeración por unidad de superĮ cie - SR
El valor del CoeĮ ciente de refrigeración por unidad de superĮ cie del ediĮ cio o local 





QS  [Eq. 07]
Donde:
QR: Carga térmica total de verano en W
AR: SuperĮ cie refrigerada en m2
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3.1.3. El coeĮ ciente volumétrico de refrigeración - GR
El valor del coeĮ ciente volumétrico de refrigeración del ediĮ cio o local refrigerado, 
se calcula con la fórmula siguiente:
Donde:
QR: Carga térmica total de verano en W.
VR: Volumen refrigerado en m
3.
3.2. El modelo edilicio
Dado que se obtendrá un valor de GR adm en relación al volumen refrigerado se hace 
el análisis para un modelo que parte de la repeƟ ción en altura de una planta Ɵ po de 
185 m2 con un volumen refrigerado que va desde los 1.000 m3 (dos niveles de 2.70 m 
de altura cada uno) hasta los 10.000 m3 (veinte niveles de 2.70 m de altura cada uno). 
El hecho de adoptar una planta de 185 m2 que se desarrolla en altura está relacionado 
con el relevamiento de casos de la realidad donde puede apreciarse cómo el avance 
de este Ɵ po edilicio en las limitaciones de los solares urbanos se ve incenƟ vado por la 
especulación inmobiliaria. Esto da como resultado ediĮ cios de frente angosto con plan-
ta profunda que se repite en altura según lo que admite el Código de EdiĮ cación de la 
ciudad correspondiente, dependiendo de la zona en la que se encuentra implantado.
Por otra parte se prevén tres grados de relación vidriado-opaco que van desde el 
20% de superĮ cie vidriada sobre el total de la envolvente hasta el 50%, como valor 
máximo. Cabe destacar que se proponen diferentes valores de coeĮ ciente de transmi-
tancia térmica (K) para la superĮ cie vidriada según la relación vidriado-opaco del total 
de la envolvente. Asimismo es importante acentuar el hecho de que se propone como 
máxima relación vidriado-opaco el 50% del total de la envolvente y no el 80% -ó más- 
que se maniĮ esta en muchos ediĮ cios de oĮ cinas actuales, y que responde a una ima-
gen corporaƟ va, que Ɵ ene su origen en una época en la que no exisơ a una conciencia de 





QG  [Eq. 08]
Figura 2. Modelo adoptado de volumen 
edilicio creciente.
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Como se mencionó anteriormente para el desarrollo del Ɵ po edilicio en altura se 
uƟ liza la altura de local mínima media según Códigos de EdiĮ cación de 2,70 m. Esto 
implica un volumen creciente a superĮ cie de planta constante (Figura 2).  A parƟ r de la 
Į gura geométrica generada se obƟ enen las superĮ cies de la envolvente discriminadas 
en muros y techo.
Para deĮ nir las caracterísƟ cas y distribución de las superĮ cies vidriadas por orien-
tación se tomó el criterio adoptado en la Norma IRAM 11659-2, el cual Ɵ ene su funda-
mento en un modelo de distribución de los vidriados por orientación según un criterio 
bioclimáƟ co (IRAM 11603 inciso 6.2) que busca el máximo aprovechamiento del sol du-
rante el invierno, y que cuenta con requisitos de veriĮ cación, orientaciones que permi-
ten obtener un asoleamiento mínimo y recomendaciones sobre protecciones solares. El 
área vidriada recomendada, que como se dijo anteriormente, varía del 20% al 50% del 
total de la superĮ cie de la envolvente se distribuye de la siguiente forma:
• No se admiten vidriados en techos.
• 40% del área vidriada se ubica al norte. 
• 25% del área vidriada se ubica al este.
• 25% del área vidriada se ubica al oeste.
• 10%  del área vidriada se ubica al sur. 
3.3. Calidad térmica de la envolvente
La Norma IRAM 11605 sugiere tres niveles de calidad térmica para muros y techos 
(A, B y C). Debido a que los valores de transmitancia térmica propuestos por el Nivel C 
son ineĮ cientes en cuanto al ahorro de energía, dicho nivel fue descartado. Cabe desta-
car que dicho Nivel fue elaborado para ser implementado en viviendas de interés social 
y solamente previene el riesgo de condensación superĮ cial. 
Siguiendo con los niveles de aislamiento térmico propuestos en el trabajo previo se 
tomó como nivel de calidad térmica para muros y techos un nivel intermedio entre los 
niveles A y B propuestos por la Norma IRAM 11605. 
Se propone el uso de una transmitancia térmica “K” variable en función de la va-
riación  de la Temperatura Exterior de Diseño “TDMX” de verano (IRAM 11603). Esto 
implica una variación:
• Desde Ktechos = 0.335 W/m
2.K y Kmuros = 0.875 W/m
2.K para una TDMX = 30ºC.
• Hasta un Ktechos = 0.315 W/m
2.K y Kmuros = 0.775 W/m
2.K para una TDMX = 40ºC.
En lo que respecta a los cerramientos vidriados se proponen diferentes valores se-
gún la relación vidriado-opaco del total de la envolvente. De este modo: 
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• Para una relación vidriado-opaco del 20% se propone un valor de Kvidrios= 2.86 W/
m2K, que equivale a un sistema de doble vidriado herméƟ co (DVH).
• Para una relación vidriado-opaco del 30% se propone un valor de Kvidrios= 1.80 W/
m2K, que equivale a un sistema de doble vidriado herméƟ co (DVH) con un vidrio de baja 
emitancia (Low-e). 
• Para una relación vidriado-opaco del 50% se propone un valor de Kvidrios= 1.30 W/
m2K, que equivale a un sistema compuesto por un triple vidriado herméƟ co con un vidrio 
de baja emitancia, que equivale al sistema más eĮ ciente disponible en la ArgenƟ na.
 Estos valores se adoptan para todas las zonas del país. Como se mencionó ante-
riormente la veriĮ cación del modelo se hizo para el rango entre los 30ºC y los 40ºC de 
TDMX, para el día 15 de enero a las 13hs.
3.4. Referencia climáƟ ca
Las Normas IRAM 11601/3/4/5 uƟ lizan diferentes criterios para adoptar un valor de 
referencia climáƟ ca del siƟ o donde se implantará el ediĮ cio. De este modo se uƟ liza la 
zona bioambiental que surge de una regionalización, la temperatura mínima de diseño, 
los grados día de calefacción. Para la situación de verano puede uƟ lizarse la temperatu-
ra de diseño máxima de la IRAM 11603 o los grados día de enfriamiento que están en 
los antecedentes de dicha norma. 
Sin embargo se uƟ lizó el criterio adoptado en el trabajo previo, en el cual se hizo un 
análisis comparaƟ vo del antecedente respecto de las necesidades de refrigeración en 
el territorio nacional. Se concluyó que hay un rango que va de los 100 Grados Día de 
Refrigeración (GDR) en el norte de la Patagonia (laƟ tud= 40º Sur) a los 1.000 Grados Día 
de Refrigeración (GDR) en la zona chaqueño-formoseña (laƟ tud= 25º Sur). Esto implica 
un rango de Temperaturas de Diseño Máximas que va desde los 30ºC a los 40ºC. 
Cabe destacar que mientras los Grados Día de Refrigeración (GDR) funcionan como 
un indicador muy úƟ l en la determinación de la Carga Térmica Anual en Refrigeración 
con Į nes de economía y gesƟ ón ambiental de la energía, no lo son tanto en cuanto a 
veriĮ car la Calidad Térmica y el Diseño Ambiental de la envolvente; aunque estén rela-
cionados. Razón por la cual se opta por uƟ lizar la Temperatura de Diseño Exterior.
3.5. Radiación solar 
Como se concluyó en el antecedente, la radiación solar es un componente signiĮ ca-
Ɵ vo en la carga térmica de un local o ediĮ cio y no es sencillo encontrar una correlación 
de fácil implementación ya que en la ArgenƟ na existen variaciones por laƟ tud, alƟ tud o 
amplitud térmica según el siƟ o. Entonces fue necesario adoptar un criterio que permita 
tratarla como un valor preestablecido, de manera que pondere su inŇ uencia según las 
diferentes orientaciones del ediĮ cio, al Ɵ empo que contemple la variación en laƟ tud y 
longitud. 
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Para este modelo se adoptaron los valores propuestos en el trabajo previo, para las 
13hs. del día 15 de enero: Plano horizontal 736 W/m2; Norte 370 W/m2; Sur 268 W/m2; 
Este 268 W/m2; y 360 Oeste  W/m2. Se adopta un factor de exposición solar FES de 0,5 
que implica la uƟ lización de algún sistema o mecanismo que permita reducir la carga so-
lar sobre las áreas vidriadas. Es un valor que puede alcanzarse con corƟ nas de enrollar, 
toldos o parasoles; todos de uso muy frecuente en el país. El modelo no Ɵ ene en cuenta 
el aporte de calor por conducción en la envolvente opaca puesto que la veriĮ cación se 
realiza en estado estacionario y supone la incorporación de aislamiento térmico a esta 
parte de la envolvente edilicia.
3.6. Carga térmica por iluminación arƟ Į cial
En cuanto a las fuentes internas de energía debidas a la iluminación arƟ Į cial se 
adoptó un nivel de iluminación de 400 lux propuestos por la Norma IRAM 11659-1 para 
oĮ cinas, que equivale a un factor de 16W/m2 para lámparas del Ɵ po bajo consumo. Al 
respecto se prevé que las necesidades de iluminación se cubrirán en un 100% con lám-
paras de bajo consumo, despreciándose el uso de lámparas incandescentes o halógenas 
para saƟ sfacer esta demanda.
  3.7. Carga térmica por fuentes internas
En el caso de la carga térmica por personas se adoptó una densidad de 8m2/persona 
con trabajo liviano (Norma IRAM 11659-1) y 99 W/persona de calor total (sensible + 
latente). En cuanto al equipamiento se hizo un cálculo esƟ maƟ vo en función de la can-
Ɵ dad de personas (1 computadora por persona) y de la canƟ dad de plantas del ediĮ cio 
(1 impresora laser mulƟ función para oĮ cinas por planta), lo que da un coeĮ ciente de 28 
W/m2 de calor sensible. Por otra parte se desprecia la generación de calor latente por 
equipamiento.
Para la carga de calor total por renovaciones de aire se usa una tasa de venƟ lación 
sanitaria de 15 m3/h/persona (Norma IRAM 11659-1). 
4. Resultados
Las curvas de las Į guras 3 a 5 muestran los valores admisibles de Carga Térmica 
en Refrigeración (QR adm), la Carga en Refrigeración por unidad de superĮ cie en planta 
(SR adm) y la Carga Volumétrica en Refrigeración (GR adm); para temperaturas exteriores 
de diseño que van de 30°C a 40ºC, para ediĮ cios de oĮ cinas con una relación vidriado-
opaco del 50%. 
Como puede verse en los gráĮ cos el QR adm varía desde los 37.200W hasta los 
303.500W  para ediĮ cios entre 1.000m3 y 10.000m3, para una TDMx de 35ºC que corres-








































Figura 3. Valores admisibles de QR para ediĮ cios de oĮ cinas con 50% de la envolvente vidriada.




























hasta los 30.3 W/m3 para ediĮ cios entre 1.000m3 y 10.000m3, para una TDMx de 35ºC. 
Por su parte el SR adm varía desde los 100.4 W/m
2 hasta los 82 W/m2 para ediĮ cios entre 
1.000m3 y 10.000m3, para una TDMx de 35ºC.
Para ediĮ cios con una relación vidriado-opaco del 20% el QR adm varía desde los 
27.700W hasta los 240.600W  para ediĮ cios entre 1.000m3 y 10.000m3, para una TDMx 
de 35ºC. Para ese mismo caso el GR adm varía desde los 27.7 W/m
3 hasta los 24W/m3 
para ediĮ cios entre 1.000m3 y 10.000m3. Por su parte el SR adm varía desde los 74.7 W/m2 
hasta los 65W/m2 para ediĮ cios entre 1.000m3 y 10.000m3.
Para ediĮ cios con una relación vidriado-opaco del 30% el QR adm varía desde los 
30.500W hasta los 295.600W para ediĮ cios entre 1.000m3 y 10.000m3, para una TDMx 
de 35ºC. Para ese mismo caso el GR adm varía desde los 30.5 W/m
3 hasta los 26W/m3 para 
ediĮ cios entre 1.000m3 y 10.000m3. Por su parte el SR adm varía desde los 82.45 W/m2 
hasta los 70.1W/m2 para ediĮ cios entre 1.000m3 y 10.000m3.
Estos valores distan mucho de los valores propuestos por la Norma IRAM 11659-2 
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Figura 5. Valores admisibles de SR para ediĮ cios de oĮ cinas con 50% e la envolvente vidriada.
La tabla 1 muestra los valores admisibles de Carga Térmica en Refrigeración (QR adm) 
para Temperaturas Exteriores de Diseño que van desde los 30°C a los 40ºC, para ediĮ -
cios de oĮ cinas con una relación vidriado-opaco del 50%.
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Volumen 30ºC 31ºC 32ºC 33ºC 34ºC 35ºC 36ºC 37ºC 38ºC 39ºC 40ºC
1000 31,50 32,60 33,69 34,83 35,98 37,18 38,37 39,63 40,88 42,19 43,50
1440 29,16 30,22 31,27 32,38 33,49 34,65 35,81 37,02 38,24 39,51 40,77
2000 27,99 29,03 30,06 31,15 32,24 33,39 34,53 35,72 36,92 38,17 39,41
2500 27,29 28,31 29,34 30,42 31,49 32,63 33,76 34,94 36,12 37,36 38,60
3000 26,82 27,84 28,86 29,93 31,00 32,12 33,24 34,42 35,60 36,83 38,05
3500 26,49 27,50 28,51 29,58 30,64 31,76 32,88 34,05 35,22 36,44 37,66
4000 26,23 27,24 28,25 29,31 30,37 31,49 32,60 33,77 34,93 36,15 37,37
4500 26,04 27,05 28,05 29,11 30,17 31,28 32,39 33,55 34,71 35,93 37,15
5000 25,88 26,89 27,89 28,95 30,00 31,11 32,22 33,38 34,54 35,75 36,96
5500 25,76 26,76 27,76 28,81 29,87 30,97 32,08 33,24 34,39 35,61 36,82
6000 25,65 26,65 27,65 28,70 29,75 30,86 31,96 33,12 34,27 35,48 36,69
6500 25,56 26,56 27,56 28,61 29,66 30,76 31,86 33,02 34,17 35,38 36,59
7000 25,48 26,48 27,48 28,53 29,57 30,68 31,78 32,93 34,09 35,29 36,50
7500 25,41 26,41 27,41 28,46 29,50 30,61 31,70 32,86 34,01 35,22 36,42
8000 25,36 26,35 27,35 28,40 29,44 30,54 31,64 32,79 33,94 35,15 36,35
8500 25,30 26,30 27,29 28,34 29,39 30,49 31,58 32,74 33,89 35,09 36,29
9000 25,26 26,25 27,25 28,29 29,34 30,44 31,53 32,68 33,83 35,04 36,24
9500 25,22 26,21 27,20 28,25 29,29 30,39 31,49 32,64 33,79 34,99 36,19
10000 25,18 26,17 27,17 28,21 29,25 30,35 31,45 32,60 33,75 34,95 36,15
Temperatura de Diseño Exterior de Verano (TDMx)
Tabla 1. Valores admisibles de GR (W/m
3) para ediĮ cios de oĮ cinas 
con 50% de la envolvente vidriada
5. Conclusión
Estas curvas buscan sugerir un límite en la carga térmica en refrigeración de ediĮ cios 
para  oĮ cinas. Los datos adoptados en cuanto a volumen refrigerado, canƟ dad de perso-
nas, relación vidriado-opaco, etc. surgen del análisis de casos auditados y de los valores 
propuestos por las Normas IRAM. 
Es importante destacar la necesidad de proponer indicadores de eĮ ciencia energéƟ -
ca y valores admisibles de QR adm, como así también de SR adm y GR adm de manera que pue-
da tender a brindar valores de referencia de este Ɵ po edilicio. El hecho de que a la fecha 
no exista esta posibilidad hace que sea necesario regirse por los valores planteados por 
la Norma IRAM 11659-2 para ediĮ cios de vivienda, que Ɵ enen un índice de ocupación, 
nivel de iluminación y equipamiento muy disƟ nto o solamente por los Kadm de verano 
brindados por la IRAM 11605. 
Al comparar la Carga Térmica de Refrigeración de un ediĮ cio de oĮ cinas con la de un 
ediĮ cio de iguales caracterísƟ cas construcƟ vas pero desƟ nado para viviendas, el análisis 
del primero dará como resultado un QR adm mayor en un 50%.
Con este trabajo se busca aplicar medidas de Diseño Ambientalmente Consciente 
para ediĮ cios de oĮ cinas en altura. Se hace necesario plantear una reducción de la su-
perĮ cie vidriada sobre el total de la envolvente. Esta reducción de la superĮ cie vidriada 
debe ir acompañada de una mejora en la calidad térmica de los sistemas de aventana-
miento, la cual debe ser más rigurosa cuanto mayor sea la proporción de este Ɵ po de 
cerramiento sobre el total de la envolvente. El proyecƟ sta podrá aumentar el nivel de 
aislamiento en áreas opacas, aumentar la protección solar, generar sectores diferencia-
dos de refrigeración en planta, mejorar la calidad térmica de vidriados o una combina-
ción de todas estas para llegar a los valores mínimos sugeridos en el trabajo.
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El establecimiento de un valor de transmitancia térmica en cerramientos opacos 
intermedio entre los niveles A-B de la Norma IRAM 11605 busca reducir las ganancias 
de calor a través de la envolvente, que en este Ɵ po de ediĮ cios de gran desarrollo en 
altura se vuelven importantes.  
Cabe destacar que este trabajo comprende una fase de aproximación en la cual no 
se considera el efecto del sol sobre los cerramientos opacos. Se espera que en un futuro 
puedan implementarse medidas correcƟ vas basadas en temperatura sol-aire comple-
mentadas con simulaciones numéricas.
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Consumo energéƟ co en viviendas sociales de Tierra del 
Fuego. Comparación con otras regiones de la ArgenƟ na.
CrisƟ an J. Diaz, Jorge D. Czajkowski.
Resumen
Se expone el estado de la cuesƟ ón de las viviendas de interés social llevadas a cabo 
en los úlƟ mos años en la provincia de Tierra del Fuego desde el punto de vista de su 
consumo de energía. Se muestra una síntesis de resultados obtenidos del análisis rea-
lizado a viviendas con diferencias Ɵ pológicas y construcƟ vas y se las compara con Ɵ pos 
similares caracterísƟ cos de otras localidades del país. Se comparan diferentes Ɵ pos, uni-
Į cándolos dentro de un mismo rango de grados día de calefacción para su comparación 
y surge como hipótesis que las viviendas del extremo sur patagónico Ɵ enen un consumo 
de energía excesivo, superando la variable construcƟ va y proyectual. Se expone la siste-
maƟ zación de estos resultados con el Į n de uƟ lizarlos como antecedente para proponer 
alternaƟ vas de mejoras. Se discute la facƟ bilidad de implementarlo y el aporte en I+D 
en el sector.
Palabras claves: Vivienda interés social, clima muy frío, tecnología, confort.
1. Introducción
La políƟ ca del InsƟ tuto Provincial de la Vivienda (IPV) de la provincia de Tierra del 
Fuego ha dado desde su creación, Į nes de los ’70 y principio de los ’80, una gran diver-
sidad de respuestas, en lo arquitectónico y construcƟ vo, a las necesidades habitaciona-
les.
Actualmente se esta llevando cabo el plan de construcción de viviendas denominado 
a nivel nacional “Plan Federal de Viviendas I y II”, en el que se prevé un total de 120.000 
unidades habitacionales. De acuerdo a estos valores se desƟ narán para la provincia de 
Tierra del Fuego, dentro del primer plan, 2.200 y 2.800 correspondiente al Plan Federal 
II. Estas viviendas darán la posibilidad de albergar aproximadamente más de 20.000 
personas. De estas cifras se desprende que 1.017 serán construidas en la ciudad de Río 
Grande, 47 en Tolhuin y 248 en Ushuaia, estos valores corresponden al primer plan que 
comenzó en el 2004 y se prevé terminar en el 2008. En lo que se reĮ ere al segundo plan, 
la insƟ tución encargada del proyecto, ejecución y planiĮ cación (IPV) no ha dispuesto, 
hasta el momento, la discriminación de unidades habitacionales para cada ciudad.
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En lo que reĮ ere a nuestro caso de estudio, el parque habitacional de la provincia 
de Tierra del Fuego, Ɵ ene la parƟ cularidad de destacarse de otras provincias de la Re-
pública ArgenƟ na por tener un alto índice de viviendas de interés social construidas 
por el Estado, para ser más preciso, del total de la población que la habita (101.079 
habitantes según el úlƟ mo censo del INDEC–2001), y de acuerdo a datos del Ministerio 
de PlaniĮ cación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaria de Obras Públicas y la 
Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, en la provincia, el 65,3% de la población 
se encuentra habitando este Ɵ po de viviendas, con lo cual podemos apreciar el impacto 
que producen las diferentes operatorias en nuestro universo de estudio.
El objeƟ vo general del trabajo consiste en el análisis energéƟ co comparaƟ vo en vi-
viendas de cuatro localidades de la ArgenƟ na, con una focalización en esta comparaƟ va, 
con el consumo energéƟ co en viviendas sociales construidas por el Estado en la ciudad 
de Río Grande, Tierra del Fuego. Sobre una muestra de 20 auditorías detalladas, reali-
zadas en dicha ciudad, se muestran los resultados del comportamiento térmico según 
la tecnología implementada y su correlación con la energía consumida, considerando 
dentro de esta el gas natural y electricidad. Los casos de otras localidades fueron toma-
dos de trabajos publicados (Blasco, I. et Al., 2000) (Filippín, C., 1995, 2007) (Czajkowski, 
J y Rosenfeld, E., 1990). Se muestra a través del análisis como los usuarios logran, lo 
que consideran, sus condiciones de bienestar por medio de un hiperconsumo en el 
consumo de gas para calefacción, superando cualquier variable tecnológica. La locali-
dad de Río Grande se ubica al NE de la provincia de Tierra del Fuego a 53º 40’, 67º 40’ 
y 70 m, de laƟ tud, longitud y altura sobre el nivel del mar, respecƟ vamente, con una 
población aproximada de 60.000 habitantes. De acuerdo a la clasiĮ cación bioambiental 
de la República ArgenƟ na (Norma IRAM 11603, 1992) corresponde a la zona VI, muy 
frío, la caracterísƟ cas de este clima es de veranos fríos e inviernos muy rigurosos (Datos 
medios anuales: Tmáx.med.: 15,8 ºC, Tmín.med.: - 3,6 ºC, con una HR: 73%, vientos muy 
fuertes, en la mayor parte del año, de SO y 5482 grados día (Base 20 ºC). La temperatura 
mínima de diseño en invierno es de –11,6 ºC.
2. Métodos y técnicas
Se llevaron a cabo auditorías detalladas de verano e invierno del comportamiento 
térmico-energéƟ co en condiciones reales de uso entre el 04/02 y el 21/02/2005 y 08/07 
y el 28/07/2005. Se uƟ lizó el siguiente instrumental: veinƟ dós micro-adquisidores de 
datos Ɵ po HOBO (Marca HOBO H8004), una estación meteorológica (Marca HOBO H8 
PRO) de dos parámetros y cinco termohigrómetros digitales. Las mediciones del com-
portamiento higrotérmico de las viviendas fueron realizadas en un lapso de cinco días 
corridos que incluyen un Į n de semana completo, la elección de esto, es lograr infor-
mación lo más completa posible sobre modos y comportamientos de uso de la vivienda 
y energía, permiƟ endo de ésta manera comparar días laborables y de descanso. En el 
período de medición se procedió a la lectura de los medidores de gas natural (GN) y 
energía eléctrica (EE) para obtener los consumos reales. Estos datos fueron volcados 
en los balances térmicos para su posterior análisis. (Diaz, C y Czajkowski, J. 2006–2007).
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Trabajos anteriores centraron su interés en las variables energéƟ cas y de habita-
bilidad, en relación a las dimensionales y formales de los ediĮ cios para el período de 
verano por una parte, e invierno por la otra. De acuerdo a los resultados de esos análisis 
se propusieron alternaƟ vas de mejoras para las diferentes operatorias y una posterior 
comparación de los ahorros energéƟ cos logrados en comparación a su estado actual 
(Diaz, C y Czajkowski, J. 2004 –2005–2006).
En el presente trabajo se propone un análisis comparaƟ vo del consumo total (CT) 
anual de energía en GN y EE (Eq. 01) por unidad de superĮ cie habitable (Eq. 02), para 
viviendas en diferentes localidades del país. Para plantear dicho análisis con las vivien-
das de la ciudad de Río Grande se escogieron de acuerdo a sus similitudes formales y 
dimensionales.







Para realizar el diagnósƟ co de las Ɵ pologías auditadas, se seleccionaron casos re-
presentaƟ vos de éstas, agrupándose en tres grupos de acuerdo a la tecnología im-
plementada en la operatoria. Esta determinación se realizó de acuerdo al peso/m2 de 
cada solución construcƟ va de muros y techos. Otro dato que se cruzó con esta infor-
mación es el consumo de energía, tanto eléctrica como gas natural, para determinar 
cuál es el confort logrado teniendo en cuenta la respuesta arquitectónica al siƟ o y el 
comportamiento de la estructura social de los hogares. Se construyó una tabla com-
plementaria a las presentadas en otros trabajos (Diaz C. y Czajkowski J., 2004 - 2005) 
que incluye: a. Aspectos dimensionales, b. aspectos energéƟ cos, c. tecnología, d. si-
tuación de confort. (Tabla 1)
Las caracterísƟ cas de los sistemas construcƟ vos que se representan en la Tabla 1, 
corresponden a valores promedios de las viviendas auditadas. El objeƟ vo de esto es 
tener una comprensión rápida del universo de análisis.
Donde:
A: superĮ cie interior a calefaccionar en m2
V: volumen interior a calefaccionar en m3
Fe: factor de compacidad adimensional (Czajkowski, 1990)
Ff: factor de forma adimensional (Czajkowski, 1990)
Fe: factor de exposición adimensional (Czajkowski, 1990)
Kp: coeĮ ciente ponderado de transmitancia térmica (W/m2.K) (Czajkowski, 2001)
CGN: Consumo Gas Natural (m3/año)
CEE: Consumo de Energía Eléctrica (KWh/año)
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Tabla 1. Resumen de Indicadores dimensionales, morfológicos y térmicos promedios de cada 
grupo de viviendas. 
Se realizó un estudio energéƟ co considerando como variable constante el consumo 
general de energía (KWh/m2.año), esto quiere decir que se uniĮ co el consumo energé-
Ɵ co anual por unidad funcional en EE y GN. Se correlacionaron los consumos con las 
pérdidas volumétricas globales (G - W/m3.K), la superĮ cie (m2) y el volumen habitable 
(m3). A parƟ r de esta premisa se buscaron antecedentes que traten la misma problemá-
Ɵ ca en diferentes localidades de la ArgenƟ na con el objeto de poder analizar y compa-
rar otros comportamientos en relación al consumo energéƟ co para el sector viviendas. 
(Blasco, 2000-2002; Czajkowski, 1990; Filippín, 1995). El criterio de elección se basó en 
la información brindada por trabajos publicados que contengan datos suĮ cientes para 
desarrollar gráĮ cos que puedan ser comparables.
Estos datos se volcaron en la Tabla 2, cuyo criterio de elección fue escoger ediĮ cios 
de viviendas que contemplen similitudes dimensionales, las Ɵ pologías de La Pampa y 
San Juan corresponden a viviendas sociales y para el caso de Buenos Aires viviendas 
privadas. Los datos que se extrajeron fueron: metros cuadrados y cúbicos construidos; 
pérdidas globales (W/m3.K); consumo total de energía (KWh/m2/año). De acuerdo a la 
información brindada por los trabajos publicados, el caso de Blasco, et al. (San Juan) no 
se pudo obtener información de las pérdidas globales G. En la tabla se representa como 
“S/D”.
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Tabla 2. Datos de antecedentes para diferentes localidades del país.
Se analizó la respuesta de los consumos totales de energía con respecto al volumen 
a climaƟ zar y con las pérdidas globales G (Figura 1). Si observamos estos gráĮ cos se 
puede apreciar como los consumos de energía Ɵ enen una correlación directa con el 
sistema construcƟ vo empleado respecto a la caracterísƟ cas climáƟ cas en las cuales se 
encuentran implantadas las viviendas y su volumen a calefaccionar.
Figura 1. Superposición del consumo total de energía con el volumen climaƟ zado 
y el G respecƟ vamente.
Como se mencionó anteriormente, en la Figura 1, se superpusieron los diferentes 
casos con respecto a su localización geográĮ ca, dando como resultado el consumo de 
energía relacionada a sus caracterísƟ cas dimensionales. En el caso de la Figura 2 se 
realizaron los gráĮ cos uniĮ cando la variable del consumo de energía, para lograr esto 
se uƟ lizaron los grados día en base 20º de cada localización según las Normas IRAM 
11604 (San Juan, 1275 ºD/año; Buenos Aires, 1778 ºD/año y La Pampa, 1802 ºD/año) 
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con el objeto de poder observar los comportamientos de las viviendas con respecto al 
consumo de energía sin considerar la variable geográĮ ca. Esta uniĮ cación nos ayudará 
a compararlos con nuestro caso de estudio.
Figura 2. Consumo de energía de viviendas en diferentes localidades del país 
uniĮ cando los grados día en base 20º C.
Al uniĮ car estos valores se puede observar como los consumos, a similitudes volu-
métricas y pérdidas globales, se correlacionan, lo que demuestra, que más allá de la 
localización geográĮ ca en el que se encuentran implantadas las viviendas y sus carac-
terísƟ cas construcƟ vas, los usuarios Ɵ enen un comportamiento similar en el modo de 
acondicionar las mismas. En el siguiente punto se analizará el comportamiento para las 
viviendas de Tierra del Fuego y se analiza si conƟ núa exisƟ endo dicha correlación.
3. Resultados – Discusión
ParƟ mos de la hipótesis en que el parque habitacional de viviendas de interés social 
de Tierra del Fuego presenta distorsiones aparentes en el consumo de energía respecto 
de Ɵ pos similares en otras zonas del país. Así se propone, en una primera parte, un 
análisis de las Ɵ pologías analizadas recalculando el consumo total de energía con tres 
variables, las cuales se deberían dar regresiones lineales con pendiente posiƟ va, o sea 
que el consumo de energía “debe” crecer cuando aumentan el volumen a calefaccionar, 
el coeĮ ciente volumétrico global de pérdidas térmicas y el grado de exposición de la 
envolvente de la vivienda.
Al plantear el análisis de estas variables para cada caso auditado y el comporta-
miento de las mismas al clima muy frío, observamos, como factor común, la existencia 
de una muy baja correlación (un R2 que oscila entre 0,023 y 0,0041) entre las pérdidas 
diarias de energía y su superĮ cie habitable (Ver Į guras 4, 5 y 6). Los puntos azules re-
presentan el consumo según lo auditado.
Realizada esta correlación para el total de la muestra y comparando la carga térmica 
anual con el total de energía consumida por vivienda, vemos que se plantea una gran 
dispersión con respecto a la situación real de consumo. Esta diferencia entre calculado 
(puntos rojos) y medido (puntos azules) se aplica en que los usuarios Ɵ enen un consu-
mo mayor de energía que lo esƟ pulado en los balances energéƟ cos, el cual se realizó 
con una base de 20 ºC (Norma IRAM 11604).
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Ante los resultados de este análisis y según las distorsiones que se producían, obser-
vamos varios factores interesantes a discuƟ r. En primera medida comparamos el consu-
mo medido (auditorías) con el consumo obtenido de acuerdo a los balances energéƟ cos 
y, aunado a estos, analizamos los casos auditados y los agrupamos de acuerdo a las 
similitudes en la temperatura media interior, sin disƟ nción en la Ɵ pología o tecnología 
empleada (Figura 3). Para esta laƟ tud la preponderancia del recurso para mantener los 
espacios habitables en confort es el GN, con lo cual signiĮ ca que se debe tener, muy en 
cuenta, la variable del comportamiento de su uso por parte de los usuarios.
De acuerdo a los valores medidos de temperatura interior y humedad relaƟ va se 
obtuvo un valor promedio de 22,92 ºC y 35,25 %, para un valor exterior en verano de 
11,31 ºC y 66,31 %, y en invierno de 1,87 ºC y 86,7 % respecƟ vamente.
Figura 3. Similitud de Tmedia de los diferentes casos.
Según estos datos medidos se observan dos factores que dan una explicación al alto 
consumo energéƟ co, la primera es la lógica consecuencia de buscar el confort entre la 
diferencias de temperatura interior con la exterior, pero si observamos las temperaturas 
medias exteriores es necesario “incrementar” 21 ºC en invierno y 12 ºC en verano, para 
lograr este “confort”, el cual se logra por medio de un alto consumo de energía.
No obstante, no se cuesƟ ona a los usuarios que buscan este nivel de confort, lo que 
planteamos es que los mismos se logran gracias a un uso poco eĮ ciente de la energía, 
que está directamente relacionado al modo de construcción de las diferentes operato-
rias y las perdidas globales (Diaz, C. y Czajkowski, J.; 2004 - 2005- 2006).
Otro factor importante a tener en cuenta es el subsidio al GN que otorga el Gobierno 
Nacional por Ley a los usuarios de la empresa privada Camuzzi Gas del Sur S.A. la cual 
abastece a todo el sur argenƟ no y la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, dicho 
subsidio es aplicado al valor Į nal del combusƟ ble (sobre las facturas de gas), y el mismo 
es mayor a medida que las laƟ tudes de nuestro país van aumentando, hasta llegar a un 
65% en la provincia de Tierra del Fuego, dando como resultado un uso poco cuesƟ ona-
do del GN, para calefacción, por parte de los usuarios.
Para entender dicho comportamiento se analizaron las diferencias entre la tempera-
tura medida (auditoría) y la calculada para realizar los balances (20 ºC), la cual dio como 
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Figura 4. Consumo de energía de acuerdo al volumen a climaƟ zar.
Figura 5. Consumo de energía de acuerdo a la calidad energéƟ ca de la envolvente.
Figura 6. Consumo de energía de acuerdo al grado de exposición.
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resultado una diferencia de solo tres grados. Aunque este valor no parezca signiĮ caƟ vo, 
es importante destacar que para lograr este aumento de temperatura, es necesario un 
alto consumo de energía ya que esta diferencia no se produce de manera lineal para el 
caso de un ediĮ cio, por intervenir varios factores como ser las inĮ ltraciones y renova-
ciones de aire.
Luego de este análisis, realizamos nuevamente estos gráĮ cos donde la temperatura 
interior es de 20 ºC (calculada) y los superpusimos con los valores calculados (Figura 4, 
5 y 6). Observamos como se corrige la dispersión. Para dar una explicación a esto, en 
las Į guras mostramos tres grandes agrupaciones (pesado, tradicional y liviano), en las 
cuales se puede observar el comportamiento de los diferentes sistemas construcƟ vos 
en relación al consumo. Para una mejor lectura remarcamos en diferentes colores cada 
sistema construcƟ vo. (Naranja: Pesado; Verde: Tradicional y Azul: Liviano) 
Según este úlƟ mo análisis, las viviendas construidas con el sistema construcƟ vo li-
viano Ɵ enen una mayor eĮ ciencia en respuesta al clima muy frío, aunque tengan un Fe 
más alto por tratarse de viviendas aisladas. De esta manera también veriĮ camos los 
indicadores de Kp y G de la Tabla 1.
Si observamos las viviendas construidas con el sistema tradicional (estructura in-
dependiente de hormigón armado y bloques de hormigón), las cuales también corres-
ponden a viviendas individuales, se aprecia que existe un mayor consumo de energía a 
menor superĮ cie, con lo cual conĮ rma lo expresado en trabajos anteriores que mostra-
ban una menor eĮ ciencia en la forma o modo de adaptar este sistema construcƟ vo a un 
clima riguroso (Diaz y Czajkowski, 2005-2006-2007).
El opuesto a estos casos, es el sistema construcƟ vo pesado, donde se observa en los 
gráĮ cos una gran diferencia en lo medido y auditado. Una respuesta a esta parƟ culari-
dad es que a la hora de realizar los balances energéƟ cos con los cuales se determinaron 
los valores para el cálculo (Valores de K y G) fueron de acuerdo a los pliegos y Į chas téc-
nicas cedidas por la Sede Norte del InsƟ tuto Provincial de la Vivienda de la ciudad de Río 
Grande, con lo cual, luego de la posterior sistemaƟ zación y cruzamiento de datos con las 
mediciones realizadas, se corroboró que en muchos de los casos auditados existe una 
distorsión entre las caracterísƟ cas construcƟ vas de los pliegos y las mediciones.
Volviendo a la hipótesis anterior, donde se planteaba uniĮ car los grados días en 
base 20º de las diferentes Ɵ pologías para disƟ ntas localidades del país, el cual para la 
ciudad de Río Grande donde se realizaron estas auditorías corresponde a 5482 ºD/año, 
de acuerdo al as Normas IRAM 11604 (Figura 6).
Observamos en estos gráĮ cos que el comportamiento de las viviendas de nuestra 
auditoría, a similares caracterísƟ cas en la variable dimensional, se alejan en la mayoría 
de los casos auditados para otras localidades del país. Situación que aĮ rma la hipótesis 
planteadas en cuanto a las deĮ ciencias en los sistemas construcƟ vos de las diferentes 
operatorias, ya analizadas en trabajos anteriores, y al comportamiento de los usuarios 
para lograr un “confort” elevado, por medio del desmedido consumo de combusƟ ble 
para tal Į n.
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Figura 7. Consumo total de energía, uniĮ cando las diferentes viviendas analizadas del país.
4. Conclusiones
Queda claro que es necesario poseer una muestra cuanƟ taƟ vamente mayor para 
obtener caracterísƟ cas más signiĮ caƟ vas. Creemos que con los escasos medios para 
realizar esta beca, los resultados son promisorios en lo que respecta a viviendas de inte-
rés social. Ya sea en diversidad Ɵ pológica, construcƟ va y tecnológica, como así también 
costumbres y modo de uso en climas muy fríos.
Se puede inferir que los altos consumos de energía estarían relacionados al com-
portamiento por parte de los usuarios respecto al uso de la energía, derivados de los 
altos subsidios otorgados en la provincia. Esto conlleva a que en otras regiones del país, 
a similitud en cuanto a volumen habitable e igual grados día, sean notablemente me-
nores. No solo por lograr el confort interior menor a los de Tierra del Fuego, sino como 
resultado directo con el costo de la energía.
El análisis comparaƟ vo muestra que mientras en el resto del país se percibe una co-
rrelación entre consumo de la energía y el volumen de las viviendas, en Río Grande no 
(R²=0,0116). La fuerte dispersión es debida a la perturbación causada por los subsidios 
que llevan a que los usuarios pierdan la capacidad de valorar la energía. Esto implica un 
comportamiento Ɵ po random entre grupos familiares que consumen lo necesario para 
mantener sus viviendas en torno a los 20ºC mientras en otras se registraron valores 
superiores a 24ºC.
La posible ampliación de datos de las viviendas analizadas de las otras localidades 
del país, permiƟ ría generar un indicador que sirva como base para comparar el com-
portamiento y uso energéƟ co, superando la variable tecnológica y el modo de uso de 
la energía.
En cuanto a las viviendas de Tierra del Fuego se reconoce una facƟ bilidad real de 
implementación en el rediseño de las mismas. Debe plantearse a parƟ r de este aná-
lisis instrumentos en I+D que respondan al contexto tecnológico, económico, social e 
insƟ tucional de la región considerada. De manera complementaria a esto, es necesario 
proponer el diseño de políƟ cas de incenƟ vos económicos que favorezcan la adopción 
de niveles de exigencia superiores a los establecidos en las Condiciones Mínimas de 
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Habitabilidad Higrotérmica de la SEDUV (Nivel C de la Norma IRAM 11604). Se señala 
además, la necesidad de crear un instrumento jurídico de validez provincial que de mar-
co a un conjunto de medidas coordinadas entre los disƟ ntos niveles del gobierno.
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Comportamiento térmico de viviendas sociales mediante 
incorporación de mejoras de diseño en la envolvente
Jorge D. Czajkowski, Analía F. Gómez, M. Gracia BiancioƩ o.
Resumen
La UNLP es un nodo dentro de la red académica que forma el Proyecto PAE 22559 
- BID 1718/OC-AR «EĮ ciencia energéƟ ca en el hábitat construido». Uno de los objeƟ -
vos del Nodo hacia la red consiste en evaluar modelos de viviendas de interés social e 
incorporar mejoras con costos cercanos a cero pero mejorando signiĮ caƟ vamente su 
eĮ ciencia energéƟ ca con mayor confort térmico. Este enfoque implica contemplar la 
minimización en el uso de la energía, la adecuación al clima, el uso de materiales del 
siƟ o, el contenido energéƟ co de estos, el costo inicial y en la vida úƟ l, el uso de energías 
renovables y minimizar emisiones. Se exponen resultados producto de validación de 
un modelo construido en EnergyPlus con auditorías y trabajo de campo. A parƟ r de la 
validación se incorporan mejoras y se muestran los comportamientos logrados.
Palabras clave: vivienda, ahorro energía, innovación tecnológica, simulación, eĮ -
ciencia energéƟ ca.
1. Introducción
Durante dos décadas se ha venido trabajando en un seguimiento y monitoreo me-
diante auditorías energéƟ cas globales y detalladas en el AMBA, la provincia de Buenos 
Aires, la provincia de Misiones y Tierra del Fuego. Esto permiƟ ó acumulación de conoci-
miento y experiencia en una visión desde la demanda. Entre varios proyectos destaca el 
PID CONICET «Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad higrotérmica en el há-
bitat bonaerense» (1989-1991) por la profundidad que alcanzó y facilitó la obtención de 
varios premios en invesƟ gación y proyectos nacionales. A esto se suma el seguimiento 
de trabajos realizados en La Pampa (Filippin C.; 1995, 2001), San Juan (Blasco I.; 2000), 
Mendoza (De Rosa; 1988) (López; 1992), Tucumán, Buenos Aires (San Juan G.; 1992) (de 
Schiller S; 2003), entre otros.
Mucho se ha trabajado sobre la vivienda de interés social, mayoritariamente desde 
comportamientos térmicos y consumo energéƟ co en estado estacionario, monitoreo de 
la habitabilidad higrotérmica, propuesta de modelos simpliĮ cados de ahorro de energía 
en calefacción, evaluación de la transmitancia térmica adecuada, evaluación del riesgo 
de condensación, entre otros.
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En este trabajo pretendemos:
1. Establecer contacto con los hacedores de viviendas de interés social del InsƟ tuto 
de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Explicarles los alcances del PAE - BID y 
como Universidad y proyecƟ stas públicos podemos intentar hacer un trabajo cooperaƟ -
vo con los que deseen integrarse a la cooperación. Así, no fuimos a contactar al director, 
sino que nos sentamos en una ronda, en el propio lugar de trabajo de arquitectos e 
ingenieros, a ver si podíamos discuƟ r mejoras en viviendas que generan.
2. Acordamos tomar lo que ellos consideran la peor operatoria, desde la visión de un 
arquitecto proyecƟ sta, y llevarnos el material para analizarlo. Es el Plan Federal 2 que 
prevé construir viviendas de uno o dos dormitorios, que deben crecer en dúplex con 
un costo entre 47.000 y 57.000 pesos. Esto implica 887 pesos/m2 o 286 u$s/m2. Como 
puede verse es un gran desaİ o (Figura 1).
3. Propusimos otras alternaƟ vas para mejorar la interacción, como acudir una vez a 
la semana al IVBA o que el IVBA envíe algún profesional al grupo, pero por el momento 
fue desesƟ mado. El Ɵ empo dirá como conƟ nuar.
4. Se acordó que ni bien tuviéramos algún resultado o propuesta lo lleváramos para 
que el área costos analice su viabilidad y de ser aprobado por directorio pasa a integrar 
los legajos Ɵ po que ofrece el IVBA a las organizaciones intermedias. Cabe aclarar que el 
IVBA a diferencia de otros InsƟ tutos provinciales no construye barrios.
5. Se realizó una campaña de auditoría energéƟ ca en viviendas habitadas en Rojas 
(provincia de Bs. As), se modelaron en EnergyPlus las viviendas para ajustar el modelo y 
a parƟ r de esto proponer mejoras.
En este trabajo se muestran resultados surgidos de simulaciones numéricas reali-
zadas con el programa EnergyPlus del Ministerio de Energía de los Estados Unidos de 
Norte América, que es de libre disponibilidad. La única base de datos meteorológica 
(bdm) disponible es Aeroparque (Bs. As.) y es con la que se trabajó. En la actualidad 
nos encontramos analizando el formato de la base de datos a Į n de elaborar bdm para 
27 localidades de ArgenƟ na. Contamos con el asesoramiento técnico del LabEEE-UFSC 
(Brasil).
El objeƟ vo del trabajo es tomar el modelo de vivienda enviado por Nación y propo-
ner escenarios tecnológicos en cuanto a caracterísƟ cas de muros y techos y niveles de 
aislamiento térmico, a Į n de conocer su comportamiento térmico anual, pero centran-
do los resultados en el período de verano e invierno, y discuƟ rlos.
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Se modelizó la vivienda auditada en EnergyPlus, se estableció una agenda de uso y 
ocupación (personas, iluminación, cocción y agua caliente), basado en los casos audi-
tados para cada mes del año. Esto con el Į n de generar cargas internas por ocupación 
hora. A Į n de contrastar resultados entre auditado y simulado se incrustaron en la base 
de datos climáƟ cos del programa los datos climáƟ cos medidos para el período de me-
dición. En la Figura 2 se muestra que no hay diferencia en el exterior entre auditado y 








Exterior.Med. Comedor Med. Exterior Sim. Comedor Sim.
12:00 a.m. 12:00 a.m. 12:00 a.m. 12:00 a.m. 12:00 a.m. 12:00 a.m. 12:00 a.m.
Figura 2. Validación del modelo de vivienda auditado y simulado con EnergyPlus.
En cada escenario tecnológico se fueron incorporando cambios en la envolvente a 
Į n de evaluar el comportamiento térmico del conjunto. Se uƟ lizaron tres soluciones 
base para muros y una para techos. En muros: ladrillos cerámicos huecos de 18x18x33; 
bloques de concreto 19x19x39 y «tapia» de suelo estabilizado. En la solución base 
(Prot1) se uƟ lizaron carpinterías de aluminio con vidrio simple. En la solución inter-
media (Prot2) carpinterías de madera de culƟ vo tratadas con CCA y vidrio simple pero 
con posƟ gones exteriores de madera. En la solución recomendada (Prot3) las mismas 
carpinterías pero con vidrio doble económico (K= 3,5 W/m2.K). Previamente se analizó 
cuales son las soluciones construcƟ vas usuales en la construcción de estos barrios deĮ -
niendo sus caracterísƟ cas İ sicas y térmicas. 
Se establecieron las mejoras en función del Nivel B propuesto en la Norma IRAM 
11605 y una versión mejorada que denominamos «recomendable». Una de las opcio-
nes que se adoptó fue recuperar la «Tapia» como solución construcƟ va ancestral de 
muy bajo contenido energéƟ co (IDAE, 1999); consƟ tuida por suelo apisonado con un 
10% (promedio) de aglomerante sea cemento Portland o cal hidráulica. 
Se uƟ lizaron antecedentes locales y regionales donde se obtuvieron valores de su 
comportamiento mecánico, İ sico y térmico. (Cortés, A.; 1996). Se aumentó la masa tér-
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mica de los bloques de concreto rellenando sus huecos con Ɵ erra levemente apisonada 
(Prot 1´, 2 y 3). Se pierde levemente aislamiento térmico, pero se aumenta la masa.
En el caso de muros la opción es adherir el aislamiento térmico en la cara exte-
rior, mediante un procedimiento denominado «EIFS» External InsulaƟ on Finish System 
[www.eifscouncil.org]. Este sistema permite incorporar aislamiento térmico exterior al 
menor costo posible (Filippin, 2007), evitando costosos recubrimientos como dobles 
muros y otros. Se probó este sistema con buenos resultados en dos viviendas privadas 
en La Plata, con materiales locales.
Recubrimiento de 5 mm total de dos
capas de basecoat de mortero
cemento aditivado con alma de malla
de vidrio resistente alcalis.
Tierra apisonada estabilizada con 10%
cemento portland (Tapia) 
Pegamento basecoat IGAM
Poliestireno expandido 15 kg/m3
Recubrimiento exterior similar al interior
de 6 a 8 mm.
CARA EXTERIOR
Figura 3. Tradicional «tapia» mejorada. 
(Elaboración propia)
Figura 4. Bloques de concreto con aumento 
de masa y resistencia térmica. Donde: 1 a 6 es 
sistema EIFS; 7 bloques concreto, 8 suelo cal; 










P1-LH: Sin aislam, vidrio simple y carpintería aluminio sin protección solar 0,20 --- 1,75 140 
P2-LH: Nivel B, vidrio simple, carpintería madera y posƟgones exteriores 0,24 0,04 0,58 142 
P3-LH: Nivel Rec, vidrio doble, carpintería madera y posƟgones exteriores 0,28 0,08 0,37 143 
P1-BC: Sin aislam, vidrio simple y carpintería aluminio sin protección solar 0,20 --- 2,70 188 
P1´-BC: Sin aisl. c/Ɵerra, vidrio simple y carpintería aluminio sin protección solar 0,20 --- 3,22 322 
P2-BC: Nivel B c/Ɵerra, vidrio simple, carpintería madera y posƟgones exteriores 0,24 0,04 0,68 324 
P3-BC: Nivel Rec c/Ɵerra, vidrio doble, carpintería madera y posƟgones exteriores 0,28 0,08 0,42 326 
P1-Tap: Sin aisl. c/Ɵerra, vidrio simple y carpintería aluminio sin protección solar 0,20 --- 1,91 384 
P2-Tap: Nivel B, vidrio simple, carpintería madera y posƟgones exteriores 0,24 0,04 0,60 386 
P3-Tap: Nivel Rec, vidrio doble, carpintería madera y posƟgones exteriores 0,28 0,08 0,38 388 
 










P1-LCH: Losa de viguetas y ladrillos huecos con terminaciones usuales. Sin aislam. 0,15 --- 3,48 320 
P2-LCH: IDEM Anterior. Nivel B. 0,26 0,07 0,40 330 
P3-LCH: IDEM Anterior. Nivel Recomendable. 0,34 0,15 0,19 334 
 
Tabla 2. Síntesis de las caracterísƟ cas İ sicas y térmicas de los techos usados en la simulación.
Dado que es parte del Plan Federal 2 que la vivienda crezca como dúplex y la cubierta 
es de manera excluyente una losa, se optó por implementar un «techo inverƟ do». Esto 
permite además proteger la barrera hidráulica y hacerla actuar como barrera de vapor. 
El aislamiento (EPS 30 kg/m3) se apoya sobre la membrana y se cubre con una capa de 
ripiolita. Cuando se desee construir la planta alta se quita y acopia el aislamiento para 
ser uƟ lizado nuevamente en la nueva cubierta. Finalmente se implementó un nivel de 
aislamiento mínimo basado en el concepto de «espesor económico de aislamiento tér-
mico» (Raspall&Evans; 2003) a Į n de veriĮ car comportamientos.
3. Resultados
Se seleccionaron 10 días de verano e invierno donde el clima exterior se mostrara 
más riguroso. En el caso de verano cinco días con temperatura creciente que llegan a un 
máximo de 35,6°C y luego el cambio de temperatura producto de una tormenta. 
En el caso de invierno 10 días con temperaturas mínimas que llegan a -2,4°C y solo 
dos días antes sobrepasa levemente la máxima de 17°C. En las Figuras 5 a 7 se muestra 
la respuesta térmica de verano de la vivienda sin mejoras y con las mejoras progresivas. 
En las Į guras 8 a 10 en condición de invierno.
3.1. Verano
Las soluciones construcƟ vas convencionales muestran grandes variaciones térmicas 
que van siguiendo el ritmo exterior con una amplitud térmica menor pero con extremos 
en el día más cálido de 31°C y mínima de 27°C (Figura 5: día 4 en rojo). Aclarando que no 
hay protección solar en las carpinterías y sí baja tasa de venƟ lación. En ese mismo día 
la tapia responde con una amplitud de 4,5°C y una máxima de 33°C. De cualquier forma 
fuera del confort térmico (Figura 7: día 4 en rojo).
La solución Prot2 y Prot3 en las tres soluciones construcƟ vas casi no muestran di-
ferencias. O sea duplicar el aislamiento térmico en verano no implica una mejora o 
diferencia signiĮ caƟ va. Pero sí el cambio en el material de la carpintería, la protección 
solar en ventanas durante el día y la venƟ lación selecƟ va (venƟ lación cruzada nocturna 
y mínima diurna).
99
Figura 5. Comportamiento térmico verano de la vivienda resuelta con muros de ladrillo hueco y 
niveles de mejora. 1 al 10 de Enero, datos EnergyPlus para Buenos Aires.
Figura 7. Comportamiento térmico verano de la vivienda resuelta con muros de suelo estabiliza-
do «tapia» y niveles de mejora. 1 al 10 de Enero, datos EnergyPlus para Buenos Aires.
Figura 6. Comportamiento térmico verano de la vivienda resuelta con muros de bloques de 
concreto y niveles de mejora. 1 al 10 de Enero, datos EnergyPlus para Buenos Aires.
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Con ladrillo hueco Prot2 y Prot3, se llega a máximas de 28 a 29°C y amplitud térmica 
de 2°C. Con el bloque de concreto relleno de Ɵ erra y el EIFS una máxima de 26°C y 1°C 
de amplitud térmica. El muro de Ɵ erra estabilizada con un comportamiento muy similar, 
27°C y 't 1°C, pero a un costo menor. 
Mientras el exterior varió entre 7 a 36°C en los 10 días el interior lo hizo entre 23 
a 27°C en el caso de los bloques de concreto rellenos con suelo y aislamiento exterior. 
Mientras la tapia respondió con 25 a 28°C. En otras palabras en el período más riguroso 
para la ciudad de Buenos Aires con venƟ lación mecánica y con estrategias de diseño pa-
sivo más aislamiento térmico y masa la vivienda se mantuvo en un razonable confort.
3.2. Invierno
Durante este período la venƟ lación se restringió al mínimo sanitario (1 RA) y los 
posƟ gones estuvieron abiertos desde las 6 de la mañana a las 20 hs en los tres casos. 
En la condición sin mejoras en los tres casos, la temperatura interior varió entre 3,5 y 
17°C en el período, mientras el exterior entre -2,5°C a 17,5°C. Pero lejos del confort sin 
calefacción.
Mientras en el verano el aislamiento térmico no muestra signiĮ caƟ va sensibilidad 
a los cambios en la temperatura, en invierno sí. Implementando el Nivel B de la IRAM 
11605 se consigue en las tres soluciones construcƟ vas una media interior del período 
cercana a los 13°C.
Con la incorporación de 800 W de potencia de calefacción y sumado al calor por 
ocupación de 150 a 175 W diarios entre las 12 y las 22hs se llega al confort de 18°C ya 
que hay que elevar 5°C la temperatura interior.
A pesar del relaƟ vo incremento en el costo inicial del nivel de aislamiento térmico 
recomendable, en los casos de bloques rellenos y tapia la temperatura media del perio-
do llega a cerca de los 14°C. 
Si en verano la masa térmica es importante, en invierno podemos ver que también 
es úƟ l mostrándose las mayores variaciones de temperatura interior en la solución con 
ladrillos huecos. En el caso de los bloques de concreto y Ɵ erra o el muro de suelo esta-
bilizado las variaciones diarias en la temperatura son cercanas a los 2°C.
En estas condiciones un mayor aprovechamiento del sol mediante algún sistema de 
captación pasiva probablemente podría cubrir un incremento de 4 o 5°C para alcanzar 
el confort a 18°C.
3.3. Opción aislamiento mínimo
Analizadas las soluciones sin mejoras y con dos niveles de mejoras, se decidió si-
mular una alternaƟ va de bajo costo con niveles de aislamiento térmico inferiores a los 
establecidos en el Nivel B de la IRAM 11603 pero superiores al Nivel C. 
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Figura 9. Comportamiento térmico invierno de la vivienda resuelta con muros de bloques de 
concreto y niveles de mejora. 15 al 25 de Julio, datos EnergyPlus para Buenos Aires.
Figura 8. Comportamiento térmico invierno de la vivienda resuelta con muros de ladrillo hueco y 
niveles de mejora. 15 al 25 de Julio, datos EnergyPlus para Buenos Aires.
Figura 10. Comportamiento térmico invierno de la vivienda resuelta con muros de suelo estabili-
zado «tapia» y niveles de mejora. 15 al 25 de Julio, datos EnergyPlus para Buenos Aires.
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Figura 11. Comportamiento térmico de verano de la vivienda. Opción con aislamiento mínimo 
2,5 cm EPS en muros y 4 cm EPS en techo; para ladrillos huecos, bloques suelo y tapia.
1 al 10 de Enero, datos EnergyPlus para Buenos Aires.
Se simularon las soluciones tecnológicas de mayor uso por parte de los pequeños 
municipios que cuentan con “bloqueras” de concreto; mejorando con 2,5 cm de EPS 20 
kg/m3 en muros y 4 cm en techos. Siempre  manteniendo las otras estrategias de diseño 
pasivo y gesƟ ón ambiental consciente por parte del usuario. Ver Figuras 11 a 12.
La Figura 11 muestra en los tres casos el comportamiento térmico de la vivienda en 
verano. La combinación de bloque de concreto con aumento en la masa y el aislamiento 
exterior, sumado a la venƟ lación selecƟ va y protección solar en ventanas muestra po-
cos cambios en el comportamiento de verano. Mientras la temperatura exterior es de 
35,5°C en el día más cálido la temperatura interior alcanza los 30°C con mínimas de 27,7 
posible de alcanzar el confort con venƟ lación mecánica. Mientras la temperatura en la 
semana varió entre 7°C a 35,5°C en el exterior, la interior respondió con 25°C a 29°C y 
medias de 21,3°C y 27°C respecƟ vamente.
Figura 12. Comportamiento térmico de invierno de la vivienda. Opción con aislamiento mínimo 
2,5 cm EPS en muros y 4 cm EPS en techo; para ladrillos huecos, bloques suelo y tapia.
15 al 25 de Julio, datos EnergyPlus para Buenos Aires.
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Durante el invierno la situación cambia y la falta de aislamiento térmico se hace evi-
dente con temperaturas interiores entre 7,5°C y 15°C respecto al exterior -1°C a 17°C. 
Con una media interior de 11,2°C y exterior de 9°C. La condición térmica interior con 
una temperatura media cercana a 10°C fue constatada en auditorías realizadas en la 
localidad de Rojas (prov. de Bs. As.) en viviendas con techos livianos de madera y chapa 
junto a muros de ladrillos huecos.
4. Discusión
Podremos debaƟ r cuanto aislamiento térmico debe uƟ lizarse en una vivienda de 
interés social y si usar el nivel C que solo evita el riesgo de condensación superĮ cial o 
colocar 4 cm en paredes y casi el doble en techos a pesar del sobre-costo que signiĮ ca. 
Lo que si no puede dejar de remarcarse es la importancia de la masa térmica como ya 
lo mostraran en la vivienda construida en el ParƟ do de Moreno (Raspall y Evans, 2003). 
Esto muestra que para lograr condiciones mínimas de confort higrotérmico en viviendas 
es tan importante la masa como el aislamiento térmico. Pero aún sin modiĮ car el pro-
yecto original el cambio en el Ɵ po de ventanas y el modo de uso de las viviendas por los 
usuarios es signiĮ caƟ vo para incorporar diseño pasivo.
El Nivel B previsto en la IRAM 11605 es razonable, pero podría ser ajustado y el Nivel 
C debiera ser eliminado ya que perjudica a los futuros habitantes de las viviendas. El 
Nivel C genera derroche de energía y al no ser climaƟ zadas los niveles de habitabilidad 
higrotérmica son muy bajos. Además es perƟ nente revisar la citada Norma y volver a in-
corporar la masa térmica como una variable decisoria en la deĮ nición del K admisible. 
Los sistemas construcƟ vos cuya envolvente tenga una masa térmica inferior a 150 
Kg/m2 no deberían uƟ lizarse en viviendas de interés social y mucho menos sin aisla-
miento térmico adicional, en climas templados. Son calurosas en verano y no reƟ enen 
el calor que puedan ganar durante el día en invierno. La opción de mínimo aislamiento 
térmico no afecta signiĮ caƟ vamente al comportamiento durante el verano pero implica 
que durante el invierno va a ser necesario un signiĮ caƟ vo aporte adicional de calor para 
alcanzar el confort. En un período tan frío como el que ofrece la base de datos del Ener-
gyPlus, pero constatado en la auditoria realizada en Rojas, debiéramos debaƟ r si una 
temperatura sin calefacción en una vivienda ocupada con casi 14°C +/- 1°C no resulta 
aceptable.
5. Conclusión
El EnergyPlus es una herramienta gratuita que permite simular con buena conĮ anza 
viviendas, más si previamente se cuenta con mediciones producto de una auditoría. Los 
resultados de este trabajo se transĮ rieron al IVBA que conformó un expediente para 
sentar un antecedente. Este acercamiento iniciado hace dos años llevó a la realización 
en paralelo de una conferencia para los técnicos del Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos de la Provincia de Buenos Aires sobre «Arquitectura Sustentable y Vivienda de 
Interés Social (13/6/07)». 
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Al obtener los resultados que se exponen en este trabajo, surgió la necesidad de 
contar con datos climáƟ cos de otros puntos del país para hacer la transferencia a la red. 
Nuevamente eventos externos al proyecto nos permiƟ eron contar con vital información 
climáƟ ca provista por el SMN. En el trabajo de comprender como «construir» una base 
de datos climáƟ ca y al encontrar serias diĮ cultades, solicitamos ayuda al LabEEE - UFSC 
y la recibimos. Nos encontramos trabajando en preparar dicha información. Pero ya 
comienza a aparecer otro problema y es la necesidad de contar con datos de radiación 
solar medidos y esperamos encontrar la misma recepƟ vidad y cooperación en nuestro 
medio. En agosto del corriente año comenzó a funcionar la estación meteorológica del 
grupo que entre otros parámetros usuales registra cada 5 minutos radiación solar global 
sobre plano horizontal y radiación UV. Esta información será vital cuando completemos 
una serie de un año.
Sobre los resultados del trabajo hay que destacar la necesidad de incorporar masa 
térmica a las viviendas de interés social y sugerir la actualización de la Norma IRAM 
11605 que solo exige aislamiento térmico. Se han realizado gesƟ ones ante IRAM y la 
sugerencia fue la creación de una nueva norma para evitar modiĮ car la 11605 que es 
conŇ icƟ va.
Para el período frío hay dos conclusiones: a. es preferible subsidiar aislamiento tér-
mico a subsidiar el gas natural o GLP y b. debe considerarse de forma prioritaria la obli-
gatoriedad del aislamiento térmico de masa en todo ediĮ cio para habitación humana. 
PrácƟ camente 1/3 de la demanda nacional de energía primaria es para la climaƟ -
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Consumo de gas natural y confort higrotérmico
en vivienda unifamiliar de la ciudad de La Plata, ArgenƟ na
Carolina S. Vagge , Jorge D. Czajkowski, Celina Filippín.
Resumen
Las viviendas unifamiliares del Área Metropolitana de Buenos Aires poseen baja ca-
lidad energéƟ ca que conlleva a un alto consumo de energía en climaƟ zación con inade-
cuados niveles de confort higrotérmicos. Como metodología se implementa una audi-
toría energéƟ ca-ambiental que incluye la adecuación de una encuesta socio-energéƟ ca, 
y protocolo de monitoreo. El objeƟ vo busca mejorar la calidad de variables críƟ cas e 
indicadores energéƟ co-ambientales para diferenciales de tejido urbano. Se analiza el 
comportamiento higrotérmico y el consumo de energía anual y a parƟ r de lo evaluado 
se busca aportar mejoras a nivel edilicio para que alcancen un nivel de confort higrotér-
mico adecuado.
Palabras claves: Vivienda Ɵ po dúplex, eĮ ciencia energéƟ ca, consumo de energía, 
clima templado húmedo, confort térmico.
1. Introducción
Este trabajo forma parte del proyecto de invesƟ gación PICT ANPCyT 2006-956: “EĮ -
ciencia energéƟ ca edilicia en áreas metropolitanas. Evaluación mediante auditorías y 
propuestas de estándares”. El grupo de trabajo integra invesƟ gadores de la región me-
tropolitana bonaerense, Cuyo y la zona pampeana seca, contenidos por la UNLP. El obje-
Ɵ vo general del proyecto apunta a revisar, sistemaƟ zar y experimentar formas edilicias 
y tecnologías alternaƟ vas, con costos iniciales cercanos a cero, en algunos sectores críƟ -
cos del área metropolitana a la que pertenece cada subgrupo que integra este proyecto 
en el ciclo de vida de los ediĮ cios. Las unidades de análisis son ediĮ cios clasiĮ cados por 
Ɵ po y función basados en trabajos previos que en este proyecto serán revisados bajo 
un criterio común, proponiendo escenarios de aplicación de programas de eĮ ciencia 
energéƟ ca y cuanƟ Į cación de impactos.
La vivienda, objeto de estudio, se encuentra en Tolosa, fuera del casco urbano de la 
ciudad de La Plata (lat: -34.9; long: 57,56; alt: 21 mts) a orillas del Río de la Plata sobre 
la margen occidental (Figura 1). El clima esta clasiĮ cado según normas argenƟ nas como 
templado cálido húmedo, sub-zona IIIb. La vivienda se encuentra orientada según eje 
NE-SO.
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Figura 1. Área de estudio, sector residencial de la ciudad de la Plata,
capital de la provincia de Buenos Aires, ArgenƟ na.
Del análisis de los datos climáƟ cos, surge que posee veranos suaves (Tmáxmed= 
28.5ºC) e inviernos poco rigurosos (Tmínmed= 6.7ºC) con alta humedad ambiente (HR= 
71 Y 86 %) y vientos predominantes desde el NE a SE. La temperatura de diseño máxi-
ma para verano es 34.5ºC y la mínima de invierno 2.4 ºC. El 17 % de los días de un 
año estadísƟ co las temperaturas medias se encuentran por debajo del nivel de confort, 
esto implica garanƟ zar el acceso al sol en los ambientes principales y prever un buen 
aislamiento térmico. Solamente durante el 16 % de las temperaturas máximas superan 
el confort aunque con temperaturas medias dentro del confort. Según el climograma 
de Givoni en la Figura 2, deberá tenerse en cuenta el sombreo adecuado, venƟ lación 
nocturna, mínima venƟ lación diurna, inercia térmica y aislamiento térmico en techos 
principalmente.
Figura 2. CaracterísƟ cas bioclimáƟ cas de La Plata, Buenos Aires, ArgenƟ na, a parƟ r de datos me-
dios de temperatura y humedad e indicando los días ơ picamente cálidos y fríos sobre el modelo 
de B. Givoni. Construido con el programa Psiconf 1.0 (Czajkowski 2006). Se muestran los días de 
diseño ơ picamente fríos y cálidos según norma IRAM 11603/0.
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La vivienda fue diseñada y construida en el año 1996 (Figura 3). La familia que ha-
bita actualmente la vivienda, integrada por un matrimonio y sus dos hijas, la ocupó en 
el año 1998. Tiene 140 m2 cubiertos, se encuentra emplazada en un terreno 10 x 20 m. 
Es Ɵ po dúplex, compacta, dispuesta en dos niveles: en la planta baja se encuentran el 
estar, comedor, estudio, baño y cocina, y en la planta superior 3 dormitorios, 2 baños y 
una biblioteca.
Su tecnología construcƟ va es convencional con estructura de Hº Aº (bases y vigas de 
fundación, columnas y vigas) entrepiso de viguetas pretensadas, con ladrillo cerámico 
hueco y capa de compresión. Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso en estruc-
tura de hierro galvanizado. La cubierta es de chapa con entablonado de machimbre a 
la vista de pino, aislamiento térmico e hidrófugo, materializado con cartón alquitrana-
do y EPS de 20 mm y chapa galvanizada ondulada Nº 25 (K= 1.8 W/m2.K). Los muros 
exteriores son de ladrillo hueco de 18x18x33 (K= 1.8 W/m2.K). Revoque externo con 
azotado hidrófugo y jaharro enlucido a la cal. Revoque interior: grueso y Į no a la cal. 
Las carpinterías son de aluminio con vidrio simple de 4 mm  y persianas de aluminio 
(K= 5,8 W/m2.K). Los pisos son cerámicos sobre contrapiso de 10 cm de espesor sobre 
terreno natural. 
Como sistema de calefacción cuenta con dos estufas de Ɵ ro balanceado de 2500 
kcal/h cada una en la planta baja. No cuenta con sistema de refrigeración.
2. ObjeƟ vos
Los objeƟ vos de este trabajo son: analizar las condiciones de confort higrotérmico 
de las disƟ ntas habitaciones de la casa según ubicación y orientación predominante, 
comparar el consumo de gas natural y análisis comparaƟ vo entre el consumo calculado 
y medido.
Figura 3. Fachada noroeste de la vivienda (Foto 07-2008). 
Planta de la vivienda indicando la ubicación de los microadquisidores de dato Hobo en los dis-
Ɵ ntos ambientes y el exterior. Izquierda: planta baja (estar, cocina, comedor, estudio y toileƩ e). 
Derecha: planta alta ( dormitorios, baños y biblioteca).
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3. Métodos
Se realizó una auditoría detallada que incluyó una encuesta socio-energéƟ ca (Tablas 
1 y 3) y una campaña de medición de invierno entre el 12-06-2008 y el 20-06-2008, y 
una campaña de verano durante el período 18-02-2009 al 27-02-2009. Para realizar las 
auditorías se uƟ lizaron micro-adquisidores de datos HOBO U10 (temperatura y hume-
dad), un micro-adquisidor de datos HOBO U12 (temperatura, humedad e iluminación), 
una estación meteorológica HOBO Pro V2 (temperatura y humedad), un termómetro 
infrarrojo Lutron TM-949 y un termómetro/anemómetro Lutron LM 8000.
Durante el periodo frío se siguió la siguiente metodología de medición:
1. Se uƟ lizaron 6 Hobos para registrar las condiciones higrotérmicas en ambientes 
diurnos: estar, comedor , estudio y biblioteca, y dormitorios. También se colocaron dos 
micro-adquisidores de datos para medir cocción y agua caliente (Figura 4 y 5) 
2. Se veriĮ caron los datos consignados en la encuesta. 
3. Se instaló una estación meteorológica en el paƟ o de la vivienda. El período de 
medición fue de 8 días incluyendo un Į n de semana para medir durante días laborales 
y no laborales. El intervalo de toma de datos se Į jo en 15 minutos y en 30 segundos, 
en los hobos ubicados en los disƟ ntos ambientes y para medir agua caliente y cocción 
respecƟ vamente (Figura 6).
El programa auditCAD permite ingresar un valor variable de renovaciones de aire. 
La norma IRAM 11604 prevé dos procedimientos para deĮ nir la tasa de renovaciones 
de aire: según zona bioambiental corresponde un valor de N = 2 para la veriĮ cación del 
Gadm; o una expresión que resulta del cociente entre el caudal de aire a renovar y el vo-
Figura 4-5-6. Ejemplo de ubicación de microadquisidor de datos HOBO en uno de los dormito-
rios. A la derecha ubicación de la estación meteorológica en el paƟ o de la vivienda.
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lumen calefacciondo. Por otra parte la Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo esƟ pula 
para viviendas un Nmín = 1,2 y recomendado de N = 1,5. Pero en la deĮ nición del mínimo 
sanitario prevé un caudal de aire de 15 m3/h.persona y en función de la aplicación de 
la expresión del anexo b (IRAM 11604) la tasa de renovaciones de aire mínima sanitaria 
para esta vivienda es N = 0,18. Esto nos da un margen de Ň exibilidad para ajustar el ba-
lance en función de encontrar el N adecuado; para nuestro caso resultara N =1,4.
Para discriminar el consumo de gas para agua caliente sanitaria (A.C.S), se ubicó 
un Hobo en el conducto de salida de gases de combusƟ ón del termotanque a Į n de 
que registre los saltos térmicos provocados por el encendido del quemador como se 
puede ver en la Figura 5. Dado que la potencia del quemador Į gura en el equipo y este 
combusƟ ona gas natural a caudal cuasi constante podríamos inferir que conociendo 
el período de Ɵ empo diario y/o semanal de funcionamiento junto al poder caloríĮ co 
del combusƟ ble conocer el caudal consumido. Así en una hoja Excel se graĮ caron y 
cuanƟ Į caron los momentos de encendido y apagado que sumados nos dan el Ɵ empo 
total de encendido. Mediante este procedimiento puede conocerse el porcentaje de gas 
uƟ lizado en A.C.S.
Similar procedimiento podría uƟ lizarse para conocer el consumo de gas en cocción, 
que desde ya tendrá un mayor margen de error debido a que Ɵ ene que relevarse en la 
encuesta socio energéƟ ca cuáles son los quemadores más uƟ lizados y en que momen-
tos del día. Aunque no se expone en este trabajo hemos encontrado que cada quema-
dor registra una curva caracterísƟ ca.
Durante el periodo cálido se siguió la siguiente metodología de medición:
a. Se uƟ lizaron 6 Hobos para registrar las condiciones higrotérmicas en ambientes 
diurnos: estar, comedor, estudio y biblioteca, y dormitorios. (Figura 4)
b. Se instaló una estación meteorológica en el paƟ o de la vivienda. (Figura 6). 
En ambas campañas de medición se uƟ lizó el siguiente instrumental de procesa-
miento de la información: el “HOBOwarePro” y el “BoxCarPro”, y el Excel para los datos 
generados por los hobos. En el análisis del la auditoría se usó el programa AuditCAD 
(Czajkowski, 1999). Dado que en La Plata la facturación es bimestral se debieron con-
verƟ r los consumos de gas natural y electricidad a valores mensuales a Į n de poder 
contrastar con los valores generados por el AuditCAD (Czajkowski y Corredera, 2003).
Luego se graĮ caron los datos obtenidos mediante el programa Psiconf 1.0 para vi-
sualizarlos en el modelo bioclimáƟ co de B. Givoni.
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4. Análisis de resultados
4.1. Comportamiento de la vivienda en invierno
En la Tabla 1 se puede ver una síntesis de las caracterísƟ cas climáƟ cas exteriores 
durante la campaña de medición. Por otro lado, la Tabla 2 muestra las temperaturas 
medias de cada ambiente de la vivienda y del exterior durante los días 12-06-2008 al 
20 -06-2008. En la Tabla 2 se muestra que la variación de temperatura en los ambientes 
interiores es mínima y relaƟ vamente homogénea. Como excepción, el hobo localizado 
en la doble altura con la cocina en planta baja, la estufa del comedor y el Ɵ ro del ter-
motanque en planta alta muestra una diferencia media de 3°C. La temperatura dentro 
de la vivienda entre los disƟ ntos ambientes varían entre los 16.6ºC y 22.3ºC. Mientras 
que la temperatura exterior varía durante el período de medición entre los 8ºC y 11.1ºC 
promedio. Por lo tanto la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior es 
prácƟ camente constante con un valor medio de 8.6ºC. 
12/06/2008 13/06/2008 14/06/2008 15/06/2008 16/06/2008 17/06/2008 18/06/2008 19/06/2008 20/06/2008
Temperatura media (ºC) 11.1 13.3 11.7 8.4 9.4 11.6 9.2 9.7 9.4
Temperatura máxima (ºC) 17.4 17.4 18.5 13.1 13.3 14.8 15.1 14.3 11.6
Temperatura mínima (ºC) 1.5 4 7.4 4.8 1.5 5 -1 1.4 6.9
Punto de rocio (ºC) 0.8 2.8 -1 0.9 0.9 1.8 3.5 7.6 8.4
Humedad relaƟva promedio (%) 49 49 41 59 55 51 67 87 93
Velocidad del vinto promedio (km/h) 9.3 9.1 22.6 18.1 8.9 13.7 15.2 23 35.6
Tabla 1. Datos obtenidos con la estación meteorológica
durante el período de medición 12-06-08 al 19-06-08.
12-jun 13-jun 14-jun 15-jun 16-jun 17-jun 18-jun 19-jun
Estudio 17.4 17.2 18.3 17.2 16.6 17.1 17.0 16.5
Comedor 19.1 18.9 19.8 17.8 17.7 18.5 18.3 18.3
Dormitorio a 17.9 17.8 18.1 17.2 16.4 16.9 16.8 17.2
Dormitorio b 19.2 19.2 20.1 18.6 17.8 18.0 18.4 18.5
Dormitorio c 18.5 18.2 18.7 17.7 16.9 18.1 17.5 18.3
Doble altura 21.7 21.6 22.3 20.4 20.2 21.0 20.9 21.0
Estar 19.2 19.1 19.8 18.1 18.0 18.7 18.5 18.5
Exterior 9.9 11.4 11.1 8.0 8.5 9.9 9.6 10.8
Tabla 2. Temperaturas registradas en los disƟ ntos ambientes de la vivienda
y el exterior durante el período 12-06-2008 al 20-06-2008.
El comedor y el living se encuentran a la misma temperatura. Los dormitorios A y 
C alcanzan temperaturas mínimas cercanas a los 16 ºC. El dormitorio A se encuentra 
sobre la biblioteca y dos de sus muros dan al exterior. El 80% de la envolvente del dormi-
torio C se encuentra expuesta (incluido el piso), además cuenta con grandes superĮ cies 
vidriadas que corresponden a dos ventanas, una orientada al noreste y la otra al sudoes-
te respecƟ vamente, y una puerta que comunica el dormitorio con el balcón. En la Figura 
7 se puede ver como las temperaturas mínimas de este dormitorio se encuentran fuera 
de la zona de confort comprendida entre 17.5ºC y 23.5 ºC (Givoni 1969). El dormitorio 
B se encuentra ubicado entre los dos dormitorios antes mencionado, recibiendo parte 
del calor que sube de la doble altura.
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De las mediciones realizadas se deduce que aproximadamente el 12% del consumo 
de gas natural se consume en agua caliente, por lo tanto si este porcentaje se lo suma 
al valor que arrojó el balance, da como resultado que el valor calculado es un 8% mayor 
que el medido.
La vivienda Ɵ ene un consumo de gas natural de 2506 m3/año, (según encuesta), para 
1080 grados día de calefacción (Temp base= 18ºC). Esto implica un consumo anual de 
gas natural de 20 m3/m2.año con una media mensual de 209 m3. 
En la Figura 8 se puede ver la coincidencia entre la curva de consumo promedio 
medida y los valores medios máximos calculados. Por otro lado se puede inferir que la 
calefacción es encendida en la vivienda alrededor del mes abril y se apaga para el mes 
de noviembre, teniendo un pico de máximo consumo en el mes de agosto coincidiendo 
con el mes más frío en la ciudad de La Plata.
Figura 7. GráĮ co de temperaturas en los disƟ ntos ambientes de la vivienda
y el exterior durante el 12-06-2008 al 19-06-2008.
En la Tabla 3 se puede ver los consumos mes por mes medidos obtenidos a parƟ r 
de la encuesta socio energéƟ ca y los consumos calculados por el programa auditCAD a 
parƟ r de los datos obtenidos por los hobos. 
También se comparan valores totales de consumo, promedios y canƟ dad de m3 de 
GN que se gastan por m2 (Tabla 2). El consumo anual total de gas medido es superior al 




















Figura 8. GráĮ co comparaƟ vo entre consumo medido y calculado.
En la Figura 9 se ve la baja dispersión entre el consumo de GN medido y el consumo 
calculado. Esta diferencia está directamente relacionada con el consumo de gas en agua 
caliente y en cocción. Además de medir situación de confort en la vivienda se registra-
ron datos de consumo de GN para agua caliente y cocción. En la Į gura se comparan los 
consumos calculados con los consumos medidos en la vivienda. Se observa una baja 
dispersión con R2 = 0,9142.
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Figura 9. GráĮ co que muestra la dispersión entre el consumo medido y el calculado.
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Carga térmica anual de la vivienda
 El análisis de la demanda anual se realizo mediante el EnergoCAD, ver resultados 
en Tabla 4.
1000
20 VGGDNQc uuu [Eq. 01]
Donde:
Qc : carga térmica anual en calefacción en (Kwh/año)
N: Ɵ empo de calefacción en horas diarias según ocupación de la vivienda 
GD20: grados días anuales (20ºC).
G: coeĮ ciente global de pérdidas térmicas (W/m3.K)
V: volumen calefaccionado del ediĮ cio (m3).
Tabla 3. Valores de consumos de gas natural medidos y calculados.
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Comparación Balances entre Aportes Medidos y Calculados











2561.55 MJ 75.7 %
0 MJ 0 %
492.48 MJ 14.6 %
124.42 MJ 3.7 %
204.11 MJ 6 %
Aportes de Energía Inferido a parƟr de Mediciones: 3382.55 MJ
Diferencia Porcentual entre Consumo Calculado y Medido: -1.46 %
Asignación Porcentual de Pérdidas Térmicas según Balance
Consumo debido a Pérdidas por: Muros 138.00 W/°C 23.20 %
Techos 112.00 W/°C 18.76 %
Ventanas 83.00 W/°C 13.97 %
Puertas 55.00 W/°C 9.30 %
Pisos 46.00 W/°C 7.80 %
Renov. De Aire 161.00 W/°C 27.00 %
Aportes de energía debidos a la Energía Eléctrica
Aportes de energía debidos a la ocupación
Aportes de energía debidos a la insolación
Área habitable estudiada :
Volumen climaƟzado estudiado :
Aportes de energía debidos al Gas Natural
Aportes de energía debidos al Gas Envasado
Calculadas por Balance:
Temperatura del exterior media:
Temperatura del interior media:
Número de renovaciones de aire:
Número de habitantes :
Horas medición consumo energía:
Consumo gas natural :
Consumo Gas Envasado :
Consumo Energía Eléctrica :
Tabla 4. Resultados arrojados por el programa AuditCAD.
Al analizar la vivienda según norma IRAM 11604 el Gproyecto= 1.8 W/m
3.K y el Gadm= 1.6 
W/m3.K; con lo cual el ediĮ cio no cumple con la norma vigente.
En la Figura 10 puede observarse la variación semanal de la temperatura en el ex-
terior respecto a los locales interiores. El exterior varió entre una máxima de 21ºC, el 
primer día con una mínima de 3ºC el día 5, con una media semanal de 12ºC. Respecto a 
los locales interiores, y a pesar de poseer sistema de calefacción a gas natural, prácƟ ca-
mente todos los locales se mantuvieron en una media de 17ºC. O sea fuera del confort 
mínimo de invierno. La variación entre ambientes se debe a orientación de los locales, 
acceso al sol y calidad térmica de la envolvente. 
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AH Alt Local Volumen Aenv Aexp Co Ff Fe G Gadm Qc
m² m m3 m² m² Co=AH/AE f=AH/Vol AExp/AEnv W/m3°C W/m3°C Kw.h
120 2.7 328 278 254 0.43 0.36 0.9 1.8 1.6 19327
Tabla 5. Indicadores dimensionales, morfológicos y energéƟ cos. CO: coeĮ ciente de compacidad;
Ff: factor de forma, Fe:Factor de exposición; G: coeĮ ciente global de perdidas; Q: calor auxiliar 









































ESTUDIO COMEDOR ESTAR BALCONEO DORM A DORM B DORM C EXTERIOR
Figura 10: GráĮ co de temperaturas medidas durante el invierno en los ambientes interiores
y el exterior de la vivienda durante el período 12 al 20-06-2008.
Las Figuras 11 y 12 representan la medición en un climograma de Givoni donde se 
separaron los locales de uso diurno y nocturno. En ambas Į guras puede notarse que 
en todos los locales solo aproximadamente la mitad del Ɵ empo estos se encuentran en 
confort.
En el caso del balconeo se evidencia que es la zona que se encuentra en su totalidad 
en confort con temperaturas entre los 19ºC y los 23 ºC.
En los ambientes diurnos de la vivienda como muestra la Figura 11 se encuentran 
gran parte del Ɵ empo fuera de confort, entre los 15ºC y los 21ºC y presentan una HR de 
30% a 70%. El estudio es el ambiente más desfavorable, sus paredes están orientada al 
SE (este muro no recibe la incidencia del sol) y al NE.
Cuando se observa el comportamiento higrotémico de los ambientes nocturnos, se 
puede ver que el dormitorio C alcanza temperaturas cercanas a los 13 ºC, esto en parte 
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Figura 11: Comportamiento higrotérmico durante el invierno
en ambientes nocturnos de la vivienda. Psiconf 1.0 mediciones 12 al 20-06-2008.
Figura 12: Comportamiento higrotérmico en invierno
en ambientes diurnos de la vivienda. Psiconf 1.0 mediciones 12 al 20-06-2008.
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se debe a sus caracterísƟ cas construcƟ vas, su ubicación en la casa y tener uno de sus 
muros orientado al NE, otro al NO y otro al SO, el piso y la cubierta en contacto con el 
exterior, el dormitorio B (el dormitorio que se comporta mejor higrotérmicamente) se 
encuentra ubicado entre los dormitorios A y C, solo Ɵ ene un muro en contacto con el 
exterior. En contraposición el único lugar de la vivienda que se encuentra en su totali-
dad en confort es la zona en doble altura.
Para el período frío o se aumenta la potencia del sistema de calefacción, o se cam-
bia por un sistema centralizado radiante (piso radiante con caldera) o se mejora la cali-
dad térmica de la envolvente. En este caso mediante la incorporación de doble vidriado 
herméƟ co en aberturas, y aislamiento térmico adicional en muros y techos. Con esto la 
potencia de calefacción debiera ser suĮ ciente, la temperatura media debería elevarse  y 
las diferencias entre zonas diurna y nocturna deberían reducirse.
4.2. Comportamiento de la vivienda en verano
La venƟ lación cruzada posee un doble efecto en el confort térmico, por un lado 
acƟ va el intercambio convecƟ vo, mejorando la eĮ ciencia de la transpiración del cuerpo, 
produciendo una disminución de la temperatura, resultando ser un buen recurso en 
climas húmedos.
Por otro lado, la venƟ lación cruzada Ɵ ende a anular los efectos de inercia térmica 
en relación a la velocidad del aire. Por lo tanto se debe tener en cuenta la orientación y 
dimensiones de las aberturas, para captar los vientos deseados en el momento necesa-
rio. (Czajkowski; Gómez, 1994)
En la Figura 13 se puede ver como en los días de mayor temperatura exterior la 
totalidad de los ambientes de la vivienda se encuentran fuera del confort con tempera-
turas máximas cercanas a los 33ºC. También se observa una amplitud térmica interior 
cercana a los 5ºC a lo largo de la semana cada día. Dado que la vivienda posee una 
masa ponderada de 141 kg/m2, implica una baja inercia térmica para las caracterísƟ cas 
climáƟ cas del siƟ o. 
En la Figura 14 puede verse que la variación térmica interior prácƟ camente sigue la 
variación exterior. El clima interior se encuentra en una zona del climograma de Givoni 
donde se requiere de inercia térmica con venƟ lación nocturna en parte del día, venƟ la-
ción cruzada en otras partes del día y en otros momentos se encuentra en confort. En 
todos los casos se requiere de una adecuada protección solar que como puede verse en 
la Figura 3 no está totalmente saƟ sfecha ya que la vivienda presenta una gran superĮ cie 















































































Figura 13: graĮ co de temperaturas medidas durante el verano en los ambientes interiores
y el exterior de la vivienda durante el periodo 18 al 27-02-2009.
Figura 14: Comportamiento higrotermico de la vivienda en verano.
Psiconf 1.0 medición 18 al 27-02-2009.
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El análisis nos lleva a reŇ exionar sobre qué medidas de mejoramiento de la envol-
vente son necesarias para que el caso analizado se mantenga en confort higrotérmico. 
Siempre basados en las mediciones y el uso del climograma de Givoni. Surgen así las 
siguientes pautas:
a. Mayor aprovechamiento de la masa muraria mediante la incorporación de aisla-
miento térmico exterior.
b. Reducir la carga térmica en el techo mediante aumento del nivel de aislamiento 
térmico o mediante una protección solar móvil.
c. Introducir cambios en los aventanamientos para facilitar la implementación de 
venƟ lación selecƟ va que aproveche los vientos frescos nocturnos del cuadrante sur pre-
dominantes en la región.
d. Facilitar la evacuación del aire sobrecalentado interior.
e. Propiciar cambios de conducta de los habitantes en el modo de uso de la vivienda 
respecto a cuándo asolear o no asolear y venƟ lar, cuando y como.
f. Otras soluciones económicas no invasivas para mejorar las condiciones de confort 
de la vivienda en verano pueden ser a parƟ r de una correcta venƟ lación, permiƟ endo 
la venƟ lación cruzada durante la noche, evitando la entrada de vientos cálidos proce-
dentes del NE y la creación de aberturas que permiten la circulación de aire desde SO. 
g. La otra medida de mejoramiento posible es incorporar una sobre cubierta liviana, 
de un tejido resistente a 30 cm de la cubierta de chapa de la vivienda.
Estas son todas recomendaciones para el período cálido.
Figura 15. Esquema de propuestas de mejoramiento higrotérmico para verano: aberturas en la 
doble altura para recircular y sacar el aire caliente + aislamiento térmico + tejido tensado sobre la 
cubierta de chapa para sombrear y bajar la temperatura.
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5. Conclusiones
Este trabajo permiƟ ó aplicar un protocolo de auditoría ambiental edilicia y obtener 
información del comportamiento real de una vivienda unifamiliar.
Se puede ver claramente la relación entre superĮ cie expuesta y temperatura inte-
rior del los ambientes, como así también, la distribución del calor según el diseño de la 
vivienda ya que en este caso se registraron las mayores temperaturas en la doble altura. 
También se pudo comprobar que las temperaturas interiores varían en promedio 1.2 ºC 
con una variación mínima de ±0.75 en el dormitorio B y una variación máxima de ±2.4 
en el dormitorio C que registra las temperaturas más bajas y se encuentra expuesto en 
casi la totalidad de su envolvente. En cambio las temperaturas medias exteriores varían 
en ± 4ºC.
A nivel de cumplimiento de normas, la vivienda no lo hace pero está cerca de ha-
cerlo, si se redujeran las renovaciones de aire o se incorporará aislamiento térmico en 
los muros.
El trabajo permite mostrar también que el modo de construcción habitual en la re-
gión no es el más adecuado. No solo desde un enfoque bioclimáƟ co, ya que el proyecto 
no lo es, sino desde la eĮ ciencia energéƟ ca y el proyecto tecnológico que no responde 
adecuadamente a mantener condiciones adecuadas de confort higrotérmico.
Así mismo el análisis también muestra que las condiciones climáƟ cas del siƟ o per-
miƟ rían alcanzar un adecuado comportamiento térmico con algunas mejoras en el edi-
Į cio. Estas mejoras debieran validarse con una simulación numérica para deĮ nir el nivel 
de aislamiento térmico adecuado desde un enfoque Į nanciero y técnico-económico.
El método uƟ lizado se muestra robusto para analizar el comportamiento higrotérmi-
co de un ediĮ cio y la obtención de pautas de diseño para su mejoramiento.
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VeriĮ cación del eƟ quetado energéƟ co de ediĮ cios 
a parƟ r de mediciones en ediĮ cios construidos
Jorge D. Czajkowski.
1. Resumen
El país cuenta recientemente con una Norma IRAM sobre eƟ quetado de la eĮ cien-
cia energéƟ ca de calefacción para todo Ɵ po de ediĮ cios. Esta norma solo es aplicable 
a ediĮ cios nuevos y no hay antecedentes de alguna metodología o protocolo que con 
error razonable permita evaluar ediĮ cios existentes. En el marco de los proyectos de 
invesƟ gación del LAyHS se tomó un caso de referencia que reúne múlƟ ples solucio-
nes construcƟ vas y se diseñó un protocolo de mediciones y veriĮ cación del eƟ quetado 
para ediĮ cios en funcionamiento. Se presenta la metodología uƟ lizada, resultados de 
las mediciones y se discuten los resultados obtenidos. Con esto se busca plantear una 
propuesta para que otros grupos del país se sumen hasta alcanzar un protocolo certero 
y de consenso.
Palabras Clave: eƟ quetado energéƟ co, ahorro energía; calefacción; eĮ ciencia ener-
géƟ ca.
2. Introducción
El siguiente trabajo fue desarrollado en el LAyHS - FAU - UNLP. El mismo se encuen-
tra enmarcado dentro de una de las líneas de invesƟ gación principales que se desarro-
llan en el laboratorio, orientados hacia la eĮ ciencia energéƟ ca edilicia en áreas urbanas. 
Forma parte de los objeƟ vos del PICT 06 N° 956 “EĮ ciencia energéƟ ca edilicia en áreas 
metropolitanas” y del proyecto acreditado por la UNLP denominado “EĮ ciencia Energé-
Ɵ ca y Sustentabilidad para la Materialización de EdiĮ cios en un Contexto de Adaptación 
al Cambio ClimáƟ co” sin dejar de mencionar al proyecto en red PAE “EĮ ciencia Energé-
Ɵ ca en el Hábitat Construido”.
La ArgenƟ na cuenta con normaƟ va relacionada con la calidad térmica edilicia desde 
principios de los ` 70, la cual es revisada y actualizada conƟ nuamente. Varios indicadores 
regulan la calidad de la envolvente edilicia en cuanto a la calidad térmica de ediĮ cios y el 
ahorro de energía en calefacción. Principalmente el coeĮ ciente volumétrico de pérdidas 
de calor (GCAL en W/m
3.K) orientado al ahorro de energía en calefacción propuesto por 
la Norma IRAM 11604 y la transmitancia térmica (K en W/m2.K) para muros y techos 
según tres niveles de calidad propuestos por la Norma IRAM 11605. La implementa-
ción de los valores propuestos por estas normas permiƟ ría regular la calidad térmica 
de las construcciones y ser instrumentos para la regulación de emisiones de gases de 
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efecto invernadero (GEI). A principios del 2010 se aprobó la Norma IRAM 11900 sobre 
eƟ quetado de eĮ ciencia energéƟ ca en calefacción de ediĮ cios y propone dos indica-
dores normaƟ vos el W´m y el K´m. El W´m se deĮ ne como la caída de temperatura media 
ponderada entre la superĮ cie interior de los cerramientos de un local o ediĮ cio y la que 
se da en el centro del local. El valor mínimo será de 1°C para el nivel de eĮ ciencia más 
elevado o Nivel A y valores mayores a 4°C deĮ nirán el nivel más bajo o Nivel H. En el 
cálculo intervendrán las paredes verƟ cales en contacto con el exterior o hacia otro local 
no calefaccionado, techos, puertas y ventanas y pisos en contacto con el aire exterior. Se 
desprecian los pisos en contacto con el terreno natural y no se consideran las pérdidas 
por renovaciones de aire. El otro indicador propuesto para facilitar su interpretación 
es K´m y se deĮ ne como la transmitancia térmica media ponderada de la envolvente 
exterior del local o ediĮ cio. Tendrá un valor mínimo de cero y un máximo dado por el 
material de construcción de mayor conducƟ vidad térmica y serán usualmente el vidrio 
o metales; siendo en este caso cercanos a 6 W/m2.K.
La norma 11900 para facilitar su aplicación plantea importantes simpliĮ caciones, 
entre las cuales se Į ja una resistencia térmica interior constante para cualquier con-
dición (muro o techo) de 0,13 m2.K/W y una temperatura interior de confort de 20°C. 
Quedan como variables la temperatura exterior de diseño de las localidades, tomada de 
la IRAM 11603 y las caracterísƟ cas térmicas y formales del ediĮ cio.
En este punto surge la posibilidad de uƟ lizar el protocolo aprobado en la norma y 
con leves modiĮ caciones y mediante mediciones de temperaturas interiores y superĮ -
ciales determinar los indicadores K´m y W´m.
3. Metodología
En las mediciones se uƟ liza una adaptación de la metodología desarrollada para la 
medición de temperaturas superĮ ciales interiores en encuentros de cerramientos y que 
en su momento permiƟ ó demostrar la variación que se genera en la resistencia superĮ -
cial interior generando condensaciones en paramentos por puentes térmicos geométri-
cos (Czajkowski, 1999). Este trabajo facilitó un antecedente para la creación de la IRAM 
11630 sobre riesgo de condensación en condiciones no usuales de cerramientos.
Dado que se busca uƟ lizar el mínimo instrumental para facilitar el trabajo de posi-
bles auditores se creyó conveniente usar una combinación de un termómetro infrarrojo 
Marca Lutron modelo TM-949 y un termómetro digital para la medición de las condi-
ciones interiores de los locales. En este caso se uƟ lizó un termómetro digital de bajo 
costo marca “MulƟ ” Mod. 9299C con sensor exterior de punta y retención de máximas 
y mínimas. A Į n de veriĮ car otros comportamientos higrotérmicos en la vivienda se 
instalaron microadquisidores de datos Hobo U10-003 (temp y HR) y U12-012 (temp, 
HR, iluminación y exterior). En dos U12-012 se instalaron termistores TMC6-HA que se 
ubicaron en contacto con muros exteriores a Į n de medir temperaturas superĮ ciales. Se 
protegieron los terminales de los termistores con foil de aluminio pulido a Į n de mini-
mizar el efecto del ambiente interior. Para la temperatura exterior se uƟ lizó la brindada 
por una estación meteorológica Davis Gro Weather, cercana.
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Figura 1. Frente (norte) y fondo (sur) de la vivienda auditada en los suburbios de La Plata. 
A Į n de reducir la carga térmica generada por el sol se realizaron las mediciones en 
un día frío de invierno tomando las lecturas entre las 6:30 AM y las 7:30 AM. Previamen-
te se contó con un plano de la ediĮ cación y se dividieron los sectores a medir en función 
del sistema construcƟ vo de cada cara del ediĮ cio. Mientras se tomaban y registraban 
las lecturas con el termómetro infrarrojo se dejaba que el termómetro digital alcanzara 
la temperatura del ambiente. En este caso el Ɵ po de termómetro de punta metálica no 
resultó ser el más adecuado por la lenƟ tud en que alcanza a darse una lectura estable. 
Las lecturas con el termómetro IR se tomaron al centro de cada cerramiento y a aprox. 
300 mm de distancia cuando se buscó separar diferentes materiales o a 1 m de distancia 
cuando se buscó integrar temperaturas.
Figura 2. Imagen mostrando el Hobo U12-012 en el centro de la habitación 
y el termistor en la pared exterior oeste.
El ediĮ cio, desde un punto de vista tecnológico está dividido en tres fases de cons-
trucción en el Ɵ empo y se encuentra completamente expuesto al aire exterior. El sector 
más anƟ guo de unos 32 m2 construido con ladrillos huecos de 18 x 18 x 33 revocado en 
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ambas caras y techo de canalón de Į brocemento con cielorraso suspendido de madera 
machihembrada y 20 mm de EPS de baja densidad. Puertas y ventanas de madera de 
vidrios reparƟ dos.
El segundo sector de dos plantas y 100 m2 con muros dobles de ladrillos a la vista y 
40 mm de EPS en su interior, techo de chapa con cielorraso de madera machihembrada 
y 100 mm de EPS de 20 kg/m3. Las aberturas son de madera con vidrios reparƟ dos de 
doble contacto. Solamente las ventanas de dormitorios en planta alta poseen corƟ nas 
de enrollar plásƟ cas. En todas las carpinterías se obtuvo una ponderación de la relación 
vidrio/madera y dio 0,5 en relación al vano. Esto permite inferir que para un Kvidrio=5,86 
W/m2.K y Kmarcos=3,5 W/m
2.K la transmitancia ponderada será de Kaberturas=4,68 W/m
2.K. 
La úlƟ ma ampliación de 54 m2, también en dúplex, está realizada con un sistema 
construcƟ vo liviano compuesto por una estructura de madera de pino tratado con CCA 
con terminación interior de paneles yeso roca y exterior EIFS1 con 20 mm EPS 20 kg/
m3 y película cemenƟ cia exterior. En el alma se encuentran 100 mm de lana de vidrio y 
refuerzos de tableros fenólicos de 18 mm. El techo es de chapa metálica galvanizada con 
cielorraso de madera machihembrada a la vista y en medio 50 mm de EPS 20 kg/m3 y 50 
mm lana de vidrio en contacto con la chapa. El piso de este volumen prismáƟ co que da a 
una cochera abierta posee varias capas de aislamiento térmico compuestas por 20 mm 
EPS 20 kg/m3 + 50 mm contrapiso Isocrete + 3 mm espuma polieƟ leno y piso Ň otante.
La Ecuación 1 muestra la expresión de W´m de donde se despeja la transmitancia 
térmica, recordando que queda como resistencia superĮ cial interior constante en 0,13 
m2.K/m. Las temperaturas resultan de mediciones. Luego en una hoja de cálculo se de-
terminan las transmitancias térmicas parciales de cada parte de la vivienda para luego 
calcular los indicadores resultantes K´m y W´m.
En la Ecuación 2 se despeja la transmitancia térmica Ki que surgirá del cociente en-
tre la caída de temperatura en la cara interior de la envolvente analizada y el producto 
entre la resistencia superĮ cial interior y la diferencia de las temperaturas del ambiente 
exterior y la temperatura interior del local.
Se presupone un régimen estacionario y se vigila que en el rango horario del moni-
toreo la variación de la temperatura exterior sea tendiente a cero.

















Se realiza un análisis comparaƟ vo entre los resultados mediante auditoría y me-
diante cálculo aplicando la IRAM 11900 a la vivienda en base a documentación exis-
tente de detalles construcƟ vos. Los resultados se muestran y discuten en dos partes: a. 
aplicación a la vivienda en su totalidad con independencia de que los espacios estén o 
no calefaccionados y b. se analiza cada fase de construcción como tres casas indepen-
dientes. Esto debido a que la primer fase es de construcción convencional, la segunda 
contempla aislamiento térmico en la envolvente con valores superiores al Nivel B de la 
IRAM 11605, la tercera incluye un nivel de aislamiento térmico que supera ligeramente 
el Nivel A de la mencionada Norma.
4. Resultados
4.1. Análisis de la vivienda como totalidad
En el período de medición la temperatura exterior se mantuvo en – 0,6°C con una 
humedad relaƟ va de 87%. El viento soplaba del sur con una velocidad de 0,9 m/s siendo 
la sensación térmica de – 1°C.
Temperaturas superĮciales interiores [°C] 
TECHO NORTE ESTE SUR OESTE LOCAL Tint 
opaco vidrio opaco vidrio opaco vidrio opaco vidrio opaco vidrio 
Estar/comedor 17,4 17 -- 13 10 14 -- 16 9 15 -- 
ToileƩe 17,4 -- -- -- -- -- -- 14 -- -- -- 
Cocina 16,6 17 -- -- -- 15 -- 15 -- 15 11 
Lavadero 14,6 14 -- -- -- 18 -- 13 -- 15 12 
Dormitorio 1 18,1 16 -- 15 11 17 -- -- -- -- -- 
Dormitorio 2 18,0 17,8 -- 16 11 -- -- -- -- 18 -- 
Baño 11,8 16 -- -- -- 15 -- 14 6 -- -- 
Escalera 18,1 21 -- -- -- -- -- 16 7 -- -- 
Estudio 1 17,2 17 -- -- -- -- -- 15 6 16 -- 
Quincho (no calef) 9,5 6 -- 5 3 7 -- 6 -- 6 3 
Estudio 2 17,4 14 -- 15 6 16 -- -- -- 16 -- 
Baño 2 17,1 12 -- -- -- 12 -- 15 6 -- -- 
Oĸce 17,0 14 -- -- -- -- -- 15 6 15 -- 
Dormitorio 3 17,2 14 -- -- -- 14 -- 14 11 14 -- 
Cuarto anexo 17,3 15 -- 15 10 15 -- -- -- 15 -- 
Tabla 1. Valores de temperaturas medidas en la vivienda por local y cerramiento 
(solo cerramientos al exterior). 
La Tabla 1 muestra el resultado de las mediciones en todas las partes de la envol-
vente en contacto con el exterior y puede verse en parƟ cular en vidriados una cierta 
disparidad en las lecturas.
Aplicando las Ecuaciones 1 y 2 a una hoja de cálculo pueden obtenerse los valores 
parciales y total de K´m y W´m. a Į n de veriĮ car el cumplimiento de la IRAM 11900. 
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Operando los valores parciales mostrados en las Tablas 2 y 3 se  obƟ ene como re-
sultado un W´m =  2,75 °C que implicaría un Nivel E en cuanto a eƟ quetado energéƟ co. 
Como valor adicional se puede obtener la transmitancia térmica ponderada de K´m= 
1,39 W/m2.K
opaco vidrio opaco vidrio opaco vidrio opaco vidrio opaco vidrio
Estar/comedor 17,4 0 0 4,4 7,4 3,4 0 1,4 8,4 2,4 0
ToileƩe 17,4 -- 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0
Cocina 16,6 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 1,6 5,6
Lavadero 14,6 0,6 0 0 0 0,6 0 1,6 0 0,1 2,6
Dormitorio 1 18,1 2,1 0 3,1 7,1 1,1 0 0 0 0 0
Dormitorio 2 18 0,2 0 2 7 0 0 0 0 0 0
Baño 11,8 0,8 0 0 0 0,3 0 1 5,8 0 0
Escalera 18,1 0,1 0 0 0 0 0 2,1 11,1 0 0
Estudio 1 17,2 0,2 0 0 0 0 0 2,2 11,2 1,2 0
Estudio 2 17,4 3,4 0 2,4 11,4 0 0 0 0 1,4 0
Baño 2 17,1 5,1 0 0 0 5,1 0 2,1 11,1 0 0
Oĸce 17 3 0 0 0 0 0 2 11 2 0
Dormitorio 3 17,2 3,2 0 0 0 3,2 0 3,2 6,2 3,2 0
Cuarto anexo 17,3 2,3 0 2,3 7,3 2,3 0 0 0 2,3 0
Quincho (nocalef) 9,5 3,5 0 4,5 6,5 2,5 0 3,5 0 3,5 6,5
LOCAL Tint
Tau i  [°C]
TECHO NORTE ESTE SUR OESTE
opaco vidrio opaco vidrio opaco vidrio opaco vidrio opaco vidrio
LOCAL Tint TECHO NORTE ESTE SUR OESTE
Estar/comedor 17,4 0 0 1,88 3,16 1,45 0 0,60 3,59 1,03 0
ToileƩe 17,4 0 0 0 0 0 0 1,45 0 0 0
Cocina 16,6 0,04 0 0 0 0,04 0 0 0 0,72 2,50
Lavadero 14,6 0,30 0 0 0 0,30 0 0,81 0 0,05 1,32
Dormitorio 1 18,1 0,86 0 1,28 2,92 0,45 0 0 0 0 0
Dormitorio 2 18 0,08 0 0,83 2,89 0 0 0 0 0 0
Baño 11,8 0,50 0 0 0 0,19 0 0,62 3,60 0 0
Escalera 18,1 0,04 0 0 0 0 0 0,86 4,57 0 0
Estudio 1 17,2 0,09 0 0 0 0 0 0,95 4,84 0,52 0
Estudio 2 17,4 1,45 0 1,03 4,87 0 0 0 0 0,60 0
Baño 2 17,1 2,22 0 0 0 2,22 0 0,91 4,82 0 0
Oĸce 17 1,31 0 0 0 0 0 0,87 4,81 0,87 0
Dormitorio 3 17,2 1,38 0 0 0 1,38 0 1,38 2,68 1,38 0
Cuarto anexo 17,3 0,99 0 0,99 3,14 0,99 0 0 0 0,99 0
Quincho (nocalef) 9,5 2,67 0 3,43 4,95 1,90 0 2,67 0 2,67 4,95
K i  [W/m2°C]
Tabla 2. Valores calculados de la caída de temperatura en las superĮ cies interiores.
Tabla 3: Valores calculados de las transmitancias térmicas Ki.
Tabla 4. Comparación de valores auditados y calculados de W´m y K´m
Auditado Calculado Diferencia %
t´m 2,65 2,80 3,80
Calidad E E
K´m 1,34 1,39 3,80
Un análisis detallado de resultados parciales para cada parte de la envolvente de 
la vivienda muestra una cierta disparidad pero que al obtener los resultados Į nales 
medios ponderados de caída de temperatura y transmitancia térmica alcanzan una ra-
zonable proximidad con una diferencia de 3,8% entre auditado y calculado. En ambos 
casos la vivienda como totalidad muestra un Nivel E de calidad térmica en un posible 
eƟ quetado de postconstrucción.
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4.2. Análisis de la sub-casa 1
Como ya se mencionó este sector al fondo de la propiedad data del año 1985 de 
construcción tradicional de ladrillos comunes y ladrillos huecos, carpinterías de madera 
con techo en dos partes siendo una con canalón de Į brocemento y otra con chapa gal-
vanizada en zona servicios. Originalmente funcionó como monoambiente de estudiante 
y en la actualidad como depósito aunque cuenta con baño y cocina completo y una 
superĮ cie cubierta de 27,1 m2. En techos solamente cuenta con 0.02 m de EPS densidad 
11 kg/m3 y cielorraso de machimbre de ½” a la vista. Solo al muro este, con posteriori-
dad y debido a la gran condensación superĮ cial del muro de 0,12 m de ladrillos comu-
nes, se le agregó por dentro 0,04 m de EPS 15 kg/m3 + barrera vapor polieƟ leno 200 
micrones y un nuevo muro de ladrillo visto de 0,12 m espesor.
Los resultados que se obƟ enen de las mediciones corresponden a una temperatura 
interior de 9,5°C y es razonable ya que la media entre el interior calefaccionado y el 
exterior da 9.3°C. La temperatura superĮ cial de techo es de 6°C siendo las caras norte, 
oeste y sur de 5°C, 6°C y 6°C respecƟ vamente. Se diferencia ligeramente la cara este con 
un registro de 7°C. Los vidrios en todos los casos muestran una temperatura interior de 
3°C. Resultado de esto la Casa 1 con el método propuesto alcanza un W´m = 3,47 °C y un 
K´m = 2,65 W/m
2.K que se corresponde a un Nivel F.
4.3. Análisis de la sub-casa 2
Esta vivienda es una ampliación que data de 1996 en dúplex integrada a la anterior 
por un apéndice de 2,4 m de ancho, conteniendo éste la cocina y el lavadero. El cuerpo 
principal de la casa posee dos dormitorios, estudio, entrepiso baulera, baño en suite, 
estar-comedor y desayunador. Totalmente construida en ladrillos comunes sin revocar 
a junta cepillada Ɵ po doble muro y en su interior 0,04 m de EPS 15 kg/m3. El techo a 
dos aguas de chapa prepintada color, espacio venƟ lado, 0.1m EPS 20 kg/m3 diİ cilmente 
inŇ amable y madera de machimbre de pino de ¾” a la vista. La zona de cocina lavadero 
posee una losa compuesta por perĮ les T de hierro PN8 y 0,05 EPS 30 Kg/m3 como bo-
vedilla cada 50 cm. La capa de compresión con H° alivianado con ripiolita, la membrana 
hidráulica y un aislamiento térmico exterior Ɵ po “techo inverƟ do” con placas de EPS 
0.025 m espesor y 20 kg/m3 protegidas por 0.06 m ripiolita suelta. Todas las carpinterías 
son de madera cedro y vidrios reparƟ dos. Solo las de dormitorios poseen corƟ na de en-
rollar de PVC y en todos los casos posee protecciones solares dimensionadas para cada 
orientación. La fachada principal da al mediodía solar con una ligera rotación de 12° al 
amanecer. La vivienda se encuentra calefaccionada con dos estufas Ɵ po TBU a gas natu-
ral de 2752 W (3200 kcal/h) cada una y poseen termo estabilizador. La caja de escalera 
se encuentra tabicada con una puerta esclusa de cierre automáƟ co para minimizar la 
estraƟ Į cación. Los puntos más alejados de los calefactores son la cocina y el lavadero, 
de hecho los lugares más fríos.
Los resultados que se obƟ enen de las mediciones corresponden a una tempera-
tura media interior de 17,3°C con máximas de 18,1°C en dormitorios de planta alta y 
mínimas de 16,6°C en cocina. Dado que hay una puerta corrediza cerrada de noche el 
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lavadero solo se atempera con el calor emiƟ do por un termotanque de 120 litros y que-
mador de 3956W alcanzando una temperatura de 14,6°C. Los techos de chapa alcanzan 
una temperatura de 18,6°C y para evitar obtener valores negaƟ vos se decidió restar un 
grado por la estraƟ Į cación usual en calefactores por convección. Los muros opacos en 
planta baja muestran una temperatura media de 16°C cuando cuentan con aislamiento, 
salvo los bajo ventana de ladrillo de 0,12 m que muestran una temperatura de 13°C. En 
planta alta los valores son ligeramente superiores con temperaturas de 16 a 18°C. En el 
caso de las ventanas se tomaron las temperaturas de vidrios y marcos por separado a 
0,20 m de distancia y luego se buscó una integración a 1 m de distancia al centro de las 
ventanas. Por cálculo y medición el resultado fue una temperatura de 11°C.  Resultado 
de esto la Casa 1 con el método propuesto alcanza un W´m = 2,26 °C y un K´m = 0,98 W/
m2.K que se corresponde a un Nivel D.
4.4. Análisis de la sub-casa 3
Es un anexo pensado como departamento con acceso independiente desde la calle 
y construido sobre una cochera en forma de duplex. Se accede por puerta desde zona 
de dormitorios de casa 2. Está íntegramente construida en tecnología liviana y gran 
aislamiento térmico. Estructura de madera tratada con CCA, revesƟ miento interior de 
tableros de yeso roca y revesƟ mientos en zona baño y cocina (oĸ  ce). En este caso el 
aislamiento es mayoritariamente con 0,10 m lana de vidrio y el EPS 30 kg/m3 se uso 
para aislar piso hacia cochera en contacto con aire exterior y en el recubrimiento exte-
rior EIFS. La transmitancia térmica K de techos es 0.30 W/m2.K, pisos K = 0,52 W/m2.K 
y cerramientos verƟ cales opacos K = 0,23 W/m2.K. La relación vidriado opaco es baja 
y las carpinterías con vidrio simple son de madera con vidrio reparƟ do a razón de 0,41 
vidrio/madera y un K = 3,50 W/m2.K (calculada) y corƟ nas interiores tela. El protocolo 
de la IRAM 11900 le asigna un nivel A con un W´m = 1,00 °C y un K´m = 0,48 W/m2.K. Se 
encuentra equipada con un calefactor TBU de 2752 W (3200 kcal/h) en planta baja y sin 
climaƟ zadores en planta alta. A pesar de esto la temperatura instantánea en planta baja 
fue de 14°C y 16,3°C en planta alta remarcando que la estufa desde el día anterior se 
encontraba al mínimo.
En el caso de este sistema de construcción liviana las dispersiones en las mediciones 
fueron importantes y también la aplicación del método propuesto. Probablemente por 
la muy baja inercia térmica de la construcción. Resultado de esto, la caída de tempe-
ratura media ponderada resulta en W´m = 2,48 °C y un K´m = 1,07 W/m2.K que se corres-
ponde a un Nivel D similar a Casa 2 con menor nivel de aislamiento y mayor superĮ cie 
vidriada.
4.5. Comparación sub casos y global
La Tabla 5 muestra una síntesis de los resultados obtenidos. El procedimiento mues-
tra, en principio, un escaso margen de diferencia en el caso global y en la Casa 1 más 
convencional y de bajo aislamiento térmico general, al menos en la caída de tempera-
tura media ponderada. En el caso de la transmitancia media ponderada de la Casa 1 la 
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diferencia es signiĮ caƟ va (-72.7%) al mostrar las mediciones mayor transmitancia térmi-
ca. No se midió humedad en paramentos para ver si esta mayor transmitancia térmica 
está afectada por un mayor tenor de humedad en los mismos.
Auditado Calculado Diferencia %
CASO
GENERAL
t´m 2,65 2,80 3,80
Calidad E E
K´m 1,34 1,39 3,80
Auditado Calculado Diferencia %
CASA 1
t´m 3,47 3,51 0,90
Calidad F G
K´m 2,65 1,53 -72,70
CASA 2
t´m 2,26 2,63 14,00
Calidad D E
K´m 0,98 1,15 14,90
CASA 3
t´m 2,48 1,00 -147,80
Calidad D A
K´m 1,07 0,48 -124,60
Tabla 5. Comparación de vivienda global y por sub-casas.
Respecto a la Casa 2 que se encuentra calefaccionada la diferencia es razonable y 
similar (14%) en cuanto a caída de temperatura y transmitancia térmica media ponde-
rada. Se recuerda que los casos anteriores cuentan con una envolvente capaz de retener 
calor en la masa de la envolvente.
En el caso de la úlƟ ma ampliación de la vivienda designada como Casa 3 de cons-
trucción liviana el método muestra diferencias muy signiĮ caƟ vas ya que las mediciones 
muestran un incremento de los indicadores entre 125 a 148% respecto del valor calcu-
lado con el protocolo de la IRAM 11900. Esto se ve en las Figuras 3 y 4.
Figuras 3 y 4. Comparación de W´m y K´m entre casos auditados y 
calculados mediante IRAM 11900.
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4.6. El comportamiento térmico en semana de medición
En la Figura 5 se muestra con claridad las diversas variaciones de temperatura en los 
ambientes interiores calefaccionados respecto de Casa 1 sin calefaccionar. Los adqui-
sidores de datos Hobo se ubicaron a una altura entre 1 m a 1,5 m del nivel del suelo y 
lejos de fuentes de calor. Mientras Casa 1 varía con una amplitud térmica media de 5°C 
el exterior lo hace con 10°C. Las mínimas interiores de Casa 1 siguen la media exterior 
y las máximas no superan la máxima exterior. Las máximas exteriores sufren una “per-
turbación” en los registros por ingreso de sol al resguardo instalado entre las 3 y las 5 
de la tarde.
Figura 5. Variación de la temperatura de ambientes interiores en relación al exterior.
La media de las temperaturas interiores en Casa 2 y 3 se encuentran alrededor de los 
18°C con una amplitud térmica cercana a los 3°C y muestra el razonable funcionamiento 
de los termo estabilizadores a gas del sistema de calefacción combinado con la masa 
térmica, en parƟ cular en Casa 2.
En la Figura 6 se muestra la variación de las temperaturas en la semana de medición 
respecto a la temperatura exterior en el dormitorio principal ubicado al norte donde se 
ubicó un termistor en el muro debajo de la ventana. Este muro sin revocar en ambas 
caras muestra importantes variaciones de temperatura aunque en relación al ambiente 
interior presenta un perĮ l similar en cuanto al comportamiento general. Mientras los 
datos registrados en el ambiente interior poseen una media de 20°C con escasa varia-
ción térmica; la superĮ cie presenta temperaturas sensiblemente más bajas y algunos 
pocos registros “extrañamente” bajos en torno a los 7°C.
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Figura 6. Relación entre las temperaturas exteriores respecto de las temperaturas del ambiente 
interior y en la superĮ cie de un muro de 0,12 m espesor (K= 2,67 W/m2.K) orientado al norte.
Figura 7. Relación entre las temperaturas exteriores respecto de las temperaturas del ambiente 
interior y en la superĮ cie de un tabique liviano con fuerte aislamiento térmico (K= 0,23 W/m2.K) 
y 0,12 m de espesor, orientado al oeste.
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La Figura 7 con el tabique liviano muy bien aislado térmicamente prácƟ camente se 
confunde con el ambiente interior. Hay baja amplitud térmica con temperaturas en la 
superĮ cie muy próximas a la temperatura interior. Es lo esperable en un ediĮ cio con-
cebido con el Nivel A de la Norma de EƟ quetado energéƟ co en calefacción. Mientras el 
caso 2 muestra una estabilidad en este caso hay una pendiente posiƟ va posiblemente 
debida a la nula inercia térmica de este Ɵ po de sistemas construcƟ vos.
5. Conclusión
El procedimiento se muestra de simple aplicación y requiere de instrumental por 
auditor que no supera los u$s 300 en el mejor de los casos. La Į abilidad o resolución 
pareciera buena en el caso de ediĮ cios convencionales con deĮ ciente nivel de aisla-
miento térmico en la envolvente y es independiente de si están o no climaƟ zados. Esto 
al menos en el caso de viviendas que poseen una baja carga térmica por ocupación. 
Cuando el ediĮ cio posee mejoras térmicas en la envolvente correspondientes a niveles 
de eƟ quetado en torno al D todavía hay una razonable respuesta del método imple-
mentado. En ambos casos son ediĮ cios con envolventes semipesadas, parƟ cularmente 
en muros. En el caso de ediĮ cios con gran aislamiento térmico el método y el Ɵ po de 
instrumental uƟ lizado pareciera no responder y requiere de un mayor análisis y mayor 
canƟ dad de casos a analizar. Pero debemos reconocer que casos de nivel A o B son raros 
en el parque habitacional del país y mayoritariamente es más facƟ ble encontrar niveles 
inferiores a E. Es necesario encontrar un protocolo válido para servir de antecedente a 
una posible norma de eƟ quetado para ediĮ cios existentes basado en auditorías in situ. 
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Análisis del comportamiento energéƟ co-ambiental
en torre de viviendas en La Plata.
M. Belén Salveƫ  , Jorge D. Czajkowski, Analía F. Gómez.
1. Resumen
En este trabajo se realiza un estudio del comportamiento energéƟ co-ambiental de 
una torre de viviendas en la Ciudad de La Plata (clima templado-cálido húmedo). Se par-
Ɵ ó del análisis parƟ cularizado de dos departamentos auditados en invierno y verano. 
Luego los resultados obtenidos del estudio de estos dos casos fueron extrapolados al 
total del ediĮ cio para su análisis global. En cuanto a la metodología, se uƟ lizó el método 
del “Audit-CAD”, el cual permite analizar el comportamiento térmico y energéƟ co del 
ediĮ cio mensualmente, mediante el ingreso de los datos auditados. A parƟ r de analizar 
los consumos energéƟ cos de los departamentos para ambos períodos, se busca cono-
cer los valores para construir un indicador de consumo de energía real y mejorarlo; a Į n 
de uƟ lizarlo en un modelo de consumo a nivel urbano.
Palabras Clave: ediĮ cios; eĮ ciencia energéƟ ca; auditoría energéƟ ca; confort. 
2. Introducción
El siguiente trabajo fue desarrollado en el LAyHS - FAU - UNLP. El mismo se encuen-
tra enmarcado dentro de una de las líneas de invesƟ gación principales que se desarro-
llan en el laboratorio, orientada hacia la eĮ ciencia energéƟ ca edilicia en áreas urbanas. 
En el marco del PICT 2006 956 - BID1728/OC-AR denominado “EĮ ciencia energéƟ ca 
edilicia en áreas metropolitanas. Evaluaciones mediante auditorías y propuestas de es-
tándares”.
La importancia del tema está relacionada con dos problemáƟ cas actuales: la escasez 
de recursos y el calentamiento global. Aspectos en los cuales la construcción arqui-
tectónica y urbana Ɵ ene un grado de incidencia signiĮ caƟ vo (IPCC, 2001). La industria 
de la construcción es una de las más importantes consumidoras de materias primas y 
recursos no renovables. La misma implica un gran impacto ambiental no sólo durante 
los procesos de extracción y elaboración de las materias primas, sino también  durante 
la construcción de ediĮ cios, su uƟ lización y aún después, cuando el ediĮ cio es demolido 
y reciclado  (Edwards, 2008).
Los combusƟ bles fósiles por su parte consƟ tuyen la principal fuente de energía em-
pleada en el hábitat construido. En ArgenƟ na, por ejemplo, el 96% de la generación 
eléctrica es mediante centrales de ciclo combinado mientras que para calefacción es 
intensivo el uso de gas natural (Secretaria de Energía de la Nación; MECON, 2007).
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El ediĮ cio analizado se encuentra implantado en la ciudad de La Plata. Esta ciudad se 
encuentra en la Zona BioclimáƟ ca IIIb de la ArgenƟ na, clima templado-cálido húmedo.
A pesar de sus caracterísƟ cas parƟ culares el clima templado en nuestro país se dis-
Ɵ ngue por veranos e inviernos marcados pero no rigurosos. Su caracterísƟ ca principal 
es el alto nivel de humedad durante todo el año, con amplitudes térmicas menores a 
14°C. En verano las temperaturas medias varían entre los 20°C y los 26°C, con máximas 
que superan los 30°C. En invierno las temperaturas medias varían entre los 8°C y los 
12°C, con mínimas entre los 5°C y los 8°C. Por su parte, la humedad relaƟ va media varía 
entre el 70% y el 85%. En esta subzona se concentra casi el 60% de la población del país. 
La aglomeración  que Ɵ ene lugar en las áreas metropolitanas favorece la generación del 
efecto de “Isla de calor”, el cual implica una suba de 3°C a 4°C (Czajkowski, 2009).
Para esta zona se recomienda uƟ lizar colores claros y doble aislamiento térmico en 
techos con respecto a los muros. Fachadas venƟ ladas en grandes ediĮ cios, y ventanas 
con DVH y protección solar móvil. Aprovechamiento de los vientos predominantes y 
protección de las carpinterías que dan al S-SE por las fuertes tormentas. La orientación 
ópƟ ma es la NNO-N-NNE porque facilita la protección solar en verano y el asoleamiento 
en invierno. Según el climograma de Givoni durante gran parte del año deberá tenerse 
en cuenta el uso de sistemas solares pasivos (Figura 1).
El ediĮ cio fue construido en el año 1999. Su tecnología construcƟ va es convencional 



















Inercia térmica y ventilación selectiva
Sistemas solares pasivos
Figura 1. Climograma de Givoni para La Plata.
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Figura 2. Cortes del ediĮ cio analizado.
Figura 3. Fachada del ediĮ cio analizado.
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de 18x18x33 cm, sin aislamiento higrotérmico adicional. Por su parte los cerramientos 
interiores se han materializado con ladrillos huecos de 12x18x33 cm, los que separan 
a los departamentos entre sí y con las áreas comunes, y con ladrillos de 8x18x33 cm 
aquellos que dividen los ambientes interiores de cada departamento. Como sistema de 
calefacción cada uno de los departamentos cuenta con una estufa de Ɵ ro balanceado 
de 4.000 Kcal de potencia. Por su parte el sistema de refrigeración de los disƟ ntos de-
partamentos se ha dejado a criterio de cada uno de los habitantes. De los dos departa-
mentos analizados uno (1°B)  ha optado por un equipo de aire acondicionado Ɵ po Split 
de 1.200W de potencia en la zona del estar-comedor y venƟ ladores de techo en la zona 
de dormitorios, mientras que el otro (3°B) ha optado por colocar venƟ ladores de techos 
en todos los ambientes principales. (Figuras 2 y 3).
3. ObjeƟ vo
El objeƟ vo del trabajo es realizar un análisis del comportamiento energéƟ co-ambien-
tal del ediĮ cio parƟ endo del estudio  higrotérmico de dos departamentos analizados. 
Asimismo consƟ tuyen parte del objeƟ vo de este trabajo la modelización del ediĮ cio, la 
construcción de indicadores e índices y las propuestas de mejora del mismo.
4. Instrumentos y métodos
Para la realización del trabajo se analizó el ediĮ cio completo por medio del Audit-
CAD (Czajkowski, 1999). Dicho programa permite analizar mensualmente el comporta-
miento térmico y energéƟ co del ediĮ cio, mediante el ingreso de los datos auditados al 
Ɵ empo que determina indicadores formales basados en las Normas IRAM. Luego los 
resultados fueron exportados a Excel para su análisis.
ParƟ cularmente se estudiaron dos departamentos (1°B y 3°B) cuyos habitantes per-
miƟ eron el acceso a los disƟ ntos ambientes. Al mismo Ɵ empo se realizó una encuesta 
para determinar las variaciones en los consumos de gas natural y electricidad para cale-
facción y refrigeración respecƟ vamente.
La campaña de medición comprendió los períodos de verano e invierno. Para la mis-
ma se uƟ lizaron ocho micro-adquiridores de datos HOBO U10-003 para medir la tem-
peratura y humedad de los ambientes interiores y una Estación Meteorológica HOBO 
ProV2 para medir la temperatura y humedad en el exterior. La radiación solar fue regis-
trada por la estación meteorológica Į ja Davis “Vantage Pro2”. Para el procesamiento de 
los datos generados por los HOBOS se uƟ lizó el “HOBOwarePro” y el “BoxCarPro”. 
Durante estos períodos se tomaron mediciones de los consumos de gas natural y 
electricidad en todos los departamentos. Por otra parte se instalaron cuatro HOBOS 
en cada uno de los departamentos auditados. Se colocó uno en el dormitorio principal, 
otro en el estar-comedor, y los otros dos en el calefón y sobre el horno para poder discri-
minar el consumo de gas natural para agua caliente sanitaria y cocción respecƟ vamen-
te. El intervalo de Ɵ empo en la toma de datos se Į jó en quince minutos para los HOBOS 
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ubicados en los ambientes principales y en la Estación Meteorológica, y un minuto para 
los HOBOS ubicados sobre el calefón y sobre el horno (Figura 4). Los datos obtenidos 
fueron exportados a Excel para su análisis.
Figura 4. Plantas del ediĮ cio analizado.
5. Resultados y discusión
Para el estudio del comportamiento energéƟ co-ambiental del ediĮ cio se parƟ ó del 
análisis parƟ cularizado de los dos departamentos a los que pudo accederse. Luego los 
resultados obtenidos del estudio de estos dos casos fueron extrapolados al total del 
ediĮ cio para su análisis global. 
5.1. Análisis del confort higrotérmico de los departamentos
Se tomaron mediciones en dos períodos para poder analizar el comportamiento de 
las viviendas en verano e invierno. Para el análisis de las variaciones de temperatura y 
humedad en los disƟ ntos ambientes se eligieron cinco horarios que relacionan las horas 
de mayor y menor ocupación de las viviendas (Figura 5) con la incidencia del sol sobre 
los diferentes ambientes que las conforman. El criterio de elección de esas bandas ho-
rarias fue el siguiente:
07.00hs: horario de salida del sol - comienzo de acƟ vidad dentro de la vivienda.
10.00hs: media mañana - los departamentos se encuentran vacíos.
13.00hs: primera hora de la tarde - los departamentos vuelven a ocuparse.
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17.00hs: hora críƟ ca de la tarde - cuando el sol Ɵ ene mayor incidencia sobre la fa-
chada principal (orientación NO).
20.00hs: ausencia de sol - ocupación deĮ niƟ va hasta el día siguiente.
Figura 5. Ocupación de los departamentos, según encuesta socio-energéƟ ca.
5.2. Comportamiento higrotérmico de Verano
La campaña de medición comprendió los días del 10 al 16 de marzo del año 2009. 
El gráĮ co de la Figura 6 muestra la evolución de la temperatura durante el período de 
medición esƟ val. Los días abarcados por este período no presentaron temperaturas ex-
tremas de días ơ picamente cálidos. El mayor pico de temperatura se observa el día 14 
de marzo con una máxima de 33.08°C; ese mismo día se registró una mínima de 19.37°C 
(amplitud térmica = 13.72°C). Puede verse en el gráĮ co como este descenso de la tem-
peratura conƟ núa y es así que al día siguiente se registra la temperatura más baja del 
período estudiado (13.31°C). Por su parte los ambientes interiores presentan variacio-
nes en las temperaturas que siguen los picos producidos por las temperaturas exterio-
res. En general las temperaturas interiores se encuentran por encima de los límites de 
confort para verano con máximas que superan los 30°C y mínimas que rondan los 20°C. 
El 14 de marzo se registró una máxima de 31.47°C a las 15.30hs en el departamento del 
tercer piso, ese mismo día se registró una mínima de 25.22°C a las 23.45hs (amplitud 
térmica = 6.25°C). Por su parte en el departamento del primer piso ese día se registró 
una máxima de 29.35°C y una mínima de de 26.68°C (amplitud térmica = 2.67°C). Du-
rante el 16 de marzo se observaron las temperaturas mínimas interiores del período 
estudiado, 20.14°C en el departamento del tercer piso y 23.10°C en el del primer piso. 
En ambos casos las temperaturas máximas Ɵ enen lugar en la zona del estar-comedor y 
las mínimas en la zona de dormitorios.
Para un análisis más detallado del comportamiento higrotérmico de las viviendas 
se tomó el día críƟ co y se lo analizó con el programa PsiConf 1.4. El día 14 de marzo 
se registraron las mayores temperaturas, interiores y exteriores. Según el climograma 
de Givoni (Figura 7) puede verse como la mayor parte del día todos los ambientes se 
encuentran fuera de los límites de confort. Según este diagrama para lograr alcanzar di-
chos límites las viviendas deberían incorporar en su diseño venƟ lación cruzada, inercia 






























































































































10/03/2009 11/03/2009 12/03/2009 13/03/2009 14/03/2009 15/03/2009 16/03/2009
Temperatura Interior Estar 1°B Temperatura Interior Dormi 1°B Temperatura Interior Estar 3°B
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Figura 6. Evolución de la temperatura en el periodo esƟ val (del 10/03/09 al 16/03/09).


















TORRE DE VIVIENDA - VERANO - LA PLATA
Invierno Verano Ventilación cruzada Inercia térmica y vent. selectiva
Enfriamiento evaporativo Humidificación Sistemas solares pasivos Exterior
Dormitorio 1°B Estar 1°B Estar 3°B Dormitorio 3°B
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algunos puntos del dormitorio del tercer piso y algunos más del departamento del pri-
mer piso dentro de  la zona de confort de verano, sin embargo puede verse que estos 
puntos coinciden con temperaturas exteriores por debajo de los 25°C.
5.3. Comportamiento higrotérmico de Invierno
La campaña de medición comprendió los días 18 al 24 de junio del año 2009. El gráĮ -
co de la Figura 8 muestra la evolución de la temperatura durante el período de medición 
invernal. Al igual que como ocurrió durante los días analizados en verano, los abarcados 
por este período no presentaron temperaturas extremas de días ơ picamente fríos. El 
24 de junio se registra la menor temperatura del período (3.59°C); ese mismo día se 
registró una máxima de 18.25°C (amplitud térmica = 14.66°C). Por su parte los ambien-
tes interiores presentan variaciones en las temperaturas que siguen las variaciones de 
la temperatura exterior. En este caso hay una notable diferencia entre las temperaturas 
interiores de ambos departamentos; mientras que en el departamento del primer piso 
las temperaturas oscilan entre los 18°C y los 25°C, en el departamento del tercer piso las 
mismas oscilan entre los 14°C y los 22°C. El 23 de junio se registraron las temperaturas 
interiores mínimas del período estudiado con 18.43°C para el departamento del primer 
piso y 14.23°C para el del tercer piso. Por su parte el 20 de junio se observaron las mayo-
res temperaturas interiores con 25.42°C registrados en el departamento del primer piso 
y 22.33°C en el del tercer piso. En ambos casos las temperaturas máximas Ɵ enen lugar 
en la zona del estar-comedor y las mínimas en la zona de dormitorios.
Para un análisis más detallado del comportamiento higrotérmico de las viviendas se 
realizó un diagrama psicométrico en el cual se tomó como referencia el día 23 de junio, 
en el que se registraron las temperaturas más bajas, interiores y exteriores. Según el 
climograma de Givoni (Figura 9) puede verse como sólo los dormitorios se encuentran 
dentro de los límites de confort para invierno. Por su parte las áreas de estar-comedor 
se encuentran casi en su totalidad por debajo de dichos límites y sólo en algunas partes 
del día el estar del departamento del primer piso alcanza estas condiciones. Según este 
diagrama para lograr el confort de invierno las viviendas deberían incorporar en su di-

























































































































18/06/2009 19/06/2009 20/06/2009 21/06/2009 22/06/2009 23/06/2009 24/06/2009
Temperatura Interior Estar 1°B Temperatura Interior Dormi 1°B Temperatura Interior Estar 3°B
Temperatura Interior Dormi 3°B Variables ClimaƟcas Temp. Ext. Variables ClimaƟcas Rad. Solar
Variación de la Temperatura en Invierno (18/06/09 al 24/06/09)
Figura 8. Evolución de la temperatura en el periodo invernal (del 18/06/09 al 24/06/09).
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5.4. Análisis energéƟ co del ediĮ cio
Para el análisis energéƟ co global del ediĮ cio se adoptan los valores relevados. Res-
pecto al modo en que se estudió la envolvente edilicia, el mismo se basó en el procedi-
miento establecido por la Norma IRAM 11604. Al analizar el ediĮ cio a través del Audit-
CAD se obtuvo una diferencia del 10,9% entre la demanda calculada en calefacción y la 
medida. La diferencia puede asumirse como la correspondiente al consumo de gas para 
calentamiento de agua y cocción. La Figura 10 muestra los datos que se uƟ lizaron para 
el cálculo y los resultados que se obtuvieron del AuditCAD.
Figura 10. Comparación de balances energéƟ cos entre aportes de energía medidos y calculados 
para la totalidad del ediĮ cio en la semana de medición.
Dias medición 6 dias  NECESIDADES DE ENERGIA CALCULADAS        6157,98 KW/h
Horas medición 144,00 hs
Cons gas natural         785,10 m3  Aportes debidos al Gas Natural             4512,36 KW/h 65,30%
Cons En Elect   1708,00 KW/h  Aportes debidos a la Energía Eléctrica     1708 KW/h 24,70%
Tmedia Ext. 12,90 °C  Aportes debidos a la ocupación             324 KW/h 4,70%
Tmedia Int. 18,86 °C  Aportes debidos a la insolación            368,55 KW/h 5,30%
N° Ren aire 1,80 ra
N° Personas         50,00 Hab  APORTES DE ENERGIA S/ MEDICIONES    6912,91 KW/h
Area Habitable 1314,35 m²
Vol ClimaƟzado 3548,74 m3  DIF PORCENTUAL E/ CONSUMO CALCULADO Y MEDIDO -10,92%
COMPARACION BALANCES ENTRE APORTES MEDIDOS Y CALCULADOS
En la Figura 11 puede verse que el mayor porcentaje de pérdidas es a través de mu-
ros, siguiéndole en importancia las pérdidas por renovaciones de aire y luego a través 
de las carpinterías. Las pérdidas a través de los techos son importantes, pero como la 
superĮ cie analizada es menor a la de los demás elementos construcƟ vos, la incidencia 
porcentual disminuye. El análisis termo-energéƟ co se basó en el procedimiento esta-
blecido por la Norma IRAM 11604 respecto al modo de tratamiento de la envolvente 
edilicia, y en lo que respecta a las rejillas reglamentarias el dato fue tomado de la Norma 
NAG-215 (ENARGAS, 2008). Por otra parte el gran porcentaje de pérdidas a través de 
muros y techos se debe a que los mismos no disponen de ningún Ɵ po de aislamiento 
térmico adicional. Las carpinterías consƟ tuyen un caso especial ya que sólo aquellas 
sobre la cara Sur-Este disponen de protección solar mientras que las de la fachada prin-
cipal, de orientación Noroeste, carecen de cualquier Ɵ po de protección. En todos los 
casos se trata de carpinterías de aluminio corredizas de simple vidriado, con burletes.
Figura 11. Descripción básica del ediĮ cio.
CONSUMO S/ PERDIDAS POR AÑO DE CONSTRUCCION 1999
MUROS 2981 W/°C 38,51% ASPECTOS TERMICOS ASPECTOS DIMENSIONALES
TECHOS 640 W/°C 8,27% COEF. UA 5382 VOLUMEN 3549
VENTANAS 1303 W/°C 16,83% COEF. G 1,55 COMPACIDAD 0,07
PUERTAS 231 W/°C 2,98% COEF. G adm 1,20 F. FORMA 0,65
PISOS 351 W/°C 4,53% ASPECTOS ENERGETICOS
REN. AIRE 2236 W/°C 28,88% Q(KWh/año) 207018 Q s(KWh/año/m
2) 199,75








5.5. Análisis del consumo de gas natural de los departamentos
Los gráĮ cos de las Figuras 12 y 13 muestran los consumos de gas natural de los de-
partamentos 1°B y 3°B respecƟ vamente. En ellos puede verse la diferencia de consumo 
de los meses más fríos con respecto a los más cálidos, en los cuales se desprecia el uso 
de gas natural para calefacción. Para el cálculo de estos valores se tomaron los consu-
mos totales relevados con las encuestas a los cuales se les aplicó un criterio de conver-
sión (Czajkowski et Al., 2003) de modo de disƟ nguir el consumo de gas para calefacción, 
durante los meses de invierno, y para agua caliente y cocción, durante todo el año. El 
resultado fue saƟ sfactorio puesto que si bien los departamentos maniĮ estan diferen-
cias en sus consumos totales, en ambos puede apreciarse el incremento en la demanda 
de gas durante los meses más fríos. De este modo se esƟ ma que aproximadamente el 
55% del consumo de gas natural total anual es uƟ lizado en agua caliente y cocción mien-
tras que el 45% restante es uƟ lizado para calefaccionar. A parƟ r de este análisis puede 
hablarse de un indicador de consumo de 1.5m3 diarios para agua caliente y cocción, y de 
un indicador de consumo para calefacción para valores superiores a los 3.5m3 diarios.
Figura 12: Análisis del consumo de gas 1°B.
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5.6. Análisis del consumo de energía del ediĮ cio
Los gráĮ cos de las Figuras 14 y 15 muestran la comparación entre los consumos dia-
rios de gas natural y energía eléctrica para saƟ sfacer la demanda de invierno y verano. 
Estos permiten comparar la intensidad energéƟ ca entre los disƟ ntos departamentos 
del ediĮ cio. 
ParƟ endo de la diferencia en la demanda de Energía Eléctrica (Figura 15) por metro 
cuadrado se puede inferir el uso de equipos de aire acondicionado para refrigeración 
(como es el caso del departamento 1°B) e incluso también para calefacción. Por su par-
te la diferencia en la demanda de Gas Natural (Figura 14) permite deducir la mayor o 
menor demanda de este Ɵ po de energía para calefaccionar la vivienda, lo que puede 
depender de diversas razones. Asimismo se analizaron las frecuencias de consumos de 
energía lo que permiƟ ó obtener disƟ ntos índices y sus pesos.
Figura 14. Comparación del Consumo de Gas (Invierno-Verano)
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5.7. Comportamiento energéƟ co con mejoras térmicas
ParƟ endo del análisis de los diferentes aspectos estudiados se propuso una mejora 
en la calidad construcƟ va de aquellos elementos que mayor incidencia tenían en el total 
de las pérdidas. Para el análisis del ediĮ cio con DAC (Diseño Ambientalmente Concien-
te) se mejoraron los muros de ladrillos huecos de 18x18x33 cm (K= 1.82 W/m2.K) por 
muros compuestos con aislamiento térmico mediante 0,04 m de EPS [30 kg/m3] (K= 0.5 
W/m2.K). Lo mismo se hizo con las carpinterías de vidrio simple (K= 6.08 W/m2.K) que 
fueron reemplazadas por otras con DVH y protección solar (K= 2.38 W/m2.K), y con el 
techo del ediĮ cio (K= 3.82 W/m2.K) al cual se le agregó 0.08 m. de EPS [30 kg/m3], con la 
solución Ɵ po “techo inverƟ do” (K = 0.33 W/m2.K). Todo esto para llevar los cerramien-
tos opacos a un grado intermedio entre los Niveles A y B de la Norma IRAM 11605. La 
reducción de las pérdidas térmicas implicó una mejora en el desempeño del 28,1 % con 
respecto a cómo está construido en la actualidad. Asimismo el G del ediĮ cio disminuyó 
de 1.39W/m3K a 0.75 W/m3K, menor al Gadm (1.2 W/m
3K). La Figura 16 muestra cómo se 
reducirían las pérdidas a través de los diferentes elementos construcƟ vos si se aplicasen 
las mejoras propuestas. Por su parte la Figura 17 muestra la redistribución de las pérdi-
das, al aplicar los criterios de DAC.
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Este trabajo permiƟ ó realizar un análisis del comportamiento energéƟ co-ambiental 
de un ediĮ cio de viviendas en la ciudad de La Plata, zona BioclimáƟ ca IIIb, con el Į n de 
evaluar un posible reciclado energéƟ co.
Pudo analizarse el comportamiento higrotérmico de dos departamentos e inferir, 
según los resultados obtenidos de las mediciones y las encuestas realizadas, las dife-
rencias entre los consumos y los cálculos de gas natural y electricidad para calefacción 
y refrigeración. Se encuentra que unidades funcionales similares presentan consumos 
de gas natural muy diferentes. Los de mayor consumo relaƟ vo, como se esperaba, se 
correlacionan con temperaturas medias interiores superiores a las de aquellas unidades 
funcionales que presentan consumos inferiores. Esto permite generar índices de consu-
mos de energía y sus pesos relaƟ vos con Į nes estadísƟ cos para luego poder caracterizar 
diferentes Ɵ pos edilicios.
En el caso estudiado, en lo que respecta a gas natural para los meses de invierno, se 
encontró que el 26% del total de las unidades funcionales muestra un consumo máxi-
mo que ronda los 0.11m3 por metro cuadrado por día; otro 26% muestra un consumo 
medio que ronda los 0.08m3 por metro cuadrado por día y el 48% restante muestra un 
consumo mínimo que ronda los 0.03m3 por metro cuadrado por día. El mismo análisis 
pudo hacerse para los meses de verano, en este caso los índices variaron del siguiente 
modo; el 10% muestra un consumo máximo que ronda los 0.04m3 por metro cuadrado 
por día, el 30% presenta un consumo medio que ronda los 0.03m3 por metro cuadrado 
por día y el 60% restante muestra un consumo mínimo que ronda los 0.01m3 por metro 
cuadrado por día. 
Por otra parte, puede hablarse de un indicador de consumo de gas natural que ron-
da 1.5m3 diarios para agua caliente y cocción, y de un indicador de consumo para cale-
facción para valores superiores a los 3.5m3 diarios.
En lo que respecta al consumo de energía eléctrica para los meses de invierno se 
encontró que el 11% del total de las unidades funcionales muestra un consumo máxi-
mo que ronda los 0.23kW por metro cuadrado por día; un 33% muestra un consumo 
medio que ronda los 0.13kW por metro cuadrado por día y el 11% restante muestra un 
consumo mínimo que ronda los 0.023kW por metro cuadrado por día. El mismo análisis 
pudo hacerse para los meses de verano, en este caso los índices variaron del siguiente 
modo; el 5% muestra un consumo máximo que ronda los 0.25kW por metro cuadrado 
por día, el 45% presenta un consumo medio que ronda los 0.13kW por metro cuadrado 
por día y el 50% restante muestra un consumo mínimo que ronda los 0.06kW por metro 
cuadrado por día. 
A través de la propuesta de mejorar diferentes elementos construcƟ vos del ediĮ cio 
se alcanzó una mejora en el desempeño energéƟ co cercano al 30%, el cual se vio limi-
tado por las inĮ ltraciones debidas a las rejillas reglamentarias para venƟ lación y ductos 
de evacuación de gases de combusƟ ón. Al mismo Ɵ empo pudo disƟ nguirse cuáles son 
los elementos construcƟ vos que Ɵ enen mayor inŇ uencia en el total de pérdidas del 
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ediĮ cio. La implementación de los conceptos de DAC al diseño del ediĮ cio produjo una 
gran reducción en las pérdidas a través de muros, techos y ventanas, incrementando el 
porcentaje de pérdidas a través de las renovaciones de aire.
Por úlƟ mo la diferencia entre el G del ediĮ cio y el Gadm determinado por la Norma 
IRAM 11605 nos lleva a reŇ exionar sobre la calidad de los ediĮ cios en materia energéƟ -
ca, máxime si consideramos que el caso analizado consƟ tuye un claro ejemplo de cons-
trucción del hábitat urbano en la actualidad. La falta de preocupación en la elección de 
los materiales y los sistemas de acondicionamiento del aire interior permiten hablar de 
un deterioro de la calidad del ambiente construido. Tanto es así que puede plantearse a 
modo de hipótesis que los úlƟ mos ejemplos de la construcción arquitectónica consƟ tu-
yen un claro ejemplo de ineĮ ciencia energéƟ ca y en consecuencia de despreocupación 
por el ambiente.
156
Arơ culo publicado en la revista Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente, Volumen 
13, pp 05.127 - 05.134. Año 2009.
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Indicadores de eĮ ciencia energéƟ ca en ediĮ cios
Comparación con estándares vigentes en ArgenƟ na
M. Belén Salveƫ  , Jorge D. Czajkowski, Analía F. Gómez.
Resumen
En este trabajo se realiza un estudio comparaƟ vo del comportamiento energéƟ co de 
diferentes Ɵ pos edilicios. Se analizan tres casos de ediĮ cios de oĮ cinas y tres de ediĮ cios 
de viviendas, y se los compara con una muestra anterior. Se busca encontrar correla-
ciones o diferencias de comportamiento energéƟ co en cuanto a pérdidas y ganancias 
potenciales de energía, y valores de G comparándolos con estándares de Normas Ar-
genƟ nas a Į n de veriĮ car el grado de eĮ ciencia energéƟ ca. En cuanto a la metodología, 
se uƟ lizó el procedimiento del “AuditCAD”, basado en balances en estado estacionario. 
Se concluye que los indicadores uƟ lizados se muestran claros para “caliĮ car” energéƟ -
camente ediĮ cios y facilitar comparaciones. Por su parte, los ediĮ cios de menor tamaño 
se muestran relaƟ vamente menos eĮ cientes energéƟ camente que aquellos de mayor 
volumen. Al mismo Ɵ empo se destaca el crecimiento de la ineĮ ciencia energéƟ ca con el 
correr de los años. Finalmente se observa que ninguno de los casos analizados cumple 
con las Normas Nacionales. 
Palabras Clave: eĮ ciencia energéƟ ca, ediĮ cios, estándares, indicadores.
1. Introducción
El siguiente trabajo fue desarrollado en el LAyHS – FAU – UNLP. El mismo se encuen-
tra enmarcado dentro de una de las líneas de invesƟ gación principales que se desarrolla 
en el laboratorio, orientada hacia la eĮ ciencia energéƟ ca edilicia en áreas urbanas. En 
el marco del PICT 2006 956 – BID1728/OC-AR denominado “EFICIENCIA ENERGÉTICA 
EDILICIA EN ÁREAS METROPOLITANAS. Evaluación mediante auditorías y propuesta de 
estándares”.
La importancia del tema está relacionada con dos problemáƟ cas actuales: la escasez 
de recursos y el calentamiento global. Como es sabido, estas dos problemáƟ cas son 
responsables del deterioro ambiental que viene sufriendo el mundo, y en los cuales la 
construcción arquitectónica y urbana Ɵ ene un grado de incidencia signiĮ caƟ vo. (IPCC, 
2001).
Durante mucho Ɵ empo se conĮ ó en el desarrollo de tecnologías adecuadas para el 
manejo de los recursos naturales a gran escala de modo que sea posible saƟ sfacer las 
necesidades de la población mundial. Sin embargo la actualidad demuestra que esto 
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no es así; que los recursos se agotan y que el riesgo que esto acarrea para la vida de 
millones de personas así como para el ambiente, es cada vez mayor. (VEGARA; DE LAS 
RIVAS, 2004)
La industria de la construcción es una de las más importantes consumidoras de ma-
terias primas y recursos no renovables, y representa una fuente de contaminación muy 
importante durante las diferentes fases en el ciclo de vida de un ediĮ cio. Esta implica un 
gran impacto ambiental no sólo durante los procesos de extracción y elaboración de las 
materias primas, sino también  durante la construcción de ediĮ cios, su uƟ lización y aún 
después, cuando el ediĮ cio es demolido y reciclado.  (EDWARDS, 2008).
Los combusƟ bles fósiles por su parte consƟ tuyen la principal fuente de energía em-
pleada en el hábitat construido. En ArgenƟ na el gas es un insumo fundamental en la 
generación eléctrica y la calefacción. (SECRETARIA DE ENERGIA, 2008). La escasez y el 
riesgo potencial que representan las emisiones de carbono que el empleo de los mis-
mos genera, hace que sea necesaria la discusión de un empleo intensivo.
En Europa y en otras partes del mundo se están llevando a cabo numerosos ejem-
plos de construcciones sustentables, conscientes de la problemáƟ ca actual de la esca-
sez de recursos. Cada día diversos medios gráĮ cos especializados en arquitectura mues-
tran más ejemplos de ediĮ cios corporaƟ vos que buscan mejorar su imagen ambiental 
apelando al diseño sustentable. Es conveniente aprovechar esta creciente ola de interés 
por el medioambiente, que viene ganando espacio en el ámbito de la construcción, para 
desarrollar ediĮ cios que no sólo sean eĮ cientes en cuanto al consumo de energía, sino 
que además muestren respeto por el medioambiente.
Por su parte los úlƟ mos setenta años de la historia de la arquitectura urbana de la 
ArgenƟ na muestra la aparición y el desarrollo de ediĮ cios que crecieron en las limitacio-
nes de los solares urbanos. Los códigos de ediĮ cación favorecieron el crecimiento en al-
tura, aumentando la rentabilidad del suelo y junto al simbolismo que representaban es-
tos ediĮ cios crecieron uƟ lizando los úlƟ mos desarrollos tecnológicos (LIERNUR, 2004). 
Sin embargo, “en el período 1900-1990 la calidad térmica de los ediĮ cios, en parƟ cular 
de los residenciales, fue descendiendo a pesar de que la oferta tecnológica crecía. Por 
otra parte y a pesar de exisƟ r desde Į nes de los `70 normas de calidad térmica edilicia, 
la producción privada no cesaba de bajar los estándares de calidad al punto que en 1986 
se aprueba una revisión de nuestras normas que bajaba aún más los requerimientos de 
calidad” (CZAJKOWSKI, 1990).
En los úlƟ mos años se ha avanzado en la creación de indicadores de eĮ ciencia ener-
géƟ ca para torres de vivienda. Ya existen en la ArgenƟ na Normas sobre ahorro de ener-
gía en calefacción y refrigeración de ediĮ cios de viviendas (IRAM 11659-2; 11604). Sin 
embargo resta generar antecedentes para otros usos tal como lo son los ediĮ cios de 
oĮ cinas, públicas o privadas. Al mismo Ɵ empo tampoco se ha consensuado en el país 
cuál es el indicador de eĮ ciencia adecuado para contener la demanda de energía y ten-
der hacia propuestas de ediĮ cios de “baja energía” o “energía cero”.
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2. ObjeƟ vo
El objeƟ vo del trabajo es realizar un análisis comparaƟ vo del comportamiento ener-
géƟ co de diferentes casos de ediĮ cios -tanto de viviendas como de oĮ cinas- teniendo 
en cuenta las diversas variables que entran en juego para su materialización.
3. Método
Para la realización del trabajo se tomó una muestra de seis ediĮ cios –tres de vi-
vienda y tres de oĮ cina- con caracterísƟ cas construcƟ vas diversas. La elección de los 
ejemplos se hizo al azar entre diversos medios gráĮ cos especializados en arquitectura. 
Se buscó que los disƟ ntos ejemplos elegidos presentaran diversidad en las formas de 
aventanamiento y de consƟ tución de la fachada, en la relación de superĮ cies acristala-
das y opacas, en los sistemas de protección solar, entre otras.
Al mismo Ɵ empo se tomó como parte de la muestra para realizar un análisis compa-
raƟ vo un trabajo previo (ver Tabla 1).
Reunida la muestra; se determinaron las caracterísƟ cas de la envolvente a parƟ r de 
documentación gráĮ ca y de las memorias técnicas de los ediĮ cios. Al mismo Ɵ empo se 
profundizó en el análisis del diseño formal de los disƟ ntos ejemplos y su relación con la 
calidad térmica edilicia, y el uso racional de la energía entre otros aspectos. 
Para el análisis energéƟ co de los casos se uƟ lizó el programa AuditCAD (CZAJKOWS-
KI, 1999). Dicho programa permite analizar en estado estacionario el comportamiento 
térmico y energéƟ co del ediĮ cio, mensualmente. Asimismo determina indicadores for-
males basados en las Normas IRAM. Luego los resultados son exportados a Excel para 
su análisis estadísƟ co. 
Posteriormente se procedió con la realización de planillas síntesis (Figuras 1 a 6), 
las cuales conƟ enen toda la información básica de los casos analizados para poder em-
plearla en los disƟ ntos gráĮ cos.
Edificio Area env. (m2) Superficie (m2) Volumen (m3) F. forma (adim) G (W/°C) Qcal (KWh/año) Qs cal (KWh/m2/año)
Comega 19045 13357 40072 0,48 4,00 909212 68
Chacofi 16975 10736 32208 0,52 4,23 972647 91
Conurban 22776 15118 45354 0,50 4,14 1377589 91
Esmeralda 116 9358 26555 79666 0,12 4,14 1966292 74
IBM 32642 18067 54201 0,60 6,48 1799576 100
Libertad 565 3848 1323 3970 0,97 3,64 213527 161
Madero 24153 25142 75426 0,32 4,77 1815493 72
Malecom 8761 5045 15136 0,58 4,16 532326 106
Corrientes 1427 7451 4219 12656 0,59 4,48 403810 96
Libertad 731 7582 5619 16858 0,45 2,52 544560 97
La Plata 14479 12681 38043 0,38 4,20 1018820 80
Tabla 1. Cuadro síntesis muestra previa. Fuente: Corredera, C.; Czajkowski, J. (2003).
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4. Análisis de resultados
Como consecuencia del procesamiento de la información se obtuvieron los siguien-
tes resultados que pueden ser agrupados de la siguiente forma:
4. 1. EdiĮ cio de oĮ cinas
Se tomaron tres ejemplos de ediĮ cios de oĮ cinas (Figuras 1 a 3) con caracterísƟ cas 
construcƟ vas diversas. Los mismos cuentan con disƟ ntas situaciones de aventanamien-
to,  de tratamiento de fachada, de relación de planos opacos y vidriados, de protección 
solar, etc.
Edificio 11 de Septiembre Aspectos Dimensionales:
Proyecto: Busnelli Superficie (m2): 2104
Año: 2007 Volumen (m3): 5138
Compacidad (adim): 0,71
F. de forma (adim): 0,58
Aspectos Térmicos
Coef. UA (W/°C): 14100
Coef. G (W/°C): 2,74
Coef. G adm.(W/°C): 1,16
Aspectos Energéticos
Q (KWh/año) 417496
1. muros // 2. techos // 3. ventanas // 4. puertas // 5. pisos // 6. ren. aire Qs(KWh/m2/año) 198
Edificio Fox LA Channel Aspectos Dimensionales:
Proyecto: Alberto Varas Superficie (m2): 2690
Año: 2005 Volumen (m3): 7262
Compacidad (adim): 2,19
F. de forma (adim): 0,17
Aspectos Térmicos
Coef. UA (W/°C): 9150
Coef. G (W/°C): 1,26
Coef. G adm.(W/°C): 1,13
Aspectos Energéticos
Q (KWh/año) 270926
1. muros // 2. techos // 3. ventanas // 4. puertas // 5. pisos // 6. ren. aire Qs(KWh/m2/año) 101
Edificio de la ANSES Aspectos Dimensionales:
Proyecto: M SG S S V Superficie (m2): 12784
Año: 1974 Volumen (m3): 42389
Compacidad (adim): 1,15
F. de forma (adim): 0,26
Aspectos Térmicos
Coef. UA (W/°C): 62006,00
Coef. G (W/°C): 1,46
Coef. G adm.(W/°C): 1,11
Aspectos Energéticos
Q (KWh/año) 1835917
1. muros // 2. techos // 3. ventanas // 4. puertas // 5. pisos // 6. ren. aire Qs(KWh/m2/año) 144
Figura 1 - 2 - 3. Descripción básica del ediĮ cio.
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4. 2. EdiĮ cio de Viviendas
En este caso se tomaron como ejemplo tres casos de ediĮ cios de viviendas (Figuras 
4 a 6) también, como en los casos anteriores, presentan caracterísƟ cas construcƟ vas 
diversas; cuentan con disƟ ntas situaciones de aventanamiento, de relación de planos 
opacos y vidriados, de protección solar, etc.
La Figura 7 muestra la relación entre el volumen a climaƟ zar y la carga térmica de los 
ediĮ cios analizados en este trabajo. Se observa una gran diferencia dimensional entre 
el ediĮ cio de la ANSES (Figura 3) y el resto de los ediĮ cios analizados, como así también 
de la carga térmica necesaria para su climaƟ zación. 
Edificio Glamis Aspectos Dimensionales:
Proyecto: Mardones - Viviani Superficie (m2): 1442
Año: 2003 Volumen (m3): 3894
Compacidad (adim): 0,72
F. de forma (adim): 0,52
Aspectos Térmicos
Coef. UA (W/°C) 9415
Coef. G (W/°C): 2,42
Coef. G adm.(W/°C): 1,18
Aspectos Energéticos
Q (KWh/año) 278776
1. muros // 2. techos // 3. ventanas // 4. puertas // 5. pisos // 6. ren. aire Qs(KWh/m2/año) 193
Edificio Gernika Aspectos Dimensionales:
Proyecto: Miguel A. Roca Superficie (m2): 1468
Año: 2004 Volumen (m3): 3963
Compacidad (adim): 0,36
F. de forma (adim): 1,03
Aspectos Térmicos
Coef. UA (W/°C): 13307,00
Coef. G (W/°C): 3,36
Coef. G adm.(W/°C): 1,18
Aspectos Energéticos
Q (KWh/año) 393998
1. muros // 2. techos // 3. ventanas // 4. puertas // 5. pisos // 6. ren. aire Qs(KWh/m2/año) 268
Edificio Terrazas Aspectos Dimensionales:
Proyecto: Queixalos -Trull Superficie (m2): 1187
Año: 2007 Volumen (m3): 3360
Compacidad (adim): 0,59
F. de forma (adim): 0,60
Aspectos Térmicos
Coef. UA (W/°C): 8973
Coef. G (W/°C): 2,67
Coef. G adm.(W/°C): 1,20
Aspectos Energéticos
Q (KWh/año) 265676
1. muros // 2. techos // 3. ventanas // 4. puertas // 5. pisos // 6. ren. aire Qs(KWh/m2/año) 224
Figura 4 - 5 - 6. Descripción básica del ediĮ cio.
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Por su parte la Figura 8 muestra la relación entre el volumen a calefaccionar y la 
carga térmica de los ediĮ cios analizados, y los compara con los ediĮ cios de un trabajo 
previo. Las líneas de tendencia de cada uno de los trabajos son similares. Las expresio-
nes resultantes permiten conocer la demanda anual de energía en calefacción a parƟ r 
del volumen calefaccionado con un R2=0,98 para la muestra actual y R2=0,94 para  la 
muestra previa.
Qcal=39,749 x volumen + 139849(KWh/año)  [1]
Q´cal=23,788 x volumen + 155940(KWh/año)  [2]
La mayor pendiente de la expresión [1] que se corresponde con casos de construc-
ción reciente, muestra un crecimiento en la demanda de energía en calefacción que 

































































y = 39,749x + 139849
R² = 0,9792
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Figura 8. Relación entre el volumen a calefaccionado y la carga térmica anual en calefacción. 
Comparación con un trabajo previo.
Figura 7. Relación entre el volumen a climaƟ zar y la carga térmica. Cuadro síntesis.
163
Entre los casos analizados en este trabajo se disƟ nguen el ediĮ cio Fox LAChannel 
(Figura 2) y el de la ANSES (Figura 3). El primero se encuentra por debajo de la línea de 
tendencia (Figura 8),  mientras que el ediĮ cio de la ANSES presenta valores muy supe-
riores al resto. Al mismo Ɵ empo este úlƟ mo puede ser comparado con el ediĮ cio IBM 
(Tabla 1). El volumen a calefaccionar en el IBM es superior al del ediĮ cio de la ANSES, 
sin embargo las cargas térmicas necesarias para la climaƟ zación de ambos es similar.
La Figura 9 muestra la carga térmica por metro cuadrado para los disƟ ntos casos 
analizados. El sector “A” disƟ ngue aquellos ediĮ cios con un volumen a climaƟ zar infe-
rior a los tres mil metros cúbicos. Los mismos presentan una gran dispersión en la carga 
térmica por metro cuadrado que requieren. A modo de hipótesis  se plantea que los 
















y = -0,006x + 209,67
R² = 0,2101
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Figura  10. Relación entre el volumen a climaƟ zar y el CoeĮ ciente G.
Comparación con un trabajo previo.
   Figura 9. Carga térmica por m2 de los disƟ ntos ediĮ cios analizados.
Comparación con un trabajo previo.
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te en el costo inicial y demuestran una menor preocupación por el ahorro energéƟ co. 
Por su parte los ediĮ cios con un volumen mayor a los tres mil metros cúbicos muestran 
una  correlación con pendiente negaƟ va, donde a medida que se incrementa el tamaño 
del ediĮ cio decrece la carga térmica por m2.
La Figura 10 por su parte relaciona el volumen de los diferentes ediĮ cios con el 
coeĮ ciente Gcal [W/m3.K] de los mismos (IRAM 11604). Puede verse como en todos los 
casos el Gcal del ediĮ cio es superior al Gadm, con lo cual ningún caso de la muestra edilicia 
presente o previa cumple con las Normas nacionales que de hecho no son de cumpli-
miento obligatorio. La correlación entre el volumen calefaccionado y el Gcal es bajo en la 
muestra actual (R2=0,352) y en la muestra previa es aún más baja (R2=0,195). Esto mues-
tra la falta de regulación de la calidad energéƟ ca edilicia en los Códigos de EdiĮ cación. 
Por otra parte la muestra actual Ɵ ene la parƟ cularidad que la relación vidriado/opaco 
es menor a las torres de oĮ cina del trabajo de comparación y esto lleva a que los Gcal 
sean sensiblemente más bajos y cercanos a los valores admisibles de la Norma IRAM.
4.3. Comparación en implantaciones correspondientes a ciudades interme-
dias en clima templado
Se realizó un análisis a través del cual se busca mostrar el comportamiento energéƟ -
co de los disƟ ntos ediĮ cios en algunas de las ciudades más importantes de la ArgenƟ na 
(Tabla 2), con caracterísƟ cas climáƟ cas diferentes; aunque todas dentro del clima tem-
plado (Norma IRAM 11603).
La Figura 11 muestra el comportamiento energéƟ co del ediĮ cio Gernika (Figura 5), 
y las pérdidas y ganancias anuales del mismo para su localización en disƟ ntas ciudades 
de la ArgenƟ na.
Puede verse como para la localización en la ciudad de Córdoba el ediĮ cio muestra la 
posibilidad de obtener ganancias de aproximadamente 2.000.000 KWh/año, muy supe-
riores a las que podría obtener en las otras localizaciones.
Simultáneamente se observa que en la mayoría de los casos las pérdidas no llegan 
a los 500.000 KWh/año, lo que marca una diferencia importante entre ambos valores. 
Mientras que en otras ciudades como La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca las pérdidas 
Ciudad, Provincia Latitud (°) Tamaño (hab.*) Grados Dia (°D**)
Paraná, Entre Rios -39,8 237.000 591
Córdoba,Córdoba -31,4 1.316.000 608
La Plata, Buenos Aires -35 563.000 992
Bahía Blanca, Buenos Aires 38,7 318.000 1369
Mar del Plata; Buenos Aires 38,1 542.000 1653
* INDEC 2001         ** IRAM 11603 (18°C)











































































































































































Figura 12. Pérdidas y ganancias del ediĮ cio de la ANSES (Figura 3)
en diferentes ciudades de la ArgenƟ na.
Figura 11. Pérdidas y ganancias del ediĮ cio Gernika (Figura 5)
en diferentes ciudades de la ArgenƟ na.
y ganancias no presentan grandes diferencias. Sin embargo no ocurre lo mismo con 
Paraná; para esta localización el porcentaje de pérdidas anuales es menor al de las otras 
ciudades analizadas y en este caso las posibles ganancias no son tan importantes como 
en el caso de Córdoba.
Por su parte, la Figura 12 muestra el comportamiento energéƟ co del ediĮ cio de la 
ANSES (Figura 3). Para su localización en la ciudad de La Plata el ediĮ cio maniĮ esta 
pérdidas de aproximadamente 1.800.000 KWh/año  mientras que las ganancias no al-
canzan los 1.000.000 KWh/año. Contrariamente a lo que ocurre para las localidades de 
Córdoba y Paraná donde el ediĮ cio presenta un número equilibrado de pérdidas y posi-
bles ganancias, para las ciudades de Mar del Plata y Bahía Blanca el número de pérdidas 
es ampliamente superior a las posibles ganancias.
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5. Conclusiones
Este trabajo permiƟ ó realizar un análisis comparaƟ vo de diferentes ediĮ cios y su 
comportamiento energéƟ co.
Pudo observarse la relación entre la carga térmica necesaria para climaƟ zar un ediĮ -
cio y el volumen del mismo. A modo de hipótesis se concluye que los ediĮ cios pequeños 
demuestran una menor preocupación por el ahorro energéƟ co; éstos  implican sistemas 
de calefacción que no impactan signiĮ caƟ vamente en el costo inicial. Por su parte en los 
ediĮ cios con un volumen mayor a los tres mil metros cúbicos se observa que  a medida 
que se incrementa el tamaño del ediĮ cio decrece la carga térmica.
El análisis de los disƟ ntos casos y la comparación con la muestra previa permiƟ ó 
observar el crecimiento en la demanda de energía en calefacción en los úlƟ mos años, lo 
que implica un aumento de la ineĮ ciencia energéƟ ca.
Al mismo Ɵ empo pudo observarse el comportamiento energéƟ co de un mismo edi-
Į cio para disƟ ntas ciudades con caracterísƟ cas climáƟ cas diversas, aunque todas dentro 
del clima templado. Resultó interesante observar la diferencia de resultados en la rela-
ción entre pérdidas y ganancias que se obtuvo a parƟ r de la supuesta localización de un 
mismo ejemplo en disƟ ntas ciudades de la ArgenƟ na.
Por otra parte, la diferencia entre el Gcal de los ediĮ cios y el Gadm determinado por la 
Norma IRAM 11604 -en todos los casos el valor de Gcal se halla muy por encima de los 
valores admisibles por las normas- nos lleva a reŇ exionar sobre la baja calidad de los 
ediĮ cios en materia de eĮ ciencia energéƟ ca.
Respecto a los indicadores de eĮ ciencia energéƟ ca en ediĮ cios el Gcal resulta adecua-
do para caracterizar la calidad térmica de ediĮ cios y facilitar comparaciones, mientras la 
carga térmica anual por unidad de superĮ cie permite mostrar el comportamiento que 
presentarán en el siƟ o que se implanten. Las Normas IRAM prevén valores admisibles 
de carga térmica en refrigeración pero resta incorporar dicho indicador en calefacción.
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Análisis del comportamiento energéƟ co-ambiental
de un modelo de ediĮ cio de oĮ cinas en altura,
de baja energía, para la ciudad de La Plata
M. Belén Salveƫ  , Jorge D. Czajkowski, Analía F. Gómez.
Resumen
En el siguiente trabajo se realiza un estudio del comportamiento energéƟ co de un 
modelo de ediĮ cio de oĮ cinas en altura, de baja energía (low-energy) a implantarse en 
la Ciudad de La Plata (clima templado - cálido húmedo). En el diseño del ediĮ cio se invo-
lucran conceptos de Diseño Ambientalmente Consciente (DAC) con el Į n de favorecer 
el bajo consumo energéƟ co. Para ello se proponen valores de “K” (coeĮ ciente de trans-
mitancia térmica) que cumplen con el “Nivel A” de la Norma IRAM 11605 para muros, 
techos y carpinterías, los cuales son considerados los elementos más importantes de 
la envolvente del ediĮ cio en cuanto a pérdidas. Asimismo se veriĮ ca el cumplimiento 
de la Norma IRAM 11900 sobre eƟ quetado de eĮ ciencia energéƟ ca de calefacción para 
ediĮ cios. Se uƟ liza el programa “AuditCAD”, el cual permite analizar el comportamiento 
térmico y energéƟ co del ediĮ cio mensualmente, teniendo en cuenta las pérdidas y ga-
nancias del mismo a través de la envolvente, con y sin sol. 
Palabras Clave: ediĮ cio en altura, eĮ ciencia energéƟ ca, confort.
1. Introducción
El siguiente trabajo fue desarrollado en el LAyHS - FAU - UNLP. El mismo se encuen-
tra enmarcado dentro de una de las líneas de invesƟ gación principales que se desarro-
llan en el laboratorio, orientada hacia la eĮ ciencia energéƟ ca edilicia en áreas urbanas. 
En el marco del PICT 2006 956 - BID1728/OC-AR denominado “EFICIENCIA ENERGÉTICA 
EDILICIA EN ÁREAS METROPOLITANAS. Evaluaciones mediante auditorías y propuestas 
de estándares”.
La importancia del tema está relacionada con dos problemáƟ cas actuales; la escasez 
de recursos y el calentamiento global. Aspectos en los cuales la construcción arqui-
tectónica y urbana Ɵ ene un grado de incidencia signiĮ caƟ vo (IPCC, 2001). La industria 
de la construcción es una de las más importantes consumidoras de materias primas y 
recursos no renovables. La misma implica un gran impacto ambiental no sólo durante 
los procesos de extracción y elaboración de las materias primas, sino también  durante 
la construcción de ediĮ cios, su uƟ lización y aún después, cuando el ediĮ cio es demolido 
y reciclado  (Edwards, 2008).
El ediĮ cio fue diseñado para ser implantado en la ciudad de La Plata, capital de la 
provincia de Buenos Aires. La misma se encuentra en la Zona BioclimáƟ ca IIIb de la Ar-
genƟ na (Norma IRAM 11603, 1996), clima templado - cálido húmedo (Figuras 1 y 2).
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Figura 1. Pcia. de Bs. As. (zona BioclimáƟ ca IIIb). Figura 2. Plano Casco Ciudad de La Plata.
A pesar de sus caracterísƟ cas parƟ culares el clima templado en nuestro país se dis-
Ɵ ngue por veranos e inviernos marcados pero no rigurosos. Su caracterísƟ ca principal 
es el alto nivel de humedad durante todo el año, con amplitudes térmicas menores a 
14°C. En verano las temperaturas medias varían entre los 20°C y los 26°C, con máximas 
que superan los 30°C. En invierno las temperaturas medias varían entre los 8°C y los 
12°C, con mínimas entre los 5°C y los 8°C. Por su parte, la humedad relaƟ va media varía 
entre el 70 y el 85%. Por otra parte en esta subzona se concentra casi el 60% de la po-
blación del país. La aglomeración  que Ɵ ene lugar en las áreas metropolitanas favorece 
la generación del efecto de “Isla de calor”, el cual implica una suba de 3°C a 4°C con 



















Inercia térmica y ventilación selectiva
Sistemas solares pasivos
GráĮ co 1. Climograma de Givoni para La Plata.
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Para esta zona se recomienda uƟ lizar colores claros y doble aislamiento térmico en 
techos con respecto a los muros. Fachadas venƟ ladas en grandes ediĮ cios, y ventanas 
con DVH y protección solar móvil. Aprovechamiento de los vientos predominantes y 
protección de las carpinterías que dan al S-SE por las fuertes tormentas. La orientación 
ópƟ ma es la NNO-N-NNE porque facilita la protección solar en verano y el asoleamiento 
en invierno. Según el climograma de Givoni durante gran parte del año deberá tenerse 
en cuenta el uso de sistemas solares pasivos (GráĮ co 1).
Figura 3. Planta baja del ediĮ cio. 
Figura 5. Planta Ɵ po del ediĮ cio.
Figura 6. Vista lateral Oeste del ediĮ cio.
Figura 4. Vista frente Norte del ediĮ cio. 
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El ediĮ cio se compone de planta baja y catorce pisos de oĮ cinas con veinƟ cuatro 
boxes y seis oĮ cinas para jerárquicos. Cada nivel funciona en forma independiente y 
admite un armado Ň exible, pudiendo desƟ nar alguna de las oĮ cinas jerárquicas o parte 
del espacio para boxes, para el armado de una sala de reuniones. La planta baja se com-
pone de un hall longitudinal que alberga las funciones de sala de exposición y bar, que 
sirven de apoyo a la sala principal, un auditorio con capacidad para sesenta personas 
(Figuras 3 a 6).
2. ObjeƟ vo
El objeƟ vo del trabajo es realizar un análisis comparaƟ vo del comportamiento ener-
géƟ co de un modelo de ediĮ cio de oĮ cinas en altura materializado según dos modos 
construcƟ vos diferentes. Uno teniendo en cuenta los criterios que se uƟ lizan en la ac-
tualidad en ArgenƟ na para construir este Ɵ po de ediĮ cios y otro uƟ lizando los concep-
tos del DAC. Asimismo consƟ tuyen parte del objeƟ vo de este trabajo la veriĮ cación del 
cumplimiento de la Norma IRAM 11900 sobre eƟ quetado de eĮ ciencia energéƟ ca de 
calefacción para ediĮ cios y la comparación con los niveles propuestos por la Norma 
IRAM 11605 sobre acondicionamiento térmico en ediĮ cios.
3. Metodología
Para la realización del trabajo el modelo edilicio se analizó en dos situaciones dis-
Ɵ ntas; una que considera al ediĮ cio como si estuviese diseñado según los criterios que 
se uƟ lizan en la construcción de este Ɵ po de construcciones en la actualidad en Argen-
Ɵ na -sin aislamiento higrotérmico adicional tanto en muros como en cubiertas y con 
carpinterías de aluminio con simple vidriado-. Para la toma de decisiones acerca de los 
materiales a uƟ lizar para este modelo se tomaron como referencia los datos obtenidos 
en relevamientos y auditorías energéƟ cas realizadas con anterioridad. (Salveƫ   et Al, 
2009). La otra situación analizada se basa en los conceptos del DAC, se plantea la uƟ -
lización de materiales aislantes en muros y techos, y carpinterías compuestas. Para la 
toma de decisiones acerca de los materiales a uƟ lizar y del grado de aislamiento térmico 
requerido se tomó como referencia el Nivel A de la Norma IRAM 11605 para techos y 
muros. Al mismo Ɵ empo se tuvieron en cuenta los parámetros propuestos por el Nivel 
A de la Norma IRAM 11900 sobre eƟ quetado energéƟ co de ediĮ cios. 
Para el ediĮ cio diseñado según los conceptos del DAC los cerramientos laterales son 
materializados con ladrillos cerámicos huecos de 18x18x33 con quince cenơ metros de 
aislación térmica colocados sobre la cara exterior, de modo de mejorar la inercia térmica 
de la envolvente. Al mismo Ɵ empo se prevé la colocación de rejillas de venƟ lación sobre 
las dos fachadas principales de modo de favorecer la circulación de aire en el interior del 
ediĮ cio. El sistema de aventanamientos está compuesto por dos aberturas por módulo 
(con una cámara de aire de pocos cenơ metros entre ambas) que permiten la venƟ lación 
cruzada de la planta al mismo Ɵ empo que reducen las pérdidas a través de la superĮ cie 
vidriada. Los cielorrasos de cada nivel cuentan con un aislamiento de diez cenơ metros 
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de lana de vidrio para evitar las pérdidas de calor de un nivel hacia el que se encuentra 
inmediatamente por encima. La cubierta del úlƟ mo piso de oĮ cinas se materializa tam-
bién con estructura de hormigón armado que hace de sostén a una azotea construida 
según la solución “techo inverƟ do”. Por debajo de la estructura de hormigón se cuelga 
un cielorraso compuesto por placas de yeso con veinte cenơ metros de lana de vidrio. 
Asimismo se dispone de caños de venƟ lación de modo de evitar la acumulación de va-
por en el úlƟ mo piso (Figura 7). Sobre la estructura de la cubierta del auditorio se coloca 
una placa rígida también de lana de vidrio protegida mediante la solución construcƟ va 
“techo jardín”, en este caso también debajo de la estructura de hormigón se cuelga un 
cielorraso compuesto por placas de yeso con veinte cenơ metros de lana de vidrio. Los 
muros del auditorio por su parte fueron pensados para ser materializados con ladrillos 
cerámicos huecos de 12x18x33; en este caso se coloca aislamiento térmico a ambos 
lados del ladrillo, que en la cara externa está recubierto por listones de madera. La cara 
interna por su parte esta cubierta por placas acúsƟ cas. 
En lo que respecta a la orientación del ediĮ cio este fue diseñado de forma tal que la 
fachada principal estuviese orientada al norte, de modo de favorecer el asoleamiento 
durante todo el día. Sin embargo se prevé la construcción de un alero que acompañe 
toda la longitud del cerramiento para la protección solar, permiƟ endo de este modo el 
asoleamiento en los meses más fríos al Ɵ empo que evita la entrada de sol durante los 
meses esƟ vales (Figura 7). Asimismo para favorecer la iluminación natural del espacio 
interior se previó una profundidad de planta acotada, de doce metros de ancho.
Para el análisis del comportamiento energéƟ co-ambiental del ediĮ cio se parƟ ó del 
estudio parƟ cularizado de las plantas baja, primer piso, Ɵ po y decimocuarto piso, que 
presentan diferentes condiciones de contacto con el exterior. 
Sin embargo para obtener un análisis global se estudió parƟ cularmente la planta 
Ɵ po, que se considera las más representaƟ va en estos Ɵ pos de construcciones debido 
a la repeƟ Ɵ vidad de la Ɵ pología. Esta se analizó por medio del AuditCAD (Czajkowski, 
Figura 7. Detalle corte de oĮ cinas (planta Ɵ po).
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1999). Dicho programa permite analizar mensualmente el comportamiento térmico y 
energéƟ co del ediĮ cio, mediante el ingreso de los datos auditados al Ɵ empo que de-
termina indicadores formales y energéƟ cos. A parƟ r de las caracterísƟ cas del ediĮ cio y 
grado de ocupación (iluminación, personas, equipamiento) determina cuanta energía 
será requerida para mantener al ediĮ cio en temperatura de termostato. Los resultados 
devueltos son la demanda de energía eléctrica, gas natural y gas licuado de petróleo, 
disƟ nguiendo la demanda con sol y sin sol (días nublados).
Para el análisis de las ganancias internas por ocupación, iluminación y equipos se 
consideró cada planta según las posibilidades de uso que podía admiƟ r. Para ello se 
diseñaron las plantas de luminotecnia en base a las cuales pudo calcularse el consumo 
energéƟ co de cada nivel, esto teniendo en cuenta las horas de uso, nivel de ocupación 
e intensidad de uso de los artefactos y equipos en cada planta. Para la elección de los 
artefactos y equipos se tuvo en cuenta el consumo energéƟ co de cada uno; en algunos 
sectores se optó por la colocación de lámparas Ɵ po led, mientras que en otros que 
requerían más iluminación se optó por lámparas de bajo consumo. La demanda total 
de energía eléctrica para iluminación y artefactos eléctricos fue de 46 kWh por día (sin 
tener en cuenta el uso de electricidad para acondicionamiento del aire).
4. Análisis de resultados
4.1. Análisis energéƟ co del ediĮ cio con y sin DAC
En el caso del ediĮ cio diseñado sin tener en cuenta los conceptos del DAC las pérdi-
das a través de los muros (K= 1.82 W/m2K) representaron el 10.28% (2285 W/°C) del to-
tal; por otra parte las pérdidas a través de la cubierta del ediĮ cio (K= 3.82 W/m2K) cons-
Ɵ tuyeron el 9.84% (1717 W/°C) del total. Asimismo las pérdidas a través de la superĮ cie 
vidriada (K= 6.08 W/m2K) fueron, junto con las pérdidas por renovaciones de aire, las 
más signiĮ caƟ vas sobre el total de la envolvente; representaron el 33.44% (7431 W/°C) 
y el 41.39% (9199 W/°C) respecƟ vamente. Por su parte las pérdidas por pisos y por 
puertas exhibieron los valores más bajos, 3.66% y 1.42% respecƟ vamente. 
Al aplicar los conceptos de DAC las pérdidas a través de la envolvente del total del 
ediĮ cio se redujeron notablemente. En lo que respecta a las pérdidas a través de los 
cerramientos opacos (K= 0.15 W/m2K) éstas representaron el 3.73% (241 W/°C). En este 
caso las pérdidas a través de la cubierta (K= 0.2 W/m2K) del ediĮ cio implicaron sólo el 
2.76% (179 W/°C) y junto con las pérdidas a través de las puertas, 1.23% (79 W/°C), 
consƟ tuyeron el porcentaje más bajo en el total del ediĮ cio. Por su parte las pérdidas 
a través de la superĮ cie vidriada representaron el 17.24% (1116 W/°C) del total. Sin 
embargo el porcentaje más signiĮ caƟ vo lo Ɵ enen las pérdidas por renovaciones de aire, 
71.05% (4599 W/°C).
Mediante el AuditCAD se realizó el balance energéƟ co de invierno para el cual se 
consideró un día de medición con ocho horas de ocupación.
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El GráĮ co 2 muestra los datos cargados en el programa. Para la opción diseñada sin 
tener en cuenta los conceptos de DAC, el consumo de gas natural para calefacción de 
la planta analizada representa el 81% del total de las ganancias, con un consumo nece-
sario de 80 m3 por día por planta Ɵ po para alcanzar una temperatura interior media de 
20°C.
Horas medición 24 hs
Consumo gas natural        80 m3
Cons. energía eléct. 46 KW/h
Temp. exterior media 10 °C
Temp. interior media 18 °C
N° ren. de aire 2 ra
N° de habitantes          30 Hab
Area habitable 337 m²
Volumen climatizado 826 m3





Gas Natural   
Energía Eléctrica   
Ocupación   
Insolación   
GráĮ co 2. Datos cargados en el AuditCAD para el ediĮ cio modelado sin DAC.
El GráĮ co 3 muestra los aportes energéƟ cos necesarios para la opción diseñada se-
gún los conceptos del DAC. Aplicando estos conceptos el consumo de gas natural se 
redujo a 10 m3 por día por planta Ɵ po, esto manteniendo Į jos los demás parámetros. 
Es decir que la aplicación de aislamiento térmico al total de la envolvente y la incorpo-
ración de un sistema de carpinterías compuesto por dos aberturas por módulo según lo 
muestra la Figura 7, facilitó la reducción de pérdidas de calor aportado por el consumo 
de energía eléctrica (para iluminación y equipos), como así también por la ocupación y 
la insolación incidente sobre el total de la envolvente.
Horas medición 224 hs     
Consumo gas natural        10 m3
Cons. energía eléct. 46 KW/h
Temp. exterior media 10 °C
Temp. interior media 18 °C
N° ren. de aire 2 ra
N° de habitantes          30 Hab
Area habitable 337 m²
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GráĮ co 3. Datos cargados en el AuditCAD para el ediĮ cio modelado con DAC.
En el GráĮ co 4 puede verse una gran reducción de la demanda de energía para ca-
lefacción la cual puede considerarse despreciable en los meses más fríos si se Ɵ enen en 
cuenta las ganancias aportadas por el aprovechamiento de la incidencia del sol sobre el 
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GráĮ co 4. Comparación consumo de gas natural (m3) con DAC y sin DAC, con y sin sol.
4.2. Comparación con casos auditados
En el GráĮ co 5 se confrontan dos muestras de ediĮ cios en altura considerados mode-
los representaƟ vos de diferentes épocas de la construcción en ArgenƟ na; dichos ejem-
plos fueron extraídos de un trabajo realizado con anterioridad (Salveƫ   et Al., 2009). En 
dicho gráĮ co se relaciona el volumen de los ediĮ cios con el coeĮ ciente “G” [W/m3K] de 
los mismos. Asimismo se incorpora el modelo de ediĮ cio propuesto en sus dos versio-
nes, esto es teniendo en cuenta la incorporación o no de criterios de DAC. Como puede 
verse el modelo simulado según las técnicas de construcción que se uƟ lizan actualmen-
te en la ArgenƟ na para erigir este Ɵ po de ediĮ cios (sin DAC) sitúa al modelo en una zona 
cercana a la línea graĮ cada por la muestra más anƟ gua (Corredera et Al., 2003), esto es 
muy por encima de la línea que marca el “Gadm” (Norma IRAM 11604) según el volumen 
del ediĮ cio. Al aplicar los conceptos de DAC el “G” del ediĮ cio disminuye de 3.7 W/m3K 
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GráĮ co 5. Relación entre el volumen a climaƟ zar y el CoeĮ ciente G.
Comparación con trabajo previo.
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El GráĮ co 6 muestra la carga térmica [kWh] por metro cuadrado por año para las 
muestras seleccionadas en el trabajo previo (Salveƫ   et Al., 2009) e incorpora, al igual 
que el gráĮ co anterior, el modelo de ediĮ cio propuesto en sus dos versiones (con y sin 
DAC). Puede verse como el ediĮ cio modelado sin tener en cuenta los criterios del DAC 
presenta una carga térmica por metro cuadrado elevada, lo que lo sitúa entre los ejem-
plos más recientes de la construcción en ArgenƟ na. Por su parte al aplicar los criterios 
del DAC al ediĮ cio simulado, puede verse como disminuye la carga térmica posicio-
nando al modelo por debajo de aquellos ediĮ cios que corresponden a ejemplos más 
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GráĮ co 6. Carga térmica por metro cuadrado. Comparación con trabajo previo.
El sector “A” disƟ ngue aquellos ediĮ cios con un volumen a climaƟ zar inferior a los 
tres mil metros cúbicos. Los mismos presentan una gran dispersión en el consumo de 
energía para calefacción por metro cuadrado que requieren. En general,  implican con-
sumos por metro cuadrado elevados. Por su parte los ediĮ cios con un volumen mayor 
a los tres mil metros cúbicos muestran una  correlación con pendiente negaƟ va, donde 
a medida que se incrementa el tamaño del ediĮ cio decrece el consumo por metro cua-
drado (Salveƫ   et Al., 2009).
4.2. EƟ quetado energéƟ co en calefacción
Se realizó el cálculo del nivel de eĮ ciencia energéƟ ca del modelo de ediĮ cio en sus 
dos versiones (con y sin DAC). El modelo diseñado según las técnicas construcƟ vas en 
la ArgenƟ na en la actualidad (coeĮ ciente “K” similar al propuesto por el “Nivel C” de la 
Norma IRAM 11605) alcanzó el nivel más bajo de la Norma IRAM 11900 que se obƟ ene 
a parƟ r del cálculo del “ʏm” [Ecuación 1], que es la variación media ponderada entre 
la superĮ cie interior de la envolvente y la temperatura interior de diseño, en grados 
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Celsius. En este caso el “ʏm” arrojó un valor de 6.97°C, muy por encima de los 4°C que 
propone como valor mínimo la Norma IRAM 11900 para alcanzar el “Nivel H”, que es el 
de menor eĮ ciencia. Por su parte el “Km” [Ecuación 2], que es la transmitancia térmica 


















[ Ecuación 1 ] [ Ecuación 2 ]
La Figura 8 muestra el resultado obtenido al aplicar los conceptos de DAC al diseño 
de la envolvente del ediĮ cio. Si bien pudo alcanzarse el “Nivel A” (de mayor eĮ ciencia) 
de la Norma IRAM 11900, cabe destacar que para obtener este nivel debió incrementar-
se en un porcentaje muy elevado el grado de aislamiento térmico de los elementos que 
componen la envolvente edilicia, con valores de coeĮ ciente “K” muy por debajo de los 
propuestos por el “Nivel A” de la Norma IRAM 11605, y aún así el “ʏm” arrojó un valor 
de 1°C, que es el valor máximo que exige la Norma para este nivel de eĮ ciencia. Por su 
parte el “Km” arrojó un valor de 0.41 W/m
2K.
Figura 8. EƟ queta de eĮ ciencia energéƟ ca de 
calefacción para el ediĮ cio diseñado con DAC 
(Nivel A) y tabla de eĮ ciencia energéƟ ca.
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A conƟ nuación, el cuadro de la Figura 9 muestra una síntesis de diferentes paráme-
tros que caracterizan el comportamiento energéƟ co del modelo de ediĮ cio en sus dos 
versiones, con y sin DAC.
Unidad con DAC sin DAC
Wm °C 1 6,97
K m W/m
2*K 0,44 2,58
G W/m3*°C 0,68 3,7
Energía kWh/m2/año 49 260
Figura 9. Cuadro síntesis de las caracterísƟ cas energéƟ cas del modelo edilicio
en sus dos versiones, con y sin DAC. 
5. Conclusiones
Este trabajo permiƟ ó realizar un análisis del comportamiento energéƟ co-ambiental 
de un modelo de ediĮ cio de oĮ cinas para la ciudad de La Plata, zona BioclimáƟ ca IIIb.
A parƟ r del análisis de la planta Ɵ po pudo inferirse cuales son los elementos de la 
envolvente edilicia que más contribuyen a mejorar el funcionamiento térmico global 
del ediĮ cio. 
La incorporación de aislamiento térmico adicional en muros y techos, como así tam-
bién la incorporación de sistemas de aventanamiento con un coeĮ ciente “K” muy por 
debajo de los que se emplean actualmente en ArgenƟ na, favoreció la reducción de pér-
didas de calor a través de la envolvente. Esto signiĮ có una reducción en el consumo de 
gas natural necesario para calefacción diez veces menor que para el caso analizado sin 
tener en cuenta los conceptos del DAC. 
Al mismo Ɵ empo el “G” del ediĮ cio disminuyó de 3.7 W/m3K a 0.68 W/m3K, menor 
al “Gadm” que para este volumen Ɵ ene un valor de 1.11 W/m3K. 
Cabe destacar que para alcanzar el “Nivel A” propuesto por la Norma IRAM 11900 
debieron uƟ lizarse niveles muy altos de aislamiento térmico, incluso superiores a los 
propuestos por el “Nivel A” de la Norma IRAM 11605. Sólo de este modo logró reducirse 
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Una aproximación al diseño ambientalmente consciente
en espacios de guarda. Estudio de casos.
Analía F. Gómez
1. Resumen
La posibilidad de climaƟ zación no mecánica en insƟ tuciones, que guardan bienes de 
interés histórico y cultural,  debe ser un parámetro a tener en cuenta en las adaptacio-
nes u obras nuevas a realizar.
En la mayoría de las intervenciones se plantean costosos proyectos de climaƟ zación 
que se van desvaneciendo en la vida úƟ l por el alto costo de mantenimiento, acompa-
ñando a este desvanecimiento la pérdida de bienes.
El trabajo conƟ nuo de análisis ambientales en una decena de museos, tomando al 
ediĮ cio como el principal contenedor, ha posibilitado estudiar las circunstancias climá-
Ɵ cas (interiores y exteriores) para poder aplicar en nuevas intervenciones pautas de 
Diseño Ambientalmente Consciente (DAC).
En este trabajo se analizarán los casos de estudio de proyectos para ediĮ cios exis-
tentes, en los cuales se han planteado pautas de DAC y los conceptos básicos de la 
Conservación PrevenƟ va, se han volcando en estos proyectos el resultado de las inves-
Ɵ gaciones desarrolladas en la úlƟ ma década.
Palabras Claves: Condiciones ambientales; Diseño Ambientalmente Consciente; 
Conservación prevenƟ va.
2. Introducción
El trabajo de invesƟ gación base de estas intervenciones ha sido posible gracias al 
análisis de bases de datos meteorológicas, estudio climáƟ co a parƟ r de la regionaliza-
ción bioambiental de la República ArgenƟ na, cruzando estos datos con los de condicio-
nes en los que se deben encontrar los bienes a guardar.
Este cúmulo de información se ha volcado en el desarrollo de nomogramas bioam-
bientales y nomogramas según material consƟ tuƟ vo de la colección, para la conserva-
ción de bienes de interés histórico y arơ sƟ co.
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3. Materiales y métodos
3.1. Tratamiento de los datos meteorológicos
Se elaboró una base de datos reducida con los datos provenientes del SMN1 y base 
de datos de la CNIE2. Como esta información solo contenía la HR media, correspondien-
te a la temperatura media mensual, así se determinaron las humedades correspon-
dientes a las temperaturas mínimas y máximas, considerando constante la humedad 
absoluta y con la uƟ lización de un diagrama psicrométrico. Quedaron así conformados 
los datos para volcar en los diagramas. 
En la Figura 1 podemos observar el resumen del análisis de los valores anuales de 
temperatura y humedad relaƟ va para todas las zonas bioambientales (IRAM 11603) y 
valores límites según materiales de la colección (UNI 10829) para cuatro localidades de 
la Provincia de Buenos Aires.
Anuales por zona bioambiental (IRAM 11603)


























A -  Objetos de naturaleza orgánica
B - Objetos de naturaleza inorgánica




Figura 1. Resumen de análisis de valores anuales de T y HR 
3.2. Modelo ambiental
Para el proceso de medición y evaluación de los espacios se ha requerido de varias 
fases y una frecuencia más intensa que en otras auditorías ambientales en las que se 
trabajó previamente.
1  Servicio Meteorológico Nacional. www.smn.gov.ar
2  Comisión Nacional de InvesƟ gaciones Espaciales
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En una primera etapa se procede al relevamiento de la totalidad del ediĮ cio y las 
situaciones parƟ culares que se presentan y se realiza una evaluación a priori de los 
principales sectores en riesgo. Se observan modos de uso de los espacios y mobiliario 
de almacenaje, se releva el equipamiento de climaƟ zación y el sistema de iluminación 
natural y arƟ Į cial, se observa el sistema de venƟ lación natural y se entrevista a los res-
ponsables del establecimiento y de la conservación de bienes para registrar opiniones 
y observaciones.
En una segunda etapa se planiĮ ca qué se va a medir, para qué y cómo, en función 
de las libertades y restricciones que impongan las caracterísƟ cas del ediĮ cio y del modo 
de exposición y Ɵ pos de bienes conservados. Además la medición debe circunscribirse 
al instrumental disponible.
Se ha venido uƟ lizando para la realización de las mediciones el Protocolo que marca 
la Norma Italiana UNI 10829 del Ente Nazionale Italiano di UniĮ cazione, dado que en 
nuestro país no se cuenta con normaƟ va similar. Esta norma propone una metodología 
para la medición de las condiciones ambientales relacionadas con el comportamiento 
higrotérmico y de iluminación teniendo como centro la conservación de los bienes de 
interés históricos y arơ sƟ cos. Suministra indicaciones relaƟ vas a la modalidad de elabo-
ración y síntesis de los datos relevados para una valoración Į nal del comportamiento 
del proceso de degradación.
Para esto se establece la ubicación del instrumental de medición de temperatura, 
humedad relaƟ va e iluminación. Se han uƟ lizado en las campañas de mediciones mi-
croadquisidores de datos HOBO de 3 y 4 parámetros en el interior del los establecimien-
tos y un HOBO WaterProof en resguardo meteorológico en el exterior (Figura 2). Con 
este instrumental se registran las variaciones de temperatura, humedad relaƟ va e ilumi-
nación en períodos de siete días. De ser posible y de acuerdo al tratamiento a realizar, 
se toman datos en cuatro campañas anuales de mediciones, para poder corroborar las 
situaciones a las que se encuentran expuestas los bienes dadas las condiciones del edi-
Į cio, relevando caracterísƟ cas formales y construcƟ vas del mismo. Dejando establecido 
que siempre se trabaja en la relación:    ediĮ cio <-- confort ambiental --> bien
Figura 2. HOBOS uƟ lizados.
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4. Casos de estudio
4.1. Reserva del Museo de la Shoá 
Montevideo 919. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Figura 3. Museo del Holocausto.
El proyecto se basó en la adecuación bioclimáƟ ca del segundo piso del EdiĮ cio. Este 
ediĮ cio centenario presentaba graves problemas ocasionados por la falta de manteni-
miento. Es así que se plantearon sistemas pasivos de acondicionamiento del aire.
La propuesta se planteó en dos niveles: a) a nivel edilicio se buscó lograr a través 
del diseño pasivo una adecuada climaƟ zación con parámetros no agresivos a los bienes 
y b) a nivel conservación realizar los acondicionamientos para la puesta en valor de la 
colección.
Se realizaron mediciones en el espacio para determinar los trabajos a realizar para 
llevar los parámetros a los esƟ pulados para los bienes a conservar. Surgiendo así el pro-
yecto de refuncionalización. 
Se trato de llevar a cabo esta propuesta de adecuación bioambiental poniendo énfa-
sis en la uƟ lización de sistemas pasivos para llegar a los parámetros esƟ pulados, con el 
uso de aislaciones, venƟ lación, iluminación natural.
El Museo del Holocausto –Shoá- es 
una insƟ tución creada en 1999, depende 
administraƟ vamente de la Fundación Me-
moria del Holocausto. Su colección com-
prende aproximadamente unas 2.000 pie-
zas, que narran la historia de la comuni-
dad judía de la preguerra, durante la mis-
ma y la posguerra. La colección se ha ido 
acrecentando por medio de donaciones 
realizadas por sobrevivientes de la Shoá. 
La misma comprende pasaportes, billetes, 
cartas, fotograİ as y objetos relacionados 
con la religión judía y el coƟ diano.
En Junio del 2001 se comenzó a desa-
rrollar el Proyecto de Revalorización Am-
biental del área de Guarda, Conservación 
y Biblioteca. Este proyecto incluyó no solo 
la parte edilicia, sino también todo lo refe-
rente a la conservación y guarda del acer-
vo. A Į nales del 2001 se comenzó con la 
construcción que fue inaugurada en julio 
del 2002.
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Para la aplicación de esta propuesta edilicia, se diseñó un sistema denominano SIS-
TEMA DEV (Doble Envolvente VenƟ lada). Figura 4.
Tiene como objeƟ vo reducir la carga higrotérmica del local a Į n de acondicionar el 
aire mediante técnicas pasivas, está compuesto de seis partes:
1. Piel interior
2. Espacio medianamente venƟ lado de baja emisividad en la cara interior
3. Forzador pasivo de venƟ lación de cámara de aire
4. Forzador pasivo para mejorar la venƟ lación del local
5. Mejorador de la calidad del aire interior
6. Envolvente exterior de alta emisividad y alta permeabilidad al vapor de agua
Esta propuesta fue construida, medida y monitoreada para poder corregir y/o re-
gular las condiciones, tratándose de un sistema que no requería aporte mecánico y los 
beneĮ cios del ahorro energéƟ co que una solución tradicional hubiera ocasionado.
Poder construir este espacio ha servido de demostración y veriĮ cación de que con 
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Temperatura INTERIOR Temperatura EXTERIOR Humedad INTERIOR Humedad EXTERIOR
Reserva Museo del Holocausto (10 al 17 de Julio del 2002) 



















































Temperatura H6 Temperatura H1 Temp. exterior Humedad H6 Humedad H1 HR exterior
Reserva Museo del Holocausto  (11 al 18 de abril del 2005) 

















4.2. Reservas y Biblioteca del Museo de Instrumentos Musicales 
Dr. Emilio Azzarini. La Plata, Buenos Aires.
Figura 7. Museo Azzarini.
Inaugurado el 9 de diciembre de 1985, 
es uno de los museos universitarios perte-
neciente a la Red de Museos de la UNLP. 
Posee una valiosa colección de instrumen-
tos musicales, único en ArgenƟ na por sus 
caracterísƟ cas y temáƟ ca, la base de su 
acervo está integrada por la colección del 
Dr. Emilio Azzarini, presƟ gioso profesional 
de la ciudad de La Plata, que coleccionó a 
lo largo de su vida una amplia e interesan-
te variedad de parƟ turas, manuscritos e 
instrumentos musicales. Legó su colección 
a la Universidad Nacional de La Plata, la 
misma fue donada por sus descendientes 
en 1963. Asimismo cuenta con una valiosa 
Biblioteca que reúne, entre otros, prime-
ras ediciones que datan del siglo XVIII, ma-
nuscritos de Juan Pedro Esnaola, “Missa 
Solemnis” de Beethoven y el único ejem-
plar conocido del “Boleơ n musical” del 
impresor Ybarra que data del año 1837. 
También cuenta con una Fonoteca. 
A parƟ r de un proyecto Į nanciado por la Secretaría de Cultura de la Nación con 
la contraparte de la UNLP, se están llevando a cabo la puesta en valor de las salas de 
reserva. Estas fueron monitoreadas y se obtuvieron los parámetros para plantear las 
intervenciones.
El parámetro a controlar, el de mayor inconveniente en nuestra ciudad es la Hume-
dad RelaƟ va, para ello se realizaron venƟ laciones conƟ nuas a las zonas de circulación 
a través de las carpinterías, reemplazando paneles de las puertas por rejillas. Se busca 
con esto una baja de aproximadamente 15 % en el tenor de humedad.
En la biblioteca, separada del ediĮ cio principal, se ha realizado el proyecto que se 
espera concretar el próximo año. Se ha aplicado el mismo sistema DEV que se uƟ lizó en 
la Reserva del Holocausto, lo que nos garanƟ zaría una baja importante en el grado de 
humedad.
Los resultados de las mediciones en el análisis de diagnósƟ co de las Reservas (Figu-
ras 8 y 9); y de la Biblioteca (Figuras 10 y 11). Planta y corte de la Biblioteca en la Figura 
12.
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Figura 8.












Figura 12. Planta y corte del proyecto 
con Sistema de Doble Envolvente VeƟ lada para la Biblioteca.
4.3. Biblioteca de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP.
Calle 47 Nº162, La Plata, Buenos Aires.
Figura 13. Biblioteca FAU.
La Facultad ha emprendido desde el 
2004 una serie de refuncionalizaciones y 
nuevos ediĮ cios. Dentro del Plan de Obras 
se construyó una nueva Biblioteca. Esta 
posee un acervo bibliográĮ co de 7.027 ơ -
tulos, 381 publicaciones periódicas, 9.975 
diaposiƟ vas en proceso de digitalización, 
13.600 arơ culos de publicaciones, 1.000 
folletos, 100 Cd, 95 videos y 97 tesis de 
becarios.
A su vez la Biblioteca de la FAU forma 
parte de la Red Arquisur (bibliotecas del 
MERCOSUR) entre otras y Ɵ ene acceso a 
diferentes bases de datos.
El 1º de marzo del 2007, una precipita-
ción extrema anegó el depósito y unido a 
que se estaban terminando obras dentro 
del ediĮ cio, produjo que el subsuelo de la 
biblioteca, donde se encuentra el depósi-
to de préstamos, se inundara hasta 15 cm. 
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a pesar de lo denodado del personal para poder controlar el episodio fortuito, el agua 
ingresó y dejó su huella.
A las pocas horas el incidente estaba controlado, el agua se había reƟ rado manual-
mente, pero el daño oculto quedaba. Es así que a los pocos días se notó en algunos 
ejemplares la aparición de moho. En este senƟ do se realizaron toma de muestras las 
cuales en una sola de las 5 mostró la especie Penillium Spp. PrevenƟ vamente se decidió 
la limpieza de toda la colección correspondiente a los libros de préstamo y se realizó 
vigilancia diaria en los otros niveles, donde no aparecieron problemas.
Ante esta circunstancia se procedió a realizar mediciones y tratar de paliar lo mas 
rápido posible el daño que ya había comenzado.
La determinación de parámetros de temperatura, humedad relaƟ va e iluminación, 
resultan fundamentales para evaluar la calidad del medio ambiente de este recinto. 
El ediĮ cio consta de tres plantas: subsuelo (depósito de libros de préstamo), entre-
piso (administración y colecciones especiales) y 1º piso (sala de lectura, revistas y libros 
de consulta). El entrepiso y subsuelo con una superĮ cie de 87 m2 cada piso y la sala de 




Corte del EdiĮ cio.
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Para el monitoreo inicial se colocaron cinco adquisidores en el subsuelo y seis en el 
entrepiso. Éste se realizó entre los días 18 y 24 de abril del 2007, permiƟ endo control 







































































































































































































La primer intervención consisƟ ó en reƟ rar dos paños Į jos vidriados que dan al co-
rredor central a nivel de entrepiso y la colocación de venƟ laciones (rejas con registro 
del Ɵ po AA de 20 x 40 cm) hacia el pasillo en el muro en subsuelo (Figura 20). Con las 
venƟ laciones realizadas en los dos niveles analizados, se consiguió reducir al 76% el 
tenor de HR pero sin alcanzar lo recomendable (50%).
Como las medidas “pasivas” no permiƟ eron restaurar la condición de equilibrio, se 
colocó un deshumidiĮ cador en el subsuelo. Con el Į n de poder conƟ nuar bajando y 
estabilizar el tenor de humedad a valores aceptables, para la conservación del papel. La 
condición de la estabilización se observa en la Figura 21.





























Esquema de VenƟ laciones.
Figura 21.
Evolución de las Mediciones.
195
5. Conclusiones
A parƟ r de los resultados obtenidos, vemos que las medidas de diseño pasivo pue-
den equilibrar el comportamiento a valores admisibles. Un deshumidiĮ cador electróni-
co de costo inicial moderado y bajo costo de funcionamiento es suĮ ciente para alcanzar 
condiciones ideales para los ediĮ cios analizados, en climas con alto nivel de humedad 
como donde se han realizado y propuesto las intervenciones.
Creemos que vamos por buen camino y que nuestras propuestas han comenzado a 
ser analizadas como soluciones alternaƟ vas a las tradicionales. Esto se nota en la soli-
citud de diferentes insƟ tuciones de poder realizar este Ɵ po de intervenciones y pensar 
un poco mas allá. 
Mucho se habla del Cambio ClimáƟ co, mientras notamos que nuestro clima templa-
do va cambiando a paso sostenido. Comienza a hacerse notoria la separación en esta-
ciones seca y húmeda. Las lluvias caen en pocas horas con el volumen que hasta hace no 
mucho Ɵ empo tenían como frecuencia mensual. Que algunos especialistas denominan 
“subtropicalización”.
Esta situación hace que debamos estar preparados para las manifestaciones que 
pueden, no solo atacar nuestras insƟ tuciones, sino nuestra vida coƟ diana.
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Evaluación de las necesidades de control del entorno para 
la conservación de los museos de la Red de Museos de la 
UNLP. Adecuación del procedimiento del GeƩ y Conserva-
Ɵ on InsƟ tute (GCI)
Analía F. Gómez, Jorge D. Czajkowski.
1. Resumen
El fundamento de este proyecto fue la evaluación para la conservación de los mu-
seos de la Red de Museos de la UNLP, marcando los beneĮ cios de mantener el acervo 
museológico y arquitectónico controlado para poder aplicar programas de conserva-
ción acordes a las necesidades.
Se buscó con esta aplicación: evaluar, idenƟ Į car y priorizar problemas para luego 
implementar soluciones sostenibles y apropiadas a nuestro medio. Tomando las expe-
riencias que se vienen realizando en disƟ ntos proyectos de invesƟ gación del grupo. Su 
concreción implica trabajo interdisciplinario en la aplicación y adecuación del modelo 
GCI a nuestra realidad.
Grupo de trabajo
Dra. Cecilia Von Reichenbach, Museóloga Elida Reissig, Museóloga Alicia Loza, Arq. 
María de la Paz Diulio, Lic. Museóloga Valeria Ugarte, Arq. Javier CercaƩ o, Estud. Arqui-
tectura Mauro García Santa Cruz, Estud. Diseño Brenda Czajkowski.
2. Introducción y estado de la cuesƟ ón
En la versión aplicada de Evaluación para la conservación se ha recurrido tanto a las 
lecciones de éste y otros modelos anteriores (The conservaƟ on assessment: A Tool for 
Planning, ImplemenƟ ng and Fundraising), como a la experiencia producida por colegas 
en los campos museísƟ co y arquitectónico.
La versión aplicada se elaboró con el Į n de servir a museos de regiones del mundo 
en los que la implementación de sistemas mecanizados de control climáƟ co en los edi-
Į cios no representa una opción prácƟ ca. 
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3. ObjeƟ vos e hipótesis principales
ObjeƟ vo Principal de la evaluación para la Conservación en un museo
• Evaluar sus necesidades ambientales
• IdenƟ Į car y priorizar las situaciones problemáƟ cas
• Establecer regímenes apropiados de mantenimiento y administración
• Implementar soluciones sostenibles y apropiadas cuando sea necesario
Universo de análisis: de los doce museos de la Red Museos UNLP, se tomaron como 
unidades de análisis los siguientes: Museo de Instrumentos Musicales Dr. Azzarini; Mu-
seo de Física; Museo de Historia de la Medicina S. GorosƟ ague; Museo de Astronomía y 
Geoİ sica y Museo de Calcos de la FBA (Facultad de Bellas Artes).
4. Metodología
Las colecciones están expuestas a riesgos ambientales inducidos que pueden produ-
cir deterioros en las mismas.
Algunos de los factores que pueden contribuir a la aparición de estos deterioros 
son:
• Los materiales inherentes a la colección
• La situación climáƟ ca tanto interior como exterior del ediĮ cio
• La respuesta que brinda el ediĮ cio a estos cambios climáƟ cos
• Las pautas de mantenimiento de las colecciones y del ediĮ cio
• Las amenazas ocasionadas por el hombre
Se tratará de describir con la evaluación realizada:
• El carácter de las colecciones de acuerdo a su vulnerabilidad
• El comportamiento ambiental-edilicio
• Riesgos producidos por el uso y administración de las colecciones e instalaciones 
edilicias
• Riesgos relacionados con el mantenimiento, visitas, etc.
La metodología uƟ lizada por el GCI toma un enfoque estratégico en el control del 
medio ambiente abarcando tanto los aspectos de conservación tanto de la colección 
como del ediĮ cio. Esta metodología ayuda a establecer patrones y relaciones existentes 
entre la insƟ tución, su colección, el siƟ o y la estructura por una parte y las condiciones 
ambientales internas y externas por la otra.
Los evaluadores arquitectónicos y de las colecciones se basan en la educación, ex-
periencia, habilidad, invesƟ gaciones, razonamiento deducƟ vo, colaboración y análisis 
cualitaƟ vo para llegar a las estrategias recomendadas para el control del entorno. Esto 
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conlleva que un mismo profesional siga procesos diferenciados al realizar la evaluación 
de diferentes museos.
La esencia de una evaluación exitosa conlleva un proceso por medio del cual se 
consiga a través del análisis, descripción y lineamientos, un orden de prioridades de las 
condiciones, factores y causas de riesgos.
Las estrategias recomendadas que surjan del análisis de una evaluación deben servir 
como base del plan de conservación de la colección, tomando en cuenta los requeri-
mientos de la misma y los del ediĮ cio que la conƟ ene.
5. Resultados alcanzados
El resultado de esta interacción es un cuerpo ordenado de conocimientos e informa-
ción, sumado a la metodología e instrumentos que se desarrollen en el proyecto. Este 
aporte metodológico sería de uƟ lidad para otras áreas de conocimiento de la interac-
ción arquitectura-conservación, mejorando el proceso de control museísƟ co realimen-
tando el modelo para nuestra realidad.
Para facilitar que los responsables de cada museo, en coordinación con el grupo de 
trabajo, contestaran el cuesƟ onario se desarrolló un formulario en Adobe Acrobat que 
posibilitó el envío por e-mail de los mismos.
Una vez que los museos recibían los mismos, podían abrirlos, llenar con la informa-
ción que contaban, grabarlos y reenviarlos. 
Una vez recibidos los formularios se puede realizar una base de datos y compara-
ciones de las disƟ ntas situaciones de los establecimientos analizados. A conƟ nuación se 
muestran las planillas en el modo llenado.
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Figura 1. Formulario 1: Antecedentes de la InsƟ tución.
Figura 2. Formulario 2: Macro ambiente del museo.
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Figura 3. Formulario 3: EdiĮ cio del museo.
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Simulación numérica del funcionamiento de Doble Envol-
vente VenƟ lada en la refuncionalización de la Biblioteca 
del Museo de Instrumentos Musicales Dr. Emilio Azzarini 
María de la Paz Diulio, Mauro García Santa Cruz, Analía F. Gómez.
Resumen
El presente trabajo muestra los resultados de la simulación numérica de las condi-
ciones higrotérmicas realizada con el Programa EnergyPlus aplicadas al análisis para el 
desarrollo de un proyecto de refuncionalización de la Biblioteca del Museo de Instru-
mentos Musicales Dr. Emilio Azzarini de la UNLP.
Dicha biblioteca es objeto de estudio del grupo de trabajo desde el año 2003. UƟ li-
zando los principios de la Conservación PrevenƟ va se pretende alcanzar las condiciones 
ópƟ mas para perpetuar las colecciones que guarda. El proyecto PIP 2010-12 GI, Diseño, 
construcción y Monitoreo de reserva de patrimonio cultural sustentable, Į nanciará par-
te de la realización de la  reforma basada en el sistema de doble envolvente venƟ lada 
(DEV), ya uƟ lizado en otros proyectos acordes.
La Į nalidad de este sistema es generar corrientes de aire a través  del espacio de cá-
mara generado, reƟ rando el exceso de humedad relaƟ va que existe hoy en la biblioteca, 
eliminando así uno de los factores más perjudiciales que atentan contra la conservación 
del papel. 
Se modeliza la doble envolvente en EnergyPlus para así obtener una simulación del 
comportamiento higrotérmico de la DEV. 
Palabras clave: Doble Envolvente VenƟ lada, Conservación PrevenƟ va, simulación 
numérica. 
1. Introducción
El Museo de Instrumentos Musicales Dr. Emilio Azzarini, dependiente de la Universi-
dad Nacional de La Plata, es miembro de la Red de Museos de la UNLP.
La base principal de su acervo la consƟ tuye la colección del Dr. Emilio Azzarini, le-
gada a la Universidad por sus familiares después de su fallecimiento ocurrido en 1963. 
Desde esa fecha, hasta su creación como Museo el 9 de diciembre de 1985, funcionó 
dentro del ámbito de la Universidad, como Colección de instrumentos musicales Dr. 
Emilio Azzarini.
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Reúne material de relevante importancia, podemos encontrar: manuscritos de Juan 
Pedro de Esnaola, “Missa Solemnis” de Beethoven y el único ejemplar conocido del 
“Boleơ n Musical” del impresor Ybarra que data de 1837. 
Dentro de la clasiĮ cación que hace SanƟ  Romero (Romero, S. 2003), la presente se 
encuadra dentro de lo que se denomina “Biblioteca Especializada”, es decir, que Ɵ ene 
un fondo centrado principalmente en un campo especíĮ co del conocimiento.
1. 1. Caracterización del siƟ o
La biblioteca estudiada se encuentra en la ciudad de La Plata, al noroeste de la Pro-
vincia de Buenos Aires. Esta ciudad es un centro administraƟ vo y universitario, capital 
de la provincia y sede de la Universidad Nacional de La Plata.
Se encuentra a 34º55´ de laƟ tud sur y 57º57´ de longitud oeste en la zona bioam-
biental III subzona B (IRAM 11603) caracterizada por un clima templado cálido húmedo. 
La temperatura promedio anual es de 16.1 ºC con una amplitud térmica en invierno de 
8ºC y  10.6 ºC en verano.
Por su cercanía al Río de La Plata la humedad relaƟ va es elevada, siendo la media 
anual del 79%, con un promedio en invierno de 84.3 % y de 72.3 % en verano. El vien-
to dominante es del sudeste. Las precipitaciones medias anuales están calculadas en 
1023mm.
Figura 1. Ubicación de la Ciudad de La Plata (Fuente: Google Maps) 
dentro de la Provincia de Buenos Aires y su zoniĮ cación bioambiental.
1.2. Situación actual de la biblioteca
La Biblioteca es una pequeña construcción de 25 m2, en lo que era el garaje de la 
anƟ gua casa donde funciona el museo. Una de sus caras longitudinales está apoyada 
sobre la medianera NE del terreno, mientras que la otra, orientada al SO está limitada 
por un sector de servicios. Las caras pequeñas, frente y fondo del local, están en con-
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tacto con el exterior. La cubierta consƟ tuye una terraza accesible con una pérgola que 
no es de uso habitual. 
Las dimensiones del espacio estudiado son 3,00 m de ancho por 6,50 m a lo largo. La 
altura del cielorraso es de 2,70 m con un volumen de aire interior de 52,65 m3. 
La envolvente está consƟ tuida por muros de ladrillo macizo de 0,20 m de espesor 
con revoque en ambas caras y la cubierta es de losa de hormigón armado con contra-
piso y solado en su parte exterior y cielorraso de yeso aplicado en el interior. Tiene dos 
aberturas localizadas en el frente y el contrafrente de 2,50 m x 2,00 m sin protección, 
con marcos y hojas de madera. Una de ellas funciona como acceso principal  y la otra 
permanece bloqueada por estanterías. Sobre los vidrios se colocaron corƟ nas de lona 
vinílica para impedir el ingreso de radiación solar directa (Figura 2).
El funcionamiento de la biblioteca es intermitente, ya que no posee personal que 
trabaje de forma permanente en el lugar, al momento de este trabajo, hay una asis-
tencia de 3 horas semanales de una museóloga que está realizando la revisión general 
del estado de conservación de los documentos que se encuentran en la biblioteca, cli-
maƟ zando el espacio con una estufa de cuarzo de dos velas (~1800 W). Fuera de este 
Ɵ empo, no se efectúa ningún Ɵ po de climaƟ zación.
Figura 2. Fachada del Museo y biblioteca en paƟ o interior. Planta de la biblioteca.
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1.3. Parámetros de conservación 
La documentación alojada está consƟ tuida básicamente por papel, material muy 
vulnerable a los daños generados por el ambiente. Estos deterioros son producidos por 
las Ň uctuaciones en la temperatura y la humedad relaƟ va, en especial en los cambios de 
esta úlƟ ma; los picos extremos producen reacciones químicas nocivas, fomentando pro-
cesos biológicos como aparición de hongos, alteración de los colores y desintegración 
progresiva de los materiales orgánicos. El papel es un material altamente higroscópico, 
es decir, es capaz de absorber y liberar humedad muy rápidamente. Esto produce cam-
bios İ sicos al contraerse y expandirse con la consecuente disgregación de sus Į bras. 
(Ogden, S; 1988)  (Michalski, S; 2007)
Un medio cálido y húmedo permite la germinación de las esporas. Una humedad 
relaƟ va que sobrepase el 70% manteniendo su nivel por varios días, temperaturas altas, 
falta de circulación de aire, entre otras situaciones, ayudan a acelerar el proceso de en-
mohecimiento (Gómez, A. 2009), por lo que el clima en nuestra localidad es ideal para 
el desarrollo de agentes de deterioro.
En la Figura 4 se muestra un Climograma que reúne las condiciones de conserva-
ción de documentos (Bell, L. Faye, B. 1980) y de las condiciones de confort (Olgyay, V. 
1963).
Si analizamos la situación de la ciudad de La Plata, graĮ cando sus medias anuales 
veremos un polígono desplazado hacia una zona de mayor HR que la ópƟ ma, mientras 
que la temperatura se encuentra dentro del rango apropiado para el papel y levemente 
inferior al confort de personas.
Los datos medidos en la auditoría realizada durante el invierno de 2003 muestran 
que la biblioteca permanece en un estado térmico apto para la conservación del papel, 
sin embargo sus valores de HR son demasiado elevados (Figura 5). Recordemos aquí 
que debemos trabajar con la relación de los dos parámetros: HR y Temperatura.
Es por eso que se realiza una adecuación al ediĮ cio para ser uƟ lizada como protoƟ po 
de modelo para resolver este Ɵ po de situaciones. Esta resolución ya fue uƟ lizada con 
muy buenos resultados en el Museo de la Shoá (Gómez, A., 2005)
1.4. Descripción de la Doble Envolvente VenƟ lada DEV
La solución tecnológica a uƟ lizar es la Doble Envolvente VenƟ lada (DEV) y consis-
te en crear una nueva piel interior separada de la existente, generando una cámara 
de aire que permita una circulación permanente de aire a baja velocidad bajando así 
el contenido de humedad. Este espacio intersƟ cial se comunica al ambiente interior a 
través de rejillas correctamente protegidas situadas tanto en la franja superior como 
inferior de los nuevos tabiques,  para ser uƟ lizado de ser necesario como renovación 
de aire. Asimismo se comunicará de forma indirecta con el ambiente exterior, a través 
de conductos situados en el  muro existente. El hecho de atravesar una cámara de aire 
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Figura 4. Comparación de climogramas. Condiciones ópƟ mas para la conservación de papel de 
Bell y Faye; Confort de Olgyay y la situación higrotérmica de la Ciudad de La Plata.
Figura 5. Ubicación de la temperatura y humedad relaƟ va media diaria del período
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intermedia le otorga al aire la capacidad de estabilizarse amorƟ guando picos en su tem-
peratura y HR.
La Į nalidad de este trabajo es simular el comportamiento higrotérmico del ediĮ cio 
para entender su funcionamiento en las disƟ ntas etapas, la primera sin ningún Ɵ po de 
venƟ lación representando la situación actual, y la segunda como funcionaría la doble 
envolvente propuesta. Una simulación detallada del ediĮ cio en etapas de diseño nos 
permiƟ rá detectar futuros problemas higrotérmicos que pongan en riesgo la conserva-
ción de los bienes alojados. Es por esto que consƟ tuye una herramienta fundamental 
para proponer soluciones que corrijan o minimicen estos problemas. 
La resolución se compone de 6 capas (ver Figura 6): 
a) Piel interior: el objeƟ vo de esta piel es absorber parte de la humedad interior, 
amorƟ guando picos, para cederlo al aire en movimiento de la cámara de aire. Para 
esto se usa un doble emplacado de roca de yeso de 25 mm de espesor en muros y 
12,5 mm  en  cielorraso. La terminación interior debe realizarse con pintura diİ cil-
mente inŇ amable de mediana a alta permeabilidad al vapor de agua (ђ 20 a 70 g/
m²hºKPa). La cara que da a la cámara de aire debe ser de baja emisividad materializa-
da con una membrana aluminizada Ɵ po “Harvi Foil”. Esta membrana debe ser micro 
perforada para facilitar la migración del vapor de agua del interior del local al aire que 
circula por la cámara. La superĮ cie aluminizada reduce la emisión de calor en invierno 
y rechaza el calor emiƟ do por muros, techos y el aire circulante en verano. Con bajo 
espesor se logra un aceptable nivel de aislamiento térmico (K=  0,9  W/m²K), donde 
se prioriza el mantenimiento  de niveles de humedad interior adecuados a los bienes 
conservados. La cara interior se concreta con pintura diİ cilmente inŇ amable y placa 
de yeso de roca resistente al fuego.
b) Espacio medianamente venƟ lado: el prisma interior queda separado de los cerra-
mientos exteriores por una cámara de aire conƟ nua de 60 mm de espesor. El aire circula 
desde el interior del ediĮ cio al exterior de manera conƟ nua y  sin  interrupciones. El aire 
que circula por la cámara toma humedad de la piel interior y del cerramiento existente 
de mampostería desecándolo con el paso del Ɵ empo y evitando la acumulación de hu-
medad en éstos.
c) Forzador pasivo de venƟ lación de cámara de aire: éste se materializa mediante 
dos conductos de sección rectangular ubicados en el espacio de aire entre el tabique 
interior del local y la medianera norte. Los conductos una vez en el exterior conƟ núan 
hasta sobresalir 1 m en la terraza terminando con sendos extractores de aire pasivos.
Esta  tubería de venƟ lación materializada en chapa galvanizada Nº 18 debe pintarse 
de negro para favorecer el calentamiento del aire y mejorar la extracción. Este sistema 
no requiere de motores eléctricos ya que es accionado por el viento y las diferencias de 
presión y temperatura entre el interior del ediĮ cio y el exterior. Es silencioso, eĮ caz y 
no consume energía. 
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d) Forzador pasivo para mejorar la venƟ lación del local: la venƟ lación del local se 
restringirá a la doble puerta de ingreso. Se prevén cuatro aberturas de 500 cm² en la 
parte baja y alta del local. La abertura baja toma aire del espacio intersƟ cial y la abertu-
ra alta lo expulsa al mismo mediante los extractores pasivos de la cámara de aire.
e) Mejorador de la calidad del aire interior: el aire interior Ɵ ene una primera fase de 
acondicionamiento materializada con una toma desde el espacio entre la doble puerta 
de entrada con Į ltro de carbón acƟ vado para retener parơ culas y ciertos componentes 
orgánicos en suspensión. Se ubica en la parte  inferior del local. Queda previsto que en 
esta toma se adicione un equipo desecante (silicagel) del aire que ingresa al local. La 
salida de aire  de sección similar se ubicará en la parte alta del local y contará con una 
reja semiautomáƟ ca que se cierra en caso de incendio.
f) Envolvente exterior de alta emisividad y alta permeabilidad al vapor de agua: los 
paramentos interiores preexistentes se dejarán con la mampostería a la vista para au-
mentar la permeabilidad al vapor de agua.
2. Metodología
La biblioteca es estudiada por este equipo de trabajo desde el año 2003, a través 
de relevamientos y mediciones. Las mediciones fueron realizadas en dos campañas: 
una en 2003 y otra en 2006. Los resultados muestran el estado críƟ co del ambiente en 
el que permanece la colección ya que si bien la temperatura oscila cerca de la mínima 
admisible, la humedad excede ampliamente las condiciones ópƟ mas.  
El objeƟ vo principal de esta simulación es conocer los resultados que arrojarán las 
mediciones luego de Į nalizada la ejecución de la DEV. Esto nos daría la oportunidad de 
hacer modiĮ caciones al proyecto si los resultados no fueran saƟ sfactorios. 
Figura 6. Detalle construcƟ vo de la resolución de la DEV.
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2.1. Datos auditados
Se colocaron tres microadquisidores de datos HOBO H08-004-02 en el interior y un 
HOBO WaterProof en resguardo meteorológico en el exterior que registraron cada 10 
minutos información referente a temperatura, humedad relaƟ va, punto de rocío e ilu-
minación. 
Los datos obtenidos mediante los microadquisidores fueron clasiĮ cados, analizados 
y graĮ cados con Excel®. Se graĮ can tanto la HR como la temperatura interior y exterior. 
Los datos se muestran comparados con la situación ópƟ ma de conservación (de Gui-
chen, G. 1984).
2.2. Datos simulados
Para llevar a cabo las simulaciones se realizó un modelo en Energy Plus (EP) median-
te el complemento de Open Studio en Google ScketchUp que permite visualizar una 
maqueta virtual del local a simular (Figura 7).
Luego se procedió a incorporarle al programa información externa necesaria para 
evaluar los resultados. Los datos incorporados se resumen de la siguiente manera:
a) Ubicación del ediĮ cio en su contexto, coordenadas, período del año a simular y 
canƟ dad de días, agendas de uso y venƟ lación, materiales que conforman la envolven-
te, espacios de venƟ lación, sombras arrojadas sobre el volumen a evaluar, contenido de 
agua de los materiales, sistemas construcƟ vos de los materiales uƟ lizados, grado de ex-
posición de cada zona al viento y al sol, renovaciones de aire, y por úlƟ mo las variables 
de los datos de salida que en este caso fueron temperatura en ºC, humedad relaƟ va en 
% y humedad especíĮ ca en gramos de agua por m3 de aire seco. Estos datos se solicitan 
tanto para el interior como para exterior.
b) El EnergyPlus (EP) cuenta con una base de datos climáƟ ca de los úlƟ mos 20 años 
de la que selecciona los períodos extremos de cada mes para conformar un archivo de 
clima anual representaƟ vo de la localidad. Es con esta información con la que se deduce 
el comportamiento del clima exterior. Como se contaba con datos auditados para con-
diciones climáƟ cas externas correspondientes a las mediciones interiores y en el siƟ o, 
se incrustraron estos datos en el archivo del clima uƟ lizado por EP para el período selec-
cionado. De esta manera se buscó que la respuesta del ediĮ cio para el modelo simulado 
corra bajo las mismas condiciones que el modelo real (US Department of Energy, 2009) 
(Melo, A. P. et al, 2008).
Para realizar la simulación de los datos se establece el mismo periodo auditado pero 
anƟ cipando el inicio un mes para permiƟ r que el ediĮ cio alcance estado de régimen. 
También se le incorpora una carga de humidiĮ cación de 45,86 gr/m3 generada por la 
diferencia de contenido de agua que posee el aire interior respecto al exterior. Este 
volumen de humedad absoluta queda contenido en el ambiente al no haber recircula-
ción de aire suĮ ciente, y por eso debemos considerarlo como una fuente adicional de 
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humedad. Para modelizar esta situación se calculó la diferencia de volumen de agua y 
su correspondiente acumulación diaria. 
En el caso de la simulación con DEV se suprime la carga de humidiĮ cación que apor-
ta el ambiente exterior por quedar ésta fuera del ambiente a simular (queda en el es-
pacio intersƟ cial). Hasta el presente grado de avance del trabajo se ha logrado simular 
un ambiente totalmente cerrado dentro de un ambiente venƟ lado. Es decir, quedan 
excluidos por el momento los conductos que recorren la cámara de aire.
3. Análisis de resultados
La simulación realizada sobre la situación actual, muestra una razonable aproxima-
ción a los datos auditados. Ha resultado más simple manejar la temperatura, sin em-
brago la humedad relaƟ va se ve afectada por situaciones de venƟ lación mucho más 
sensibles y diİ ciles de manejar. 
Se observa que los datos obtenidos al incorporar la doble envolvente venƟ lada arro-
jan resultados que Ɵ enden a cumplir con los valores admisibles de temperatura y hume-
dad relaƟ va, sin embargo, la no uƟ lización de los conductos de venƟ lación otorga una 
falta de precisión en los resultados. Puede inferirse que una vez incorporado este dato, 
los valores se elevaran con moƟ vo del intercambio de aire con el exterior.  
3.1. Humedad RelaƟ va
Se puede observar en la Figura 8 que el ediĮ cio amorƟ gua muy bien las oscilaciones 
de HR exterior. Si bien supera en exceso la máxima admisible es una caracterísƟ ca posi-
Ɵ va el hecho que permanezca razonablemente estable. De acuerdo con las premisas de 
Figura 7. Maqueta en Google ScketchUp para interacción con Energy Plus.
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conservación, es preferible obtener condiciones constantes a condiciones ópƟ mas con 
grandes oscilaciones, ya que es justamente en éstas cuando se generan los daños en los 
documentos, ya sea por deformaciones İ sicas o alteraciones químicas.
En la simulación se observa una leve tendencia a acompañar con cierto retardo la 
situación exterior. El hecho que las mediciones coincidan con los datos reales auditados 
nos da la seguridad que el modelo creado es válido para proceder con la etapa siguiente 
de simulación con DEV.
Al incorporar la DEV a la simulación se detecta un fuerte descenso de la HR con valo-
res extremos de 25% y 45%, muy por debajo de los parámetros esperados. Esto puede 
atribuirse a que se considera la envolvente interior exenta de las venƟ laciones.
3.2. Temperatura
El ediĮ cio se encuentra con una temperatura promedio de 1,2 ºC por debajo de los 
valores ideales de temperatura, sin embargo es también una ventaja que las variaciones 
sean menores a 1,5 ºC en todo el período ya que la estabilidad, como se ha observado, 
es un aspecto posiƟ vo. 
Podrían alcanzarse valores ópƟ mos de temperatura incorporando aislamiento tér-
mico en los muros exteriores, en la cubierta, y mejorando la estanqueidad de aberturas. 
Por otra parte si se alcanzara la temperatura ópƟ ma sin resolver previamente el exceso 
de HR se caería dentro de las condiciones adecuadas para el Ň orecimiento de mohos y 
otros agentes de deterioro del papel.
3.3. Análisis de un día ơ pico de invierno
Promediando los datos horarios de la semana estudiada obtenemos un esquema 
que nos representa la tendencia de temperatura hora a hora. 
Se puede observar claramente que durante el pico de máxima temperatura se regis-
tra la mínima humedad relaƟ va; y que a su vez esto ocurre entre las 13 y las 16 horas. 
4. Conclusiones
En esta etapa de avance de la simulación no se ha podido ajustar el EP para analizar 
las variaciones que otorgarían las venƟ laciones internas. Los resultados obtenidos en el 
Museo de la Shoá en 2005 llevan a aĮ rmar que se alcanzarán valores ideales, sin dispo-
siƟ vos mecánicos ni eléctricos, uƟ lizando simplemente corrientes de aire protegidas.
Lo que sí veriĮ camos es que este programa brinda la posibilidad de realizar los estu-
dios necesarios para este Ɵ po de espacios, donde la HR es el parámetro mas importante 
a controlar para la conservación de los bienes.
213
Figura 8. Humedad relaƟ va en el transcurso del período estudiado para datos exteriores,
de auditoría, simulados en las condiciones actuales y simulados con DEV.
Figura 9. Temperatura en el transcurso del período estudiado para datos exteriores,
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Figura 10. Análisis de la temperatura y la humedad absoluta
de un día ơ pico de invierno promedio.
Figura 11. Comparación de los datos exteriores, auditados y simulados
con y sin doble envolvente venƟ lada con las condiciones opƟ mas de conservación de Bell y Faye.
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Por otra parte, analizando la situación de un día ơ pico de invierno se puede concluir 
que es durante las primeras horas de la tarde cuando es conveniente abrir los cerra-
mientos y permiƟ r el ingreso franco de aire exterior. 
En el gráĮ co (Figura 11) podemos observar la ubicación de los puntos simulados 
con DEV alineados en el ángulo izquierdo inferior y vemos un exceso en la reducción 
de HR.
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Estrategias de diseño pasivo para una biblioteca
María de la Paz Diulio, Analía F. Gómez.
1. Resumen
El trabajo desarrolla las propuestas de sucesivas acciones sobre el ediĮ cio de la Bi-
blioteca de la FAU-UNLP, respetando el diseño original, cuyo resultado es un ediĮ cio con 
un funcionamiento climáƟ camente acorde a las necesidades de los bienes que guarda 
tanto en los depósitos como en la sala de lectura y en las áreas comunes.
El estudio y propuestas surgen a parƟ r de los datos arrojados por una campaña de 
mediciones que se realizó en 2007, después de que la biblioteca sufriera una inunda-
ción. Los valores de humedad relaƟ va  (HR) fueron alarmantes y se miƟ garon sus efectos 
con soluciones a corto plazo. Al estabilizarse la situación no se consiguieron valores de 
HR ópƟ mos sin el uso de un deshumidiĮ cador electromecánico, lo que impulsa a reali-
zar mejoras en el ediĮ cio, esta vez en todos los campos concernientes a las condiciones 
de conservación, teniendo en cuenta asimismo la necesidad imperante de limitar el uso 
de recursos de energías no-renovables.   
Se proponen mejoras tecnológicas de la envolvente, mediante diseño pasivo sin 
necesidad de adquirir costoso equipamiento, apuntando a obtener un ediĮ cio que re-
quiera el mínimo de energía para mantener en condiciones de confort de estudiantes y 
personal y las condiciones de conservación básica de la colección.
Palabras clave: Biblioteca, condiciones ambientales, eĮ ciencia energéƟ ca, conserva-
ción prevenƟ va.
2. Introducción
 “Los libros, las fotograİ as y otros objetos con base de papel son muy vulnerables 
al daño provocado por el ambiente. La temperatura elevada, la humedad, la luz y los 
contaminantes producen reacciones químicas destrucƟ vas, en tanto que el calor y la 
humedad fomentan procesos biológicos como hongos e infestación de insectos.
Las Ň uctuaciones en la temperatura y la humedad relaƟ va también son perjudicia-
les. Las colecciones de bibliotecas y archivos son higroscópicas, rápidamente absorben y 
liberan humedad. Ellas responden a cambios diurnos y estacionales en la temperatura y 
humedad relaƟ va expandiéndose y contrayéndose. Estos cambios dimensionales acele-
ran el deterioro y conducen a daños tan visibles como la deformación del papel y de las 
cubiertas de libros”. (OGDEN, S; 1988) 
Aunque no podemos eliminar todas las causas de destrucción de nuestros registros 
culturales sin negar acceso a las colecciones, se puede retardar el deterioro en gran 
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medida moderando el ambiente. Es relaƟ vamente fácil y económico controlar algunos 
factores, como la luz. Sin embargo controlar el clima exterior, y los cambios de tempe-
ratura y humedad relaƟ va interior que se generan, consƟ tuye una tarea mucho más 
ardua. (PATKUS, B. 1988) 
La crisis energéƟ ca de la década del setenta produjo bruscos cambios en la dispo-
nibilidad y precio de los combusƟ bles convencionales, en especial del petróleo. Esta 
situación inestable, que subsiste hoy en día, Ɵ ene repercusiones en todos los sectores 
de la economía incluyendo la industria de la construcción. Por otra parte, el costo actual 
de la energía uƟ lizada para alcanzar niveles ópƟ mos de temperatura y humedad no 
representa el verdadero costo ambiental del calentamiento global, producido por las 
emisiones de dióxido de carbono, residuo del uso de combusƟ bles fósiles entre otros. 
Frente a este cuadro es necesario desarrollar una conciencia energéƟ ca que permita 
formular políƟ cas y estrategias, como así también cuanƟ Į car la energía que se uƟ liza 
en la construcción y mantenimiento del hábitat. Con estos parámetros es importante 
evaluar la calidad del hábitat construido en relación con los recursos uƟ lizados para su 
realización y acondicionamiento.
3. ObjeƟ vos
Los objeƟ vos planteados fueron: 
• Redactar un proyecto de acondicionamiento ambiental de los depósitos y sala 
de lectura en sintonía con el proyecto arquitectónico, especialmente el higrotérmico 
por un lado y el lumínico por otro, que facilite la permanencia del público lector y del 
personal, las condiciones de conservación de los libros, el confort de los visitantes y la 
eĮ ciencia energéƟ ca. 
• Pautar acciones que puedan ser realizadas a corto plazo, con un mínimo de 
intervención, sin necesidad de privar a la insƟ tución del uso de su biblioteca durante 
Ɵ empos prolongados.
• Establecer normas de reacondicionamiento de ediĮ cios de bibliotecas que puedan 
ser potencialmente generalizadas para su aplicación en otros ediĮ cios de uso análogo 
en la región de La Plata, o con situación climáƟ ca similar.
4. Metodología 
4.1.  Estado de situación
La biblioteca estudiada se encuentra en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos 
Aires. Esta ciudad es un centro administraƟ vo y universitario por tratarse de la capital 
de la provincia y por ser sede de la Universidad Nacional de La Plata, unas de las más 
presƟ giosas del país. 
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Se encuentra en laƟ tud de 34,97º SUR en la zona bioambiental IIIB1 caracterizada 
por un clima templado cálido húmedo. La temperatura promedio anual es de 16.1 ºC 
con una amplitud térmica en invierno de 8 ºC y de 10.6 ºC en verano. 
La humedad relaƟ va anual es de 79%, con un promedio en invierno de 84.3 % y de 
72.3 % en verano.
Un medio cálido y húmedo permite la germinación de las esporas. Una humedad 
relaƟ va que sobrepase el 70% manteniendo su nivel por varios días, temperaturas altas, 
falta de circulación de aire, entre otras situaciones, ayudan a acelerar el proceso de 
enmohecimiento (GÓMEZ, A; 2009), por lo que el clima en esta localidad es ideal para 
el desarrollo de agentes de deterioro.
La Biblioteca Universitaria2 está deĮ nida como el servicio que integran los fondos 
bibliográĮ cos, documentales y audiovisuales de las facultades, garanƟ zando la infor-
mación cienơ Į ca y técnica al servicio de la docencia, la invesƟ gación y la extensión 
universitaria. Sus funciones son facilitar el estudio y la invesƟ gación; producir y difundir 
información cienơ Į ca y técnica; formar a los usuarios en el manejo de las nuevas tec-
nologías de acceso a la información; y cooperar con el resto de las redes bibliotecarias. 
(ROMERO, S; 2003) 
En este caso parƟ cular, nos referimos a una biblioteca con estantes cerrados al pú-
blico, un catálogo de libros para préstamo (acceso entrepiso) y uno exclusivo para libros 
y revistas que sólo podrán uƟ lizarse en sala de lectura (acceso sala de lectura 1º piso). 
El horario de atención es de 9 a 18hs de lunes a viernes y el staī  está compuesto por 8 
personas por turno.   
El trabajo se plantea luego de los hechos sucedidos el 1º de marzo del 2007, cuando 
las precipitaciones producidas a las 11.00 hs. superaron ampliamente lo esperado para 
la época, esto unido a que se estaban terminando obras dentro del ediĮ cio, produjo que 
el subsuelo de la biblioteca se inundara hasta 15 cm. A las pocas horas el incidente fue 
controlado, el agua se había reƟ rado manualmente, pero quedaba un  daño oculto. Es 
así que a los pocos días se notó en algunos ejemplares la aparición de moho. Ante esta 
circunstancia se procedió a realizar mediciones y tratar de paliar lo más rápido posible 
el daño que estaba poniendo en riesgo la colección.
4.2. Análisis climáƟ co
Hemos confeccionado un climograma que reúne las condiciones de conservación de 
documentos (BELL y FAYE, 1980) y de las condiciones de confort (OLGYAY, 1963).
1. Norma IRAM 11603: Acondicionamiento térmico de ediĮ cios. ClasiĮ cación bioambiental de 
la República ArgenƟ na.
2. La Biblioteca FAU – UNLP pertenece a la RED ROBLE  (Red de Bibliotecas de la Universidad 
Nacional de La Plata)  hƩ p://difusion.roble.biblio.unlp.edu.ar/index.html
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Planteamos esta situación ya que el organigrama de la biblioteca contempla la con-
vivencia de los volúmenes tanto con el personal como con la consulta.
Si planteamos la situación de la ciudad de La Plata, con sus medias anuales veremos 
un polígono desplazado hacia una zona de mayor HR que la ópƟ ma, mientras que la 
temperatura se encuentra, a grandes rasgos, dentro del rango apropiado para el papel 
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Figura 2. Datos climáƟ cos relevados en el siƟ o. Temperatura y HR exterior mensual; temperatura 
y HR interior de verano; temperatura y HR interior de invierno.
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La Figura 2 muestra la información obtenida mediante micro adquisidores de datos 
HOBO H08-004-02 durante las campañas realizadas en 2008 y 2009. Los recuadros 1 
y 2 señalan los límites de las zonas de conservación del papel. Los datos recogidos en 
verano -anaranjado- muestran que los niveles de humedad son aceptables pero la tem-
peratura es excesiva. Si llevamos los datos a un diagrama psicrométrico, veremos que 
bajando la temperatura se percibirá un sensible aumento en la humedad relaƟ va del 
aire. Esto sucede porque a humedad absoluta constante, el aire a menor temperatura 
es capaz de captar menos canƟ dad de agua. Lo que nos indica que al mismo Ɵ empo de 
refrescar debemos aumentar la venƟ lación.
Analizando la información de las mediciones de invierno -azul- observamos que las 
condiciones son apropiadas para la conservación, salvo excepciones en días con muy 
baja temperatura y HR. El ediĮ cio ofrece barreras arquitectónicas adecuadas para evitar 
que el aire húmedo alcance los depósitos. 
4.3. Morfología
El ediĮ cio está situado en el centro del bloque administraƟ vo de la facultad, compar-
Ɵ endo el acceso principal. Gran parte de la planta baja y subsuelo está en contacto con 
otros ediĮ cios; solo la sala de lectura se alza exenta con sus cuatro caras libres. Está con-
Figura 5. Sala de lectura. Guardado de revistas.
Figura 3. Acceso. Depósito de libros.
Figura 6. Vista sudeste del ediĮ cio.
Figura 4. Entrepiso. Depósito de libros.
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formado por una estructura independiente de Hº Aº y cerramientos de mampostería de 
bloques cerámicos y aberturas de marcos de aluminio con simple vidriado. 
La biblioteca consta de tres plantas: subsuelo (depósito de libros de préstamo, Figu-
ra 3), entrepiso (administración y colecciones especiales, Figura 4) y 1º piso (sala de lec-
tura, revistas y libros de consulta, Figura 5). El entrepiso y subsuelo con una superĮ cie 
de 87 m2 cada piso y la sala de lectura con 128 m2. Los accesos se encuentran, uno en la 
planta de nivel cero, desde el hall principal y otro a nivel +3,60 m.
5. Análisis de Resultados
Los tres puntos desarrollados en la propuesta de estudio y análisis del comporta-
miento energéƟ co ambiental fueron: 
• Temperatura: al estar localizada en la región templada, deben considerarse 
períodos de calefacción y refrigeración, y al no exisƟ r un sistema centralizado se 
producen diferencias notables entre los sectores donde permanece el personal y donde 
se encuentran los depósitos.
• Humedad relaƟ va: controlar que no se produzcan cambios bruscos en sus niveles, 
ya que por tratarse de papel, material  altamente higroscópico, cualquier oscilación 
genera una variación de volumen con la consiguiente degradación de sus Į bras.
• Iluminación: transformar el asoleamiento directo en iluminación natural 
para bajar el nivel de exposición a los rayos UV de la colección, y asimismo evitar el 
deslumbramiento del lector en la sala de lectura.    
5.1. Temperatura
El cerramiento exterior está compuesto por un muro de ladrillos cerámicos huecos 
de 18x18x33 revocado en ambas caras, con terminación de pintura al látex. Con esta 
conformación, el muro posee un coeĮ ciente de transmitancia térmica (K) de  1,95 W/
m2K (Figura 7).  La zona de depósitos está construida con muro doble de ladrillo cerámi-
co hueco de 12x18x33 cuyo K es 0.93 W/m2K. 
La propuesta para mejorar el sistema existente consisƟ ó en adicionar partes en obra 
seca, sin necesidad de demoler ni alterar por demasiado Ɵ empo la acƟ vidad del local. 
Para esto se coloca sobre el revoque interior 7 cm de lana de vidrio que se sujeta al 
muro existente por medio de perĮ les de chapa que sirven a la vez como Į jación para 
la terminación. Ésta consiste en placas de roca de yeso para exterior de manera que 
su parte impermeable quede en contacto con la aislación térmica y haga las veces de 
barrera de vapor. Una segunda capa de placa de yeso da la terminación Į nal. Las placas 
se colocan alternando los parantes de la primera capa para evitar los puentes térmicos. 
La mejora se realiza en las cuatro caras de la envolvente por igual, ya que el aislamiento 
funciona evitando tanto las pérdidas en invierno de las caras frías como las ganancias 
en verano de las caras expuestas a la radiación. 
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Toda esta composición mejora el “K” del muro simple inicial de 1,95 W/m2.K a 0,35 
W/m2.K (Figura 8), es decir que se aplica una mejora de un 80%. Mientras que el muro 
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Figura 8. Muro exterior mejorado.
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El cerramiento de aluminio con vidrio simple Ɵ ene un K de 5,8 W/m2.K. Es esta la 
parte del ediĮ cio de mayor problema para plantear mejoras por los cambios que debe-
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Figura 10. Cubierta mejorada.
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Tabla 1. Valores obtenidos de coeĮ ciente global de pérdidas térmicas.
ModiĮ cando la composición de las hojas a doble vidriado herméƟ co (DVH) el valor 
de transmitancia desciende a K= 2,8W/m2. K. Pero implicaría reemplazar el sistema ac-
tual en su totalidad. Dado que una condición de la propuesta fue aplicar modiĮ caciones 
a lo existente, descartamos la idea de susƟ tuir las aberturas. Es por esto que el aumento 
en la resistencia térmica de los paños vidriados residirá en la colocación de una segunda 
piel de vidrio, compuesta por marcos y hojas de aluminio.
Una parte importante del cerramiento lo consƟ tuye la cubierta principal responsa-
ble de las ganancias y pérdidas térmicas en verano e invierno respecƟ vamente. Esta fue 
construida por una losa de hormigón armado. Al igual que en los muros, toda acción 
deberá ser adiƟ va a lo existente. La propuesta consisƟ ó en transformar esta en un techo 
verde, que implica colocar una barrera hidráulica aislante, una barrera “anƟ  raíz” pro-
tectora, un sustrato de Ɵ erra y la vegetación como cubierta. Tomando las precauciones 
de crear buenos desagües para evitar la excesiva sobre carga que puede generar la 
acumulación de agua, la resolución es ópƟ ma principalmente en verano ya que aísla por 
masa retardando la llegada de calor; y en invierno la mejora radica en evitar la pérdida 
por convección que pueden generan los vientos en invierno así como por conducción 
por la gran diferencia de temperatura entre interior y exterior. Con esta solución obte-
nemos un valor de “K” de 0,53 W/m2.K contra los que teníamos de la solución inicial de 
1,10 W/m2.K. 
Con  estos datos, aplicados a la superĮ cie y el volumen, se obƟ ene el coeĮ ciente 
global de pérdidas térmicas (G). Por tratarse de volúmenes con diferentes caracterísƟ -
cas formales, se analizarán por una parte la sala de lectura y por otra los depósitos. La 
sala de lectura, con sus cuatro caras libres y gran superĮ cie vidriada Ɵ ene en la actua-
lidad una pérdida de 2.54 W/m3.K; y en los depósitos, con accesos protegidos, mínimo 
aventanamiento y muros bajo nivel del suelo el “G” es de 1,43 W/m3.K. Aplicando las 
mejoras, los valores de “G” descienden a 1,62 W/m3.K  en sala de lectura y a 1,20 W/







Sala Lectura 2,54 1,62 36,1
Depósitos 1,43 1,19 16,8
Esto reŇ eja que el ediĮ cio está perdiendo gran parte de la energía aportada para 
mantener la temperatura constante que requiere la biblioteca.  Ya que la Norma IRAM 
11604 no establece valores de “G” admisibles para este Ɵ po de ediĮ cios, uƟ lizaremos 
este valor sólo a modo de referencia.
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5.2. Humedad RelaƟ va
Aunque no la veamos el agua está en todas partes. Plantas y animales conƟ enen 
gran canƟ dad de agua, y por ende los productos extraídos de ellos conservan humedad. 
Los productos orgánicos laminados como el papel, el pergamino, el cuero y los tejidos 
naturales, cuando se secan pierden Ň exibilidad y sus Į bras se rompen. Mientras que en 
condiciones de excesiva humedad se da la situación idónea para el desarrollo de hongos 
y moho. Por ello los cambios de humedad son un desastre potencial. (THOMSON, G; 
1998)
La humedad se expresa como humedad absoluta (HA) o humedad relaƟ va (HR). El 
aire a 100% de HR conƟ ene toda el agua que puede; por lo tanto, está saturado. El aire 
saturado a 10ºC conƟ ene una humedad de aproximadamente 8g/m3, a 20ºC será de 
unos 17g/m3, y a 30ºC unos 30g/m3. La HR es una medida de porcentaje de saturación 
del aire. El aire a 50% de HR a cualquier temperatura, conƟ ene la mitad de agua que es 
capaz. (DE GUICHEN, G. 1984)
El nomograma de Belle y Faye nos muestra las condiciones higrométricas ópƟ mas 
para la conservación de  documentos de papel y fotograİ as. En el caso del papel la HR 
debería estar en un valor entre 55% y 65% y la temperatura entre 15º y 20º C. Con este 
parámetro podemos comparar las mediciones realizadas con la situación ideal. 
Es necesario en cualquier caso controlar las oscilaciones tanto diarias como estacio-
nales y especialmente evitar cualquier cambio brusco y rápido. 
Una venƟ lación adecuada, especialmente en los locales de almacenamiento  de las 
colecciones es imprescindible para evitar estancamientos localizados de aire que pue-
den favorecer por un lado la proliferación de microorganismos y por otro, fenómenos 
de condensación, ya sea sobre las paredes de la sala o sobre los mismos objetos. (HE-
RRÁEZ, RODRÍGUEZ LORITE 1989) 
Es por esto que la propuesta consiste en mejorar la venƟ lación realizando perfora-
ciones en las losas que se cubren con rejillas y permiten la circulación verƟ cal del aire 
con mayor contenido de humedad. El senƟ do del Ň ujo deberá ser siempre ascendente 
para extraer el aire de la zona más húmeda, que es la zona de depósito y de préstamos. 
Esta estrategia funciona de manera diferente en invierno y en verano:
Durante el verano se genera en la sala de lectura una corriente convecƟ va en senƟ -
do noreste-sudoeste es decir, el senƟ do de los vientos más frecuentes. Esa corriente es 
resultado de la apertura de ventanas de Ɵ po oscilobaƟ ente correctamente protegidas.
El Ň ujo de aire refresca la sala de lectura y a su vez provoca una depresión y la consi-
guiente succión de aire a través e las rejillas del piso. De esta manera ingresa aire fresco 
a la sala de lectura y se renueva el aire en los depósitos. El ingreso de aire a los mismos 
será por el acceso interior, por lo que será más seco que el aire exterior.
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Figura 11. Estrategia de verano.
Figura 12. Estrategia de invierno.
En invierno la sala de lectura permanece calefaccionada a una temperatura de 21ºC, 
en los depósitos la temperatura ideal debe situarse entre 15ºC y 20ºC con la menor 
variación posible.  Como el aire a mayor temperatura es capaz de contener mayor canƟ -
dad de agua, en una situación donde no hay intercambio de aire con el exterior, a hume-
dad absoluta constante, el agua contenida en el aire se eleva hacia la zona de lectura. 
Bajando la humedad relaƟ va los materiales guardados van perdiendo su alto con-
tenido de humedad y así el moho deja de crecer o se inacƟ va, hay que poner especial 
atención en esta situación, ya que una suba de la HR puede producir una acƟ vación y 
crecimientos no deseados.
5.3. Iluminación
Las dos funciones que se llevan a cabo en la biblioteca, guardado de libros por una 
parte y sala de lectura por otra implican condiciones de iluminación totalmente dife-
rentes. La sala de guardado funciona correctamente ya que Ɵ ene pequeñas ventanas 
orientadas al sur por las que solo ingresa luz difusa con un promedio de 79.50 lux en 
mediciones realizadas sobre los estantes cercanos a las aberturas y 24.83 lux en los pun-
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tos más alejados de las mismas. Como referencia, el valor de iluminancia recomendado 
para depósito de libros es de 50 a 100 lux (MAGÁN WALLS, J. A. 2001).
Sin embargo la sala de lectura con ventanas corridas recibe luz directa por la maña-
na y por la tarde generando disconfort y deslumbramiento. 
Figura 13. Incidencia de luz solar indirecta.
Figura 14. Reordenamiento de acuerdo al asoleamiento.
La parte más perjudicada por la incidencia del sol es el ángulo orientado hacia el 
noroeste, es por esto que se plantea proteger esa cara con parasoles verƟ cales colo-
cados con la modulación de la carpintería conformados por lamas de aluminio micro 
perforado, sujetadas tanto al muro como a la parte inferior del voladizo de la cubierta. 
El aluminio será de color natural gris claro para evitar el recalentamiento, con acabado 
saƟ nado para que no emitan reŇ ejo; y las microperforaciones permiƟ rán obtener una 
visión difusa a través. 
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Figura 15. Montaje protección solar propuesta.
6. Conclusiones
Es posible obtener una biblioteca que funcione con los valores higrotérmicos que 
veriĮ quen normas internacionales uƟ lizando pautas de diseño sustentable.
Obtener condiciones de confort globales depende, además del control del aire y la 
luz, de las acciones del personal y del público. Es indispensable contar con su colabora-
ción para que estas medidas funcionen correctamente. 
El aspecto de la iluminación para lectura se analiza, a diferencia de la humedad y la 
temperatura, desde un aspecto teórico. Las acciones llevadas a cabo en la sala de lectu-
ra generan una mejora sustancial en las condiciones de lectura y un ahorro considerable 
en el consumo de electricidad. Esta aĮ rmación, si bien es real y probable a parƟ r de 
experiencias análogas en trabajos de retroĮ t, es diİ cilmente mensurable en términos 
cuanƟ taƟ vos en ésta etapa de evolución del trabajo. 
También es objeto de estudio la iluminación arƟ Į cial. Se propone el reordenamien-
to de circuitos en anillos concéntricos individualizados. Así se pretende regular con in-
dependencia su accionamiento según su proximidad al paño de la fachada de vidrio. 
De esta manera existe la opción de ir encendiendo las luces a medida que se requiera, 
fomentando el ahorro energéƟ co con esta medida, entre otras que ya hemos mencio-
nado.
El requerimiento para planos de trabajo o lectura, monitores de PC o mostradores 
de atención es de 500 lux a 90cm del suelo. Ésta necesidad será saƟ sfecha mediante una 
iluminación general de 200 lux complementada en sectores localizados individualmente 
de 300 lux. De esta manera se reduce drásƟ camente el gasto en iluminación en gran 
parte de la franja horaria donde no se ocupa la totalidad de las mesas. 
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Desarrollo de herramientas para la evaluación del entorno 
ambiental en museos y ediĮ cios aĮ nes
Analía F. Gómez, Mauro García Santa Cruz, María de la Paz Diulio.
1. Resumen
Se presentan las estrategias y herramientas desarrolladas en el marco de un pro-
yecto de I+D de la UNLP, donde se planteó la adecuación del procedimiento del GeƩ y 
ConservaƟ on InsƟ tute (GCI).
El principal objeƟ vo fue evaluar las necesidades ambientales e implementar solucio-
nes sustentables. Uno de los primeros pasos en el proceso para establecer una estrate-
gia de control ambiental es la evaluación de los diversos factores que pueden afectar la 
conservación y cuidado de las colecciones, con el propósito de desarrollar las soluciones 
apropiadas.
Las colecciones de los museos pueden deteriorarse debido a una serie de riesgos: la 
sensibilidad inherente de las colecciones debido a sus materiales, el clima y la respuesta 
del ediĮ cio a las condiciones climatológicas.
Con la evaluación se trata de describir la sensibilidad de las colecciones, el compor-
tamiento del ediĮ cio, los riesgos que representa el medio ambiente y el hombre.
La evaluación para la conservación se realiza por medio de observaciones de las 
condiciones existentes y de la revisión de documentación adicional sobre el ediĮ cio, la 
colección y el entorno, además de una encuesta a ser realizada al personal del museo. 
La información recopilada permite el análisis de los riesgos presentes y potenciales para 
el ediĮ cio y su colección.
Para la realización de la encuesta se desarrolló un formulario virtual que nos permi-
Ɵ ó mejorar el nivel de parƟ cipación a parƟ r de la interacƟ vidad, y un manejo más ágil y 
simple de la información volcada en los disƟ ntos campos.
Palabras clave: Condiciones ambientales, Diseño Ambientalmente Consciente, Con-
servación prevenƟ va, Patrimonio.
2. Introducción
Este trabajo se realizó en el marco de un proyecto de I+D de la UNLP, el principal ob-
jeƟ vo fue evaluar las necesidades ambientales de los disƟ ntos espacios de los museos 
estudiados y de sus colecciones, para luego determinar e implementar las soluciones 
sustentables necesarias.
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Relevamiento Museo de Instrumentos Musicales Dr. Azzarini UNLP.
Imagen 1. Sala de Exposición. Imagen 2. Espacio de Reserva.
La evaluación se realizó a través de observaciones de las condiciones existentes y 
de la revisión de documentación adicional sobre el ediĮ cio, la colección y el entorno. 
Además se realizó una encuesta al personal del museo, que permiƟ ó detectar, luego de 
los primeros casos de estudio, la necesidad de generar una herramienta que nos permi-
Ɵ era mejorar el nivel de parƟ cipación, y un manejo más ágil y simple de la información 
surgida de la encuesta.
Considerando estos requerimientos desarrollamos un formulario virtual que nos 
permite el acceso a la información a través de disƟ ntos formatos según el análisis que 
necesite realizarse. Pudiendo trabajarse en forma digital, con salida en formato impreso 
o en forma remota a través de un servidor.
3. Metodología
Se uƟ lizó como guía la metodología aportada por el GeƩ y ConservaƟ on InsƟ tute en 
el documento “Modelo propuesto para evaluar las necesidades de control del entorno 
museísƟ co” (GCI-GETTY, 1999). El modelo se organiza en cinco puntos: antecedentes de 
la insƟ tución; macro ambiente del museo; ediĮ cio del museo; entorno de la colección; 
amenazas a la colección del museo y al ediĮ cio debidas a emergencias naturales u oca-
sionadas por el hombre.
La evaluación se organizó a parƟ r de los siguientes pasos: primero se envió por e-
mail la guía de preguntas a la persona que coordina las acƟ vidades en el museo, luego 
235
Imagen 3. Galería de Acceso. Imagen 4. Sala de Exposición.
Relevamiento Museo de Física UNLP. 
4. Resultados
Como resultado de este trabajo surge la encuesta virtual formada por cinco formu-
larios en formato PDF que pueden ser completados con el programa gratuito Adobe 
Reader (versión 7 o superior). A conƟ nuación sinteƟ zamos el contenido de los disƟ ntos 
formularios que componen la encuesta.
4.1. Formulario 1: Antecedentes de la InsƟ tución
ConƟ ene el nombre de la insƟ tución y datos de contacto. El Ɵ po de insƟ tución (si se 
trata de un museo, biblioteca, archivo, casa histórica) y enƟ dad administradora, además 
de la misión o propósito de la insƟ tución.
4.2. Formulario 2: Macro Ambiente del Museo
Se describe el clima a parƟ r de la temperatura, humedad relaƟ va, precipitaciones, 
viento y radiación solar. Se analiza la calidad del aire, la presencia de gases contaminan-
se pautó una entrevista en la que se fueron abordando los temas propuestos por esta 
guía, en una tercera etapa se recorrió y relevó el museo con personal del mismo, toman-
do notas y fotograİ as.
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Imagen 5: Sector de Pantalla del Formulario 1. Antecedentes de la InsƟ tución.
tes, macroparơ culas e insectos. Además se consideran la vegetación y construcciones 
cercanas al ediĮ cio.
4.3. Formulario 3: EdiĮ cio del Museo: Descripción
Se describe el comportamiento térmico del ediĮ cio a parƟ r de las caracterísƟ cas de 
los materiales uƟ lizados en la construcción. Se analizan las fuentes de humedad exterio-
res e interiores, la existencia de venƟ lación natural y mecánica, las aberturas que permi-
ten el ingreso de luz natural. Se describen las caracterísƟ cas de la estructura, resistencia 
al viento, respuesta a acƟ vidades sísmicas. Además se evalúan la seguridad İ sica del 
ediĮ cio y la protección contra incendios, considerando la existencia de sistemas de de-
tección, alarma y exƟ nción.
4.4. Formulario 4: Entorno de la Colección
Se detallan el Ɵ po, uso, y las normas para el cuidado, exposición y almacenamiento 
de las colecciones. Se indican los materiales predominantes de la colección y las con-
diciones generales de su estado. Además se analizan los principales factores de riesgo 
para la colección, como la humedad relaƟ va, radiación, contaminantes, agentes de bio-
deterioro.
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Imagen 6: Sector de Pantalla del Formulario 4. Entorno de la Colección.
4.5. Formulario 5: Amenazas a la Colección del Museo y al EdiĮ cio debidas 
a Emergencias Naturales y ocasionadas por el Hombre
Se analiza el nivel de preparación de la insƟ tución y las posibles amenazas: incen-
dios, vientos fuertes y huracanes, rayos, inundaciones, sismos, niveles de seguridad.
5. Conclusiones
La uƟ lización de las estrategias y herramientas desarrolladas nos permiƟ eron cum-
plir con el objeƟ vo propuesto, esto es: mejorar el nivel de parƟ cipación de las personas 
encuestadas a parƟ r de la interacƟ vidad, y un manejo de la información de forma más 
ágil y simple, eliminando el Ɵ empo dedicado a la transcripción de los datos en formato 
papel y la posibilidad de errores.
Si bien estas estrategias y herramientas fueron concebidas en un principio para ser 
uƟ lizadas en la evaluación de museos, creemos que pueden uƟ lizarse para analizar edi-
Į cios que alberguen otros usos, teniendo en cuenta que la información detallada en los 
formularios macro-ambiente, caracterísƟ cas del ediĮ cio y amenazas Ɵ enen elementos 
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Modelo de escuela rural en microclima platense 
a parƟ r de diseño ambientalmente consciente 
y simulación con EnergyPlus
Mariela I. Marcilese, Jorge D. Czajkowski, Mauro García Santa Cruz.
1. Resumen 
En el presente trabajo se recurre a un modelo edilicio ideal para la educación escolar 
básica, aplicable a zonas rurales de la ciudad de La Plata que se base en principios de 
diseño ambientalmente consciente (DAC). El objeƟ vo es conocer el comportamiento 
térmico del modelo escolar mediante simulación numérica con el programa EnergyPlus. 
A parƟ r del análisis de los resultados obtenidos, se procederá con las modiĮ caciones 
perƟ nentes en el diseño del modelo a Į n de conseguir mejorar su comportamiento 
frente a las variaciones climáƟ cas a las que el mismo estaría sujeto. Este ediĮ cio escolar 
no sólo propone dar respuesta a necesidades funcionales sino que intenta colaborar 
con el cuidado del ambiente, además de funcionar como un objeto de aprendizaje-
estudio en sí mismo. 
Palabras clave: modelo edilicio, escuela, simulación térmica, sustentable.
2. Introducción
El presente trabajo se encuentra bajo las líneas de invesƟ gación que se desarrollan 
en el Laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable de la Facultad de Arquitectu-
ra y Urbanismo de la UNLP, orientada hacia la eĮ ciencia energéƟ ca edilicia en áreas 
urbanas. La relevancia del tema Ɵ ene que ver con dos problemáƟ cas actuales que no 
pueden obviarse: la escasez de recursos y el cambio climáƟ co. Estas dos problemáƟ cas 
son responsables del deterioro ambiental que se viene padeciendo, y en  donde la cons-
trucción arquitectónica y urbana Ɵ ene un grado de incidencia signiĮ caƟ vo (IPCC, 2007). 
Teniendo en cuenta la gran repercusión que la industria de la construcción Ɵ ene sobre 
el ambiente, la arquitectura no puede quedar sólo limitada a ordenar espacios. Forma 
y diseño, uso racional de los recursos, compaƟ bilidad entre tecnología y naturaleza de-
berían complementarse en función de ediĮ cios que minimicen su huella en el ambiente 
natural (FILIPPIN, 2005). Un ediĮ cio sería “inteligentemente diseñado, construido y uƟ -
lizado” si uƟ lizara recursos renovables, materiales reciclados, no contaminantes, envol-
ventes que ahorren al máximo la energía, etc. En el mejor de los casos, que produzca su 
propia energía, que uƟ lice equipos de alto rendimiento y que a lo largo de su vida úƟ l no 
produzca un gasto mayor al de su costo inicial (CZAJKOWSKI & GÓMEZ, 2007). Existen 
profesionales que han incursionado en la construcción de escuelas sustentables dentro 
del contexto internacional así como en el territorio argenƟ no. En el caso de  las residen-
cias estudianƟ les de la Universidad de Strathclyde, en Glasgow, Inglaterra, que datan 
del año 1987, se uƟ liza un sistema solar pasivo como fuente de calor para conseguir el 
confort térmico en el interior de los locales. En la ArgenƟ na se han construido escuelas 
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que buscan integrar principios de respeto por el ambiente a los siƟ os pedagógicos tra-
tando el contexto rural con el Į n de reducir el impacto e incursionando en estrategias 
de acondicionamiento climáƟ co que reduzcan la demanda de energía para calentar o 
enfriar el ediĮ cio (FILIPPIN, 2005).
En base a los antecedentes, consideramos posible pensar en la posibilidad de cola-
borar con la miƟ gación del calentamiento global a parƟ r de considerar al ediĮ cio escolar 
sustentable como instrumento de educación para las nuevas generaciones de ciudada-
nos. Para tener noción de la eĮ ciencia de estos ediĮ cios en etapa de proyecto se han 
realizado simulaciones numéricas con diversos soŌ wares. Para ello, es importante tener 
en cuenta el factor de ocupación del ediĮ cio,  las acƟ vidades que sus ocupantes desa-
rrollan y en qué momento. Al tratarse de una escuela, la ocupación es de carácter inter-
mitente y funcionamiento disconƟ nuo. Estos datos son relevantes a la hora de pensar 
en los sistemas de acondicionamiento térmico del establecimiento y a su vez respecto 
de los sistemas de iluminación, ya que el ciclo diario de acƟ vidad escolar coincide con 
las horas de luz natural. Esto hace facƟ ble pensar que las necesidades de iluminación 
arƟ Į cial son considerablemente bajas. Por otro lado, se trata de espacios muy densa-
mente ocupados. Esto es proporcional al calor generado en el interior y hace necesario 
pensar que mantener la calidad del aire requiere ser renovado un mayor número de 
veces (SAN JUAN Y  HOSES, 2001).
2.1. Transformación de las escuelas rurales a nivel local
Los dos primeros modelos de escuelas rurales en la ciudad de La Plata datan de la 
época de su fundación, año 1882. Se trató de dos Ɵ pos arquitectónicos: la Escuela Rural 
Ambulante, pensando en la movilidad de la población campesina y  la Escuela Rural Fija, 
para construir en pueblos establecidos. Hacia Į nes de los años ´30 se incorporan otras 
Ɵ pologías de  escuelas, tanto urbanas como rurales, adaptadas a las nuevas tecnologías 
de la época: estructuras de HºAº (hormigón armado), amplios paños de vidrio y estéƟ ca 
depurada (LONGONI, 2009). En los años ´ 50 luego de un relevamiento del parque escolar 
existente, se planiĮ có la construcción de casi mil escuelas rurales bajo el Plan Mercante 
(PANELLA, 2005). Según datos del Ministerio de Educación, desde ese momento hasta 
la actualidad, no hubo plan alguno de parte del Estado Nacional para la construcción de 
escuelas rurales. Existe un programa Nacional referido al ámbito educaƟ vo rural -Pro-
yecto de Mejoramiento de las Escuelas Rurales- vigente desde 2008, el cual no apunta 
a la construcción de nuevos establecimientos sino a la refacción, ampliación,  y mejora-
miento de los existentes. Teniendo en cuenta lo referente a los planes impulsados por 
el Estado y que la provincia de Buenos Aires cuenta con 2783 escuelas rurales, según un 
relevamiento realizado por el Ministerio de Educación de la Nación en el año 2009, se 
podría pensar que el parque educaƟ vo rural se encuentra desactualizado. Por otro lado, 
resulta corriente en la obra pública de nuestro país la construcción de ediĮ cios proto-
ơ picos (con un mismo sistema construcƟ vo y misma expresión formal) que se repiten 
indiscriminadamente en las variadas zonas bioclimáƟ cas que ofrece nuestro territorio 
pudiendo no  resultar eĮ cientes en todos los casos (FILIPPIN, 2005). Para el desarrollo 
de este trabajo, se tomó como ejemplo a intervenir una escuela rural existente en la 
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región bonaerense. Se trata de la EGB Nº8 localizada en Gral. Rodríguez y es uno de los 
ejemplos de escuelas del Plan Mercante antes mencionado. Este establecimiento no pa-
rece tener en cuenta orientación ni factores climáƟ cos ya que se encuentra construido 
de manera uniforme en toda su extensión. En lo que a sistemas construcƟ vos se reĮ ere, 
en ArgenƟ na, estos pueden sinteƟ zarse en unos pocos: estructura independiente de 
HºAº y muros de ladrillo cerámico hueco (entre 12 cm y 18 cm de espesor) revocado en 
ambas caras. Las cubiertas inclinadas se resuelven con chapa acanalada y si se trata de 
cubiertas planas, se uƟ lizan losas de HºAº in situ o prefabricadas. Estas soluciones han 
sido impulsadas por la progresiva desaparición de “especialistas de obra”, Į guras que 
han sido reemplazadas por operarios que manejan sistemas construcƟ vos relaƟ vamen-
te simples y así abarcan gran parte de la construcción de una obra. 
3. ObjeƟ vo
El propósito de este arơ culo es plantear un modelo edilicio ideal para la educación 
escolar básica, basado en principios de diseño ambientalmente consciente y teniendo 
en cuenta los sistemas construcƟ vos de mayor aplicación en el país. Por otro lado, se 
realiza la simulación térmica del mismo mediante el programa EnergyPlus. A parƟ r del 
análisis de los resultados obtenidos, se procederá a realizar las correcciones necesarias 
en el diseño a Į n de conseguir mejorar su comportamiento frente a las variaciones 
climáƟ cas a las que el mismo estaría sujeto, pretendiendo así que estas modiĮ caciones 
pudieran servir como un ejemplo aplicable a la realidad tecnológica de nuestro país.
4. Metodología
4.1. Propuesta de modelo ideal de ediĮ cio para la educación básica en el 
microclima rural platense en base a diseño ambientalmente consciente
Al plantear un proyecto ambientalmente consciente se pretende que sea sensible a 
su entorno, que responda a las condicionantes climáƟ cas y de emplazamiento, que uƟ li-
ce materiales de bajo contenido energéƟ co, consumo racional del agua, uso eĮ ciente de 
la energía e incorporación de energías renovables y cuidado de la calidad del ambiente 
interior, entre otras cosas. 
Se propone un modelo de escuela localizado en el área rural de La Plata, provincia 
de Buenos Aires. Esta región está clasiĮ cada como III-Templada cálida, subzona III-b cáli-
da-húmeda (Norma IRAM 11603), correspondiente a Cwb en la clasiĮ cación de Koppen. 
Se caracteriza por el alto nivel de humedad (entre 70% y 85%) y amplitudes térmicas 
menores a 14°C.   Para esta zona, existen ciertas recomendaciones de diseño a tener en 
cuenta (CZAJKOWSKI Y GÓMEZ, 2009):
• Orientación ópƟ ma NNO-N-NNE / Aprovechar los vientos predominantes.
• UƟ lizar colores claros. En techos, el doble de aislamiento térmico que en muros.
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• Terrazas jardín, techos inverƟ dos, fachadas venƟ ladas, carpinterías con protección 
solar móvil.
• VeriĮ car que en invierno se cumplan dos horas  mínimas de sol en los locales 
principales.
• Materiales recomendados con una masa térmica media de 200 a 300kg/m2.
Las escuelas rurales se implantan generalmente en espacios abiertos con baja den-
sidad de población, donde una gran proporción del área no se encuentra habitada y 
esa Ɵ erra es uƟ lizada para producción. Suelen contar con 2 a 4 aulas, un salón de usos 
múlƟ ples con un área de servicio de apoyo, sanitarios y una habitación para el maestro. 
(MECyT, 2007). El programa concreto para este trabajo comprende: dos aulas, un salón 
de usos múlƟ ples (SUM), habitación para el maestro, cocina, sanitarios, depósito y una 
zona de huerta al aire libre. La escuela se organiza en una planta de forma lineal y reci-
be la mejor orientación en la fachada longitudinal, hacia donde se ubican aulas y SUM. 
Según funciones, la planta del proyecto se puede analizar en cuatro sectores:
• Circulación: es de doble crujía, con posibilidad de abrirse en sus extremos para 
lograr corrientes de venƟ lación que refresquen todo el ediĮ cio. Está iluminado natural-
mente en forma cenital.
• Zona de servicios (sanitarios, cocina, depósitos): orientados al sur. Posee una 
superĮ cie de ventanas mínima y una protección de Ɵ erra natural que funciona como 
masa térmica. Sobre la cubierta, se ubican paneles de ACS, fotovoltaicos y tanques de 
agua.  
• Aulas y SUM: poseen ganancia solar directa y sistemas solares pasivos para 
calentamiento del aire interior. Las carpinterías Ɵ enen incorporado un medio de 
venƟ lación independiente en la zona superior que permite regular las condiciones del 
aire interior. El control de la temperatura así como de la iluminación se consigue a través 
de una galería a lo largo de la fachada norte.
• Espacios exteriores y paƟ o interno: los espacios exteriores Ɵ enen en cuenta el 
confort visual general del ediĮ cio y favorecen el confort térmico interior. Hacia el E y S 
se plantea vegetación de baja altura que no interĮ ere en el paso de los rayos de sol de 
la mañana y no den sombra. Al O y N se proponen árboles de mayor altura que protejan 
del sol y refresquen el área en épocas de calor, y actúen contrariamente en épocas frías. 
En el centro de la planta se propuso un paƟ o interno para airear el corazón del ediĮ cio, 
además permite integrar los espacios adyacentes en forma İ sica y visual.
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Imagen 1. Modelo de planta de escuela ideal con principios 
de diseño ambientalmente consciente.
Imagen 2. Modelo de fachada norte del sector de aulas.
Relación vidrio/opaco= 0.22. Relación vidrio/sup. de local=0.13
4.2. Propuesta de dos sistemas construcƟ vos     
aplicables al modelo de escuela ideal
4.2.1. Sistema de construcción tradicional local
La elección de materiales se hizo en base al relevamiento del parque educaƟ vo ac-
tual a parƟ r de documentación gráĮ ca facilitada por el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Buenos Aires.
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• Estructura: HºAº (bajo contenido energéƟ co, parte del hormigón puede ser 
reciclado)  K=2,64 W/m2K
• Cerramientos opacos: revoque exterior + mampostería de ladrillo hueco de 18cm 
+  revoque interior:  K=1,63 W/m2K
• Cerramientos vidriados: vidrio simple 5mm:  K=5,8 W/m2K
Cubierta: chapa + aislación térmica con EPS esp. 2,5 cm + machimbre madera pino: 
K=0,72W/m2K
CoeĮ ciente global de transmitancia térmica de esta envolvente: K´m =1,50W/m2K 
(IRAM 11900) Este coeĮ ciente se calcula según la siguiente fórmula:           
 [Eq. 01]
(S= superĮ cie, en m2)
Según la Norma IRAM 11549, el coeĮ ciente K de transmitancia térmica indica el Ň ujo 
de calor a través de la unidad de superĮ cie de un elemento construcƟ vo sujeto a una 
diferencia de temperatura del aire en ambos lados del elemento de 1°C, y se calcula de 
acuerdo con el método y las caracterísƟ cas térmicas de materiales y capas construcƟ vas 
indicados en la norma IRAM 11601.
4.2.2. Sistema de construcción propuesto
En cuanto a la elección de los materiales y sistemas construcƟ vos, un ediĮ cio am-
bientalmente consciente busca aquellos con menor contenido energéƟ co y mayor ren-
dimiento térmico (THERMIE, 2007). Estas propiedades se encuentran a parƟ r del análi-
sis de su proceso de fabricación. En base a esto se hizo la elección para cada parte del 
ediĮ cio:
• Estructura: Hº Aº (bajo contenido energéƟ co, parte del hormigón puede ser 
reciclado): K=2,64 W/m2K
• Cerramientos opacos: revoque exterior + mampostería de ladrillo hueco de 18cm 
+ aislamiento térmico con EPS esp. 5cm + mampostería de ladrillo hueco de 18cm + 
revoque interior:  K=0,41W/m2K
• Cerramientos vidriados: doble vidriado herméƟ co (DVH): K=2,85W/m2K
• Cubierta: chapa + aislamiento térmico con EPS esp. 10cm + cámara de aire: 
K=0,39W/m2K
CoeĮ ciente global de transmitancia térmica de esta envolvente: K´m =0,60W/m2K
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4.3. Simulación 
La simulación del comportamiento térmico de un ediĮ cio es fundamental para 
comprender cómo funcionan cada uno de los elementos que lo componen (paredes, 
ventanas, puertas, etc) y predecir de antemano qué puede esperarse del mismo bajo 
determinadas condiciones climáƟ cas (FILIPPIN, 2005). 
Se realizó el modelo escolar ideal aplicando en la envolvente tanto el sistema cons-
trucƟ vo tradicional como el propuesto. Ambos casos se simularon en periodos de acƟ -
vidad escolar: durante una semana en época de calor (del 1° al 8° de marzo) y durante 
una semana en época de frío (del 1° al 8 de julio), sin considerar sistemas de calefacción 
ni refrigeración. Bajo estas condiciones se manejaron las variables con y sin alumnos, 
es decir, con y sin ganancias internas de calor. Los valores correspondientes a las cargas 
por alumnos son aproximadamente de 3640W (104W por alumno) y 150W para ilumi-
nación. Por otro lado, se regularon las tasas de venƟ lación para que durante el invierno 
hubiera 1 renovación por hora del volumen a calefaccionar de manera conƟ nua durante 
todo el día. En verano se aplicaron 100 renovaciones para el horario de 19hs a 7hs (mo-
mento donde no hay alumnos) y luego 5 renovaciones en horario escolar.
4.3.1. Resultados de simulación sin considerar cargas internas
Durante el período de marzo analizado se observa que la temperatura exterior co-
mienza su evolución y alcanza el punto máximo el día 4, llegando a un  ȴT=10 ºC. Las 
temperaturas interiores registradas con el sistema construcƟ vo propuesto acompañan 
esa pendiente con diferencias de temperatura que oscilan entre 3ºC y 4ºC mientras que 
con el sistema tradicional, el ȴT es tan signiĮ caƟ vo que prácƟ camente no existe amor-
Ɵ guación respecto del exterior (Figura 3). En la semana de julio se observan amplitudes 
térmicas exteriores cercanas a los 13ºC, mientras que en el interior de las aulas las cur-
vas no superan los 7ºC independientemente del sistema construcƟ vo (Figura 4).
4.3.2. Resultados de simulación que consideran cargas internas
En este caso, se tuvieron en cuenta las cargas internas para el análisis. En la semana 
de marzo, las curvas comienzan ascendentes y en forma simultánea hasta el día 3. Para 
el día críƟ co (día 4) las máximas registradas  exteriores son de 33ºC y las interiores entre 
33ºC y 35ºC, y luego logran estabilizarse hasta el Į nal del período, independientemente 
de las variaciones que transcurren fuera del ediĮ cio (Figura 5). En los resultados de julio, 
se alcanzan temperaturas interiores cercanas a lo que podría ser considerada Temp. de 
confort (22ºC) con ambos sistemas construcƟ vos. Se manƟ ene además, un ȴT=10 ºC 
constante entre los días 2 y 5, mientras que las temperaturas exteriores descienden a 
parƟ r del día 4 y en adelante (Figura 6).
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Figura 4. Comportamiento térmico invierno en aulas resueltas con sistemas construcƟ vos tradi-
cionales y con sistemas construcƟ vos propuestos sin tener en consideración las cargas internas. 
Entre el 1° y el 8 de julio.
Figura 3. Comportamiento térmico verano en aulas resueltas con sistemas construcƟ vos tradi-
cionales y con sistemas construcƟ vos propuestos sin tener en consideración las cargas internas. 
Entre el 1° y el 8 de marzo.
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Figura 6. Comportamiento térmico invierno en aulas resueltas con sistemas construcƟ vos tradi-
cionales y con sistemas construcƟ vos propuestos teniendo en consideración las cargas internas. 
Entre el 1° y el 8 de julio
Figura 5. Comportamiento térmico verano en aulas resueltas con sistemas construcƟ vos tradi-
cionales y con sistemas construcƟ vos propuestos teniendo en consideración las cargas internas. 
Entre el 1° y el 8 de marzo.
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4.4. Propuesta de mejoras para una escuela rural existente
Según una publicación del diario Clarín, mediante un acuerdo entre la Secretaría 
de Energía de la Nación y la provincia de Buenos Aires, se prevee incorporar energía 
solar para iluminación, bombeo de agua y electrodomésƟ cos en 238 establecimientos 
educaƟ vos rurales de 44 distritos bonaerenses que están aislados de los sistemas con-
vencionales. Teniendo en cuenta estos factores y que el Estado Nacional esta llevando 
a cabo el plan ProMer antes mencionado, se podría pensar en el mejoramiento de las 
escuelas rurales a parƟ r de varias alternaƟ vas tanto vinculadas a las técnicas construc-
Ɵ vas como al diseño DAC.
Figura 7. Escuela Nº 8 en Gral. Rodríguez, Buenos Aires. Documentación facilitada por el Dto. de 
Hábitat Escolar del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
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Tomando cuesƟ ones de diseño DAC ejempliĮ cadas en el modelo ideal escolar men-
cionado y aplicando las técnicas construcƟ vas analizadas con EnergyPlus, se proponen 
modiĮ caciones en la escuela que podrían mejorar su desempeño desde el punto de 
vista energéƟ co en base a los siguientes conceptos:
• Dotar de protección solar en verano: la fachada NO es la más afectada por el sol  en 
épocas de calor, por lo que se busca su amorƟ guación a través de un sistema de galerías. 
La opƟ mización del control solar es la técnica que permite no proyectar más sombra de 
la necesaria y asegurar que dicha sombra se proyecte en el punto y momento requerido 
(TRUJILLO, 2007). Además, los árboles y arbustos pueden reducir las temperaturas en 
épocas de calor hasta 3°C (THERMIE, 2007), por lo que se jusƟ Į caría la incorporación de 
una pantalla verde paralela a la fachada.  También funcionan como barreras reductoras 
de velocidad de vientos.
• GaranƟ zar asoleamiento en invierno: considerando al ángulo de incidencia solar 
en invierno y la extensión de la galería, se garanƟ za el ingreso de iluminación natural y 
calor en el interior de las aulas. 
• Mejoramiento de la envolvente edilicia: se propone la incorporación de un muro 
con aislamiento térmico por el exterior del muro existente, de manera que mejore el 
comportamiento del ediĮ cio sin restar superĮ cie úƟ l en el interior. Las pérdidas de calor 
a través de las cubiertas son considerables debido a la amplia superĮ cie y su relación 
directa con la bóveda celeste por lo que debería aumentarse la aislación. Además, 
en el muro nuevo se colocaría una segunda carpintería con DVH con el Į n de que la 
nueva envolvente mantenga un nivel de K coherente tanto en muros opacos como en 
superĮ cies vidriadas y en cubierta.
Figura 8. Fotomontaje de la fachada NO, con la galería y la pantalla verde.
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Figura 9. Planta de la escuela con las modiĮ caciones propuestas.
Figura 10.A. Detalle del muro y carpintería 
originales. 
Figura 10.B. Detalle del muro exterior con 
aislamiento térmico y carpintería DVH.
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5. Análisis de Resultados
Las simulaciones realizadas maniĮ estan que el aislamiento térmico logra mejoras 
relaƟ vamente signiĮ caƟ vas pero que éstas podrían mejorarse aún más con sistemas 
pasivos de climaƟ zación y con la incorporación de materiales de mayor inercia térmi-
ca. A modo indicaƟ vo, los materiales uƟ lizados para este trabajo poseen una relación 
masa x unidad de superĮ cie de aproximadamente 100 kg/m2 a 200 kg/m2; resultando 
insuĮ ciente. 
6. Conclusiones
Debido al conƟ nuo crecimiento de la población en las ciudades, las escuelas rurales 
Ɵ enden a ser absorbidas por la mancha urbana y es frecuente que se encuentren ante 
la necesidad de ampliar su establecimiento de manera de poder albergar a los nuevos 
alumnos, además de las necesidades de mantenimiento habituales.  El tratarse de una 
obra pública, generalmente, cuenta con un presupuesto restringido tanto en la fase de 
construcción como en el futuro mantenimiento. A esto se suma que se está intervinien-
do en áreas despobladas y alejadas de los centros urbanos, razón por la cual el acceso 
de mano de obra y materiales se diĮ culta. Un cerramiento de mayor calidad puede 
resultar costoso, pero mejora el equilibrio entre las pérdidas y ganancias de calor y re-
duce las necesidades de calefacción y refrigeración, por lo que ese sobre costo inicial se 
compensa. Este trabajo propone una alternaƟ va relaƟ vamente eĮ ciente desde el punto 
de vista energéƟ co con la que se podrían llegar a ediĮ car dichas escuelas. 
A parƟ r de las simulaciones se deduce que el modelo edilicio requiere de mayor 
masa térmica interior (entre 300 kg/m2 y 500 kg/m2), principalmente en verano, ade-
más de mejoras en los sistemas pasivos de venƟ lación. Para invierno en necesario agre-
gar muros colectores acumuladores. Es facƟ ble pensar que con pocas modiĮ caciones en 
la envolvente y en su entorno inmediato, las escuelas rurales de la región bonaerense 
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